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A minta szirmazisa: Achim dt 51

Kazkifolyo, k6d2785 600 1807

5000 Szolnok

Mintét vette: Szerencsés Gabor
Mintavétel: 2017.05.16.
Minta atvétel: 2017.05.16,
Vizsgélat kezdete: 2017.05.16.
Vizsgélat befejezése: 2017.05.22.
Eredmény kiadva: 2017.05.23.

Megjegyzés: A mintavétel akkreditélt.
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Népegészségiigyi Féosztdly
5000 Szolnok, Kossuth L. it 2

Bakteriolégia
Telepszém, 22°C MSZ EN IS0 6222:2000 0 1 ml-ben
Coliformszém MSZ EN ISO 9308-1:2001(visszavont szabvény) 0 100 ml-ben
E. coli szdm MSZ ENISO 9308-1:2001(visszavont szabviny) 0 100 ml-ben
Enterococcus bélbaktériumok MSZ EN ISO 7899-2:2000 0 100 ml-ben
Pseudomonas aeruginosa szdm MSZ EN IS0 16266:2008 0 100 mi-ben
Szulfitreduk4ld Clostridiumok spéraszdma MSZ EN 26461-2:1994 0 100 ml-ben
Kémia
pH(laborban) MSZ 1484-22:2009 8.1szakasz 7.52
Permanganétos kémiai oxigénigényKOIps MSZ 448-20:1990 0,58 mg/L 02
Amménium MSZ 18O 7150-1:1992 <0,03 mg/L
Nitrit MSZ 1484-13:2009 6.2 szakasz : <0,02 mg/L
Nitrét EPA 353.1:1978 : 4,3 mg/L
Klorid EPA 325.1:1971 21 mg/L
Fajlagos elektromos vezetéképesség MSZ EN 27888:1998 315 puS/om (20°C)
Szulfat EPA 375.4:1978 31 mg/L
Ligossig (m) MSZ 448-11:1986 5.1 szakasz 2,0 mmol/L
Osszes keménység MSZ 448-21:1986 3.fejezet 74 mg/LCaO
Vas MSZ ENTSO 17294-2:2005 (V;sszavont ‘ 7 pg/L
szabvény) -
Mangén MSZ ENISO 17294-2:2005 (szszavont 04 pg/l
szabvény) ]
Arzén MSZ ENISO 17294-2:2005 (Visszavont 0,2 pg/L
szabviny)
Niétrium MSZ 1484-3:2006 6. fejexzt . 13,7 mg/L
Réz MSZ ENISO 17294-2:2005 (Visszavont <0,002 mg/L
szabviny)
Olom MSZ EN IS0 17294-2:2005 (Vlsszavont <0,05 pg/L
szabvény)
Kadmium MSZ EN ISO 17294-2:2005 (Visszavom <0,05 pg/L
szabvény)
Krém MSZ EN IS0 17294-2:2005 (Visszavont <0,2 pg/L
szabvany)
Nikkel MSZ EN ISO 17294-2:2005 (Vlsszavont 0,3 pg/L
szabvény)
Szelén MSZ EN ISO 17294-2:2005 (Vnsszavont <0,5 pg/L
szabvany)
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Kémia

Aluminium MSZ EN ISO 17294-2:2005 (Visszavont 8 pg/L
szabviny)

Antimon MSZ EN IS0 17294-2:2005 (Visszavont 0,7 pg/L
szabvany)

Higany MSZ EN IS0 17294-2:2005 (Visszavont <0,05 pp/L
szabvény)

Fluorid-ion EPA 340.3:1971 0,07 mg/L

Bér MSZ EN ISO 17294-2:2005 (Visszavont 0,03 mg/L
szabvény)

Szabad aktiv kldr MSZ 448-25:1981 5. fejezet <0,2 mg/L

K&ttt aktiv kiér MSZ 448-25:1981 5. fejezet 0,3 mg/L

Szin MSZ EN 1SO 7887:1998 4. fejezet (visszavont <5 mg/LPt

. szabvény)

Szag MSZ EN 1622:2007 szagtalan

Iz MSZ EN 1622:2007 {ztelen

Zavarossag MSZ EN IS0 7027:2000 0,25 NTU

Osszes Cianid MSZ 260-30:1992 4.1.- 4.6. szakaszok <10 pg/L

Mikroszképos bioldgia

Uledék , MSZ 448-36:1985 <0,10 mi/L

Vas- és mangénbaktériumok * MSZ 448-36:1985 0 iL

Kénbaktériumok MSZ 448-36:1985 0 i/L

Szennyezettségel jelzé baktériumok MSZ 448-36:1985 0 i/L

Cianobaktériumok és algdk MSZ 448-36:1985 0 i/L

Gombék MSZ 448-36:1985 0 i/l

Hézas am&bdk MSZ 448-36:1985 0 iL

Egyéb véglények MSZ 448-36:1985 0 i/L

Fonélférgek MSZ 448-36:1985 0 /L

Egyéb férgek MSZ 448-36:1985 0 iL

Egyéb (gerinctelen) szervezetek MSZ 448-36:1985 0 iL

A 201/2001(X.25.) Korményrendelet szerint a vizminta a vizsgélt jellemzsk szempontjabo] megfeleld ivéviz,

A vizsgélatokat az egylittmiik6ds KVI Hungary Kfi. végzi: PAH, Peszticid OTH szerinti komponensek, Trihalometdn, 1,2-dik16r-

etén , tetraklor-etilén , triklor-etilén , cisz1,2-diklér-etilén és benzol

A vizsgélatokat az egyilttmiikédd Bdcsviz Laboratérium végzi: TOCA Szulfit reduk4lé anaerobok spéra (Clostridiumok

spéraszdma) szdmara a 201/2001 Korményrendelet nem ad meg hatérértéket, min8sitésnél nem vehets figyelembe.

A vizsgélati eredmény csak a megvizsgdlt mintdra vonatkozik. A vizsgélati jegyzBkonyvet a vizsgélé laboratérium engedélye

nélkill csak teljes terjedelmében lehet masolni.

Kecskemét, 2017.05.23,
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