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VIZ VIZSGALATI JELENTES

2017/104478
Hunyadi Gt 34,

Mintaszdm:
A minta szdrmaz4sa:

Kazkifolyé, kéd:2785 607 1807

5000 Szolnok

Mintét vette; Szerencsés Gabor

Mintavétel: 2017.05.16.
Minta atvétel: 2017.05.16.
Vizsgilat kezdete: 2017.05.16,
Vizsgélat befejezése:  2017.05.22.
Eredmény kiadva: 2017.05.23,

Megjegyzés: A mintavétel akkreditélt,

Bakteriolégia

Megrendels:

A NAT 4ltal NAT-1-1608/2014 szdmon akkreditall vizsgdlolaboratérium.

Népegészségiigyi Féosztily
5000 Szolnok, Kossuth L. it 2

Jész-Nagykun-Szolnok Megyei Korminyhivatal

Telepszdm, 22°C MSZ EN ISO 6222:2000 0 1ml-ben
Coliformszém MSZ EN ISO 9308-1:2001(visszavont szabvény) 0 100 ml-ben
E. coli szém MSZ EN ISO 9308-1:2001(visszavont szabvény) 0 100 ml-ben
Enterococcus bélbaktériumok MSZ EN 1SO 7899-2:2000 0 100 ml-ben
Pseudomonas aeruginosa szam MSZ EN ISO 16266:2008 . 0 100 ml-ben
Szuifitredukalé Clostridiumok spéraszdma MSZ EN 26461-2:1994 _ 0 100 mi-ben
Kémia .
Permanganatos kémiai oxigénigényKOIps MSZ 448-20:1900 0,40 mg/L 02
Ammonium MSZ ISO 7150-1:1992 <0,03 mg/L
Nitrit MSZ 1484-13:2009 6.2 szakasz <0,02 mg/L
Fajlagos elekiromos vezetSképesség MSZ EN 27888:1998 316 pS/em (20°C)
Vas MSZ 1484-3:2006 6. fejezet : <30 pg/L
Mangén MSZ 1484-3:2006 6. fejezt ; <10 pg/L
Aluminium Standard Methods for the Examination of Water 31 pgll
and Wastewater, 18th
Szin MSZ ENISO 7887:1998 4, fejezet (visszavont <5 mg/LPt
szabvény) :
Szag MSZ EN 1622:2007 szagtalan
fz MSZ EN 1622:2007 {ztelen
Zavarosség MSZ EN ISO 7027:2000 0,20 NTU

A 201/2001(X.25.) Kormanyrendelet szerint a vizminta a
A Szulfit redukél6 anaerobok spéra (Clostridiumok s

mindsitésnél nem vehet figyelembe.

A vizsgdlati eredmény csak a megvizsgélt mintéra vonatko

nélkill csak teljes terjedelmében lehet masolni.

Kecskemét, 2017.05.23.
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vizsgélt jellemzék szempontjﬁbél mcéfelelé ivoviz,
poraszima) szdméra a 201/2001] Kormanyrendelet nem ad meg hatérértéket,

zik. A vizsgélati jegyzékéinyvet a vi#gélé laboratérium engedélye
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