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Megrendeld.
Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormanyhivatal

Szigetvari Gt 46.
Kazkifolyé kod:1529-600-2207

A minta szarmazasa:

5052 Ujszasz Népegészségiigyi Foosztaly
5000 Qvninnlr’ Kossuth I.. 11t 2
J.ﬁszANagykun-?zanok fiegyei Kormanyhivatal
Mintit vette: Szerencsés Gabor 2 5 o o r /
St Y v : ~
Mintavétel: 2017.05.09. st iCC bu 2) -2 )F A= L{_
Minta atvétel: 2017.05.09. ' L S
Vizsgalat kezdete: 2017.05.09. etk cBtyovs
Vizsgdlat befejezése: 2017.05.15.
Eredmény kiadva: 2017.05.17. C\\@ 9 e i
Megjegyzés: A mintavétel akkreditalt. 2017 MAJ 138,
g
, ’ hn ’] {:‘;\\ I
Bakteriol6gia NN U
Telepszim, 37°C MSZ EN ISO 6222:2000 %\ -ben
Telepszam, 22°C MSZ EN ISO 6222:2000 20" ' ml-ben
Coliformszam MSZ EN ISO 9308-1:2001(visszavont szabvany) 0 100'ml-ben

Synizs Ketstemoy
Benyszataralitikal Labortdeiy

E. coli szam MSZ EN ISO 9308-1:2001(visszavont szabvany) 0 100 ml-ben

Pseudomonas aeruginosa szam MSZ EN ISO 16266:2008 - 0 100 ml-ben

Szulfitredukalé Clostridiumok spéraszama MSZ EN 26461-2:1994 0 100 ml-ben
Kémia

Permanganétos kémiai oxigénigényKOIps MSZ 448-20:1990 <0,10 mg/L 02

Ammonium MSZ ISO 7150-1:1992 <0,03 mg/L

Nitrit MSZ 1484-173:2009 6.2 szakasz <0,02 mg/L

Lugossag (m) MSZ 448-11:1986 5.1 szakasz 2,4 mmol/L

Osszes keménység MSZ 448-21:1986 3 .fejezet 78 mg/LCa0

Vas MSZ 1484-3:2006 6. fejezet <30 pg/L

Mangén MSZ 1484-3:2006 6. fejezt <10 pg/L

Szabad aktiv klér MSZ 448-25:1981 5. fejezet <0,2 mg/L

Kottt aktiv klor MSZ 448-25:1981 5. fejezet <0,2 mg/L

Szin MSZ ENISO 7887:1998 4. fejezet (visszavont <5 mg/LPt

szabvany)

Szag MSZ EN 1622:2007 szagtalan

Iz MSZ EN 1622:2007 ztelen

Trihalometinok(6ssz.) MSZ ENISO 10301:1999 2 fejezet 11,2 pg/L
Mikroszképos biologia

Uledék MSZ 448-36:1985 <0,10 ml/L

Vas- és manganbaktériumok MSZ 448-36:1985 0 i/L

Kénbaktériumok MSZ 448-36:1985 0 iL

Szennyezettséget jelzd baktériumok MSZ 448-36:1985 0 L

Cianobaktériumok és algéak MSZ 448-36:1985 0 i/L

Gombak MSZ 448-36:1985 0 i/L

Hézas amébak MSZ 448-36:1985 0 i/L

Egyéb véglények MSZ 448-36:1985 0 i/L

Fonalférgek MSZ 448-36:1985 0 i/L

Egyéb férgek MSZ 448-36:1985 0 /L

Egyéb (gerinctelen) szervezetek MSZ 448-36:1985 0 i/L
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A 201/2001(X.25.) Korményrendelet szerint a vizminta a vizsgélt jellemz6k szempontjabo! megfeleld ivoviz.

A Szulfit redukél6 anaerobok spéra (Clostridiumok spéraszéma) szdméra a 201/2001 Korményrendelet nem ad meg hatarértéket
mindsitésnél nem vehetd figyelembe.

A vizsgélati eredmény csak a megvizsgalt mintéra vonatkozik. A vizsgilati jegyzékényvet a vizsgdl6 laboratérium en gedélye
nélkiil csak teljes terjedelmében lehet masolni.

Kecskemét, 2017.05.17.

/N : I
Nagyné GyaefTy Gyongyi Gyurisné G#sp¥r Erzsébet
mikrobiolégiai részlegvezetd laboratériumyvezet6

anrtikai Laboratérium
< Kecskemét

solaton u. 18,

23.7

Mintaszam: 2017/104206 2/2 oldal



