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Vksz.: Tisza/5600

A Viz- és Csatornamiivek Koncesszios Zrt. Szolnok (5000 Szolnok Vizmii u. 1.) a szolnoki regio-
nalis szennyviztisztit és szennyvizelvezetd hilozat 6sszevont vizjogi lizemeltetési engedély kiad4-
sara iranyulo 2013. majus 17-i keltezésii kérelmére az aldbbiak szerint dontdttem.

Hatarozat

A Viz- és Csatomamiivek Koncesszios Zrt. Szolnok (5000 Szolnok Vizmt u. 1.) - tovabbiakban :
engedelyes - részére kiadott Tisza/5600 vizikonyvi szamon nyilvéantartott 15025-3/1999. iigyirat-
szamu. Tisza/5824 vizikonyvi szdmon nyilvantartott 15571-6/2000. iigyiratszami valamint Tisza
6262 vizikdnyvi szamon nyilvantartott 1215-16/2003. {igyiratszamu, valamint az azokat modosito
Osszes hatdrozatot visszavonom ¢és helyette egységes szerkezetbe foglalt 6sszevont vizjogi iizemel-
tetési engedélyt adok részére az alabbiak szerint.

1./ Az engedély 2018. julius 31-ig hatalyos.

2./ Elrendelem a Tisza/5824, valamint Tisza/6262 vizikényvi szamok vizikényvi nyilvantartasbol
valo torlését.

3./ Engedélvezett vizi 1étesitménvek:

Szennyviztisztito:
Elhelyezkedése: Szolnok Tészegi uit, 1917 hrsz-4 ingatlanon

A véaros teriiletérdl 6sszegyijtétt szennyviz a Gabor Aron tér — Konstantin Gt sarkan kialakitott 11.
sz.-u osztomiitargyat felhaszndlva atkorméanyzasra keriil a 2455 fm hosszban megépitett 2200 mm
atmérdjl fogylijtobe. A fogyiijt a Gabor Aron tér — Martirok utja — Toszegi Ut nyomvonalon halad
a 02/2. sz.-0 gatbrtelep mellett talalhato végatemeld és mechanikai el6tisztité miitéargy egyiittesig. A
miitargyban k6- €s hordalékfogot kovetben 2 db gépi tisztitast sikrcsra keriil a szennyviz. A récs-
szemét, szallitocsigakat kovetSen ricsszemétprés utdn keriil konténerbe, majd elszallitjdk. A
szennyvizet 4 db HYDROSTAL tip. buvarszivatty( tovabbitja 2 db, egyenként 602 fm hosszi 800
mm &tmér6ji UPE nyomévezetéken a szennyviztisztito telepre.



A szennyviztisztité telepre érkezd szennyviz a fogadd- és mérd aknén, és 4 db dobszilir6kon keresz-

til jut az osztomire, és innen a bioldgiai tisztitd sorra, amely 4 db parhuzamosan kapcsolt 8000
m*/nap kapacrtasu egysegbol all. A biologiai tlSZT.ltO sor anaerob (2x170 m®) - anoxikus (2x300 m®)

- aerob (4x550 m ) utddenitrifikalo (1x400 m ) terekbdl épiil fel. Az utédenitrifikalé 2-2 parhuza-

mos sornal kozds. A levegdztets elemek szama 4 x 889 db. '

A tisztitott szennyviz és az eleveniszap szétvalasztasa 2 db 38, 5 atmér6ji DORR tiilepitOben torté-

nik.

Az ilepitékbdl egy 787 m’-es fert6tlenité medencét kovetéen nyoméaknén keresztiil sodorvonali

bevezetéshez kiépitett 1200 mm atmérdjl, 360 fm hossza ROCLA vezeteken jut le a Tiszdig a tisz-

titott szennyviz. A fertétlenitést klorgdz adagolassal végzik.

A sodorvonali bevezetés 58,5 fm hosszban, 1200 mm-es spirdlvarratos acélesdvon, kitorkolld pipan

keresztiil torténik.

A sodorvonali bevezetés helye: Tisza folyo jp. 331+750 fkm.

Az utéiilepit6b8l kikeriils foldsiszapot, iszaphomogenizaciot kovetben 2 db (Alfa-Laval és

Humbold tipust) iszapcentrifugaval viztelenitik. A képzddott iszapot a regionalis hulladéklerakora

(Kétpd) szallitjak. A telephely iszapkomposztaldval is rendelkezik, amely jelenleg nem miikodik.

A szennyviztisztito telepiilési folyékony hulladék fogadé miitarggyal is rendelkezik, amely gépi

tisztitisu finomracsot tartalmaz. A leliritett folyékony hulladék, a szennyviztelep meglévd

csurgalékgyijt6 aknajdba keriil, ahonnan szivattyt emeli a forgédobos finomsziir6kre.

A szenmyviztisztitd jellemzd mutatdi:
Szennyviztisztité telep kapacitasa:

32000 m?/d (szaraz idoszakban)
40000 m*/d (csapadék esetén)
Keletkez6 viztelenitett szennyviz iszap: 418 m*/d (4 db {izemeld sor esetén)
821ppantott szennyviz fogado kapacitasa: 60 m*/d

A szennyviz tisztité kapacitasa LEE -ben (BOIs): 117333 LEE

Csatornahalozat:
Atmeéré Egyesitett rendszeri Osszesen
Szolnok |Szaszberek |Zagyvarékas|Rakoczifalva|Rékéczitjfalu| Ujszasz (km)
(fm) (fm) (fm) (fm) (fm) (fm)
AC 60 1334,5 1,3345
AC 125 31 0,031
AC 250 22,5 0,0225
AC 300 12401,5 12,4015
AC 400 29755 2,9755
AC 500 2466,5 2,4665
AC 700 3t 0,371
Acél 273 23 0,023
Beton 20 3774 3,774
Beton 25 193 0,193
Beton 30 27683,5 27,6835
Beton 40 38891 38,891
Beton 50 8852 8,852
Beton 60 9614 9,614
Beton 70 796 0,796
Beton 80 3775,5 3,7755
Beton 90 92,5 0,0925
Beton 100 2981 2,981
Beton 120 771 0,771
Beton 125 949 0,949
Beton 140 325 0,325
Beton 170 21155 2,1155
Beton 200 1601,5 1,6015




| Beton 300 1418,5 1,4185
Beton 419 960 0,96
Beton 600 748,5 0,7485
Beton 1000 276 : 0,276

- | KGPVC 125 |- 344. —| - - = e e i e o 0,344
KGPVC 150 220 0,22
KGPVC 160 381 0,381
KGPVC 200 | 19008,1 19,0081
KGPVC 300 6416 6,416
KGPVC 315 1729 1,729
KGPVC 400 750 0,75
KGPVC 500 | 13475 1,3475
KMPVC 80 9418 9,418
KMPVCI100 224 0,224
KMPVC150 2891 2,891
KMPVC 200 1855 1,855
KMPVC 300 451 0,451
KPE 30 160 0,16
KPE 100 44 0,044
KPE 110 344 0,344
KPE 150 474 0,474
KPE 160 98 0,098
KPE 250 117,5 0,1175
ULTRA 200 222 0,222
Rocla 1000 148.,5 0,1485
Rocla 1200 773 0,773
Rocla 1400 299 0,299
Spiral csé 22,5 0,0225
324
Uponor200 4200,5 4,2005
Uponor250 768 0,768
Zuplin 200 2785 2,785
UPE 80 1204 1,204
Osszesen 182 137,6 182,1376

Atmér Nyomis alatti Osszesen
Szolnok | Szaszberek |Zagyvarékas|Réikoczifalva| Rakéczitjfalu | Ujszasz (km)
(fm) (fm) (fm) (fm) (fm) (fm)
KGPVC 100 970 2195 3,165
KGPVC 125 170 0,17
KGPVC 150 100 0,1
KGPVC 200 7244 3770 11,014
KGPVC300{ 5272,5 10162 6537 21,9715
KMPVC80 9,5 0,0095
KMPVC 100{ 4871,5 4,8715
KMPVC 150 14,5 3010 3,0245
KMPVC 200f 5209 5,209
KMPVC250 | 16115 1,6115
KMPVC300| 8154,5 4486 12,6405
KMPVC 400 72 0,072
KPE63 331 0,331
KPE 150 296 0,296
Osszesen 33 256 3010 4 840 12 357 6 537 4 486 64,486
Atmérd Gravitacios (elvalasztott rendszerti) Osszesen
Szolnok | Szaszberek |Zagyvarékas|Rakéczifalva| Rakéczinjfalu | Ujszasz (km)
) (fm) (fm) (fm) (fm) (fm)
AC 400 1897 1,897




acél 250 346,5 0,3465
beton 500 1903 1,903
beton 600 287 0,287
KGPVC 150 700 0,7
KGPVC 200 |- 43505 -— 6456 22810 - 323385 - ~-11464 -- 31935 —| 148,5085
KGPVC 250 179 0,179
KGPVC 300 | 36081,5 2455 5702 44,2385
KGPVC 315 130 0,13
KGPVC 400 9229 9,229
KGPVC500| 17935 1,7935
KMPVC 200 64 2480 2,544
KMPVC 300 9695 9,695
KPE 90 386,3 0,3863
KPE 110 458 0,458
KPE 160 634 0,634
Osszesen 95 801,8 6 456 25 265 32 796,5 11 464 51 146 222,929
Atmérd Csapadékviz Osszesen
Szolnok | Szaszberek |Zagyvarékas|Rakoezifalva| Rakoczitjfalu | Ujszész (km)
S (fim) (fim) (fm) (fim) (fim)
Beton 250 90 0,09
Beton 400 9858 9,858
KGPVC 200 51 0,051
KGPVC 300 1424 1,424
Osszesen 11423 11,423
Atemeldk:
Szolnok (egyesitett rendszer)
Sorszam Megnevezés Adatok Mértékegység
Megnevezése, nyilvantartasi szama Szolnok - Uteg u.
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 690/1
1 Akna / tartaly névleges térfogata [m’] 37,17 m’
Szivattylizas rendszere buvar
Teljesitménye (Q-H) 751/s-18 m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 13,5 kW
Megnevezése, nyilvantartasi szama Szolnok - Hovirag u.
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 608/1
2 Akna / tartaly névleges térfogata [m’] 54,43 m’
Szivattyizas rendszere ' buivar
Teljesitménye (Q-H) 200Us-25m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 22 kW
Megnevezése, nyilvantartasi szama Szolnok - Pity6 u.
Tipusa Egyedi
Helye, hrsz. 772/3
3 Akna / tartaly névleges térfogata [m’] 90 m?
Szivattyuzas rendszere atfolyasos
Teljesitménye (Q-H) 175V/s-19m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 22 kW
4 Megnevezése, nyilvantartasi szama Szolnok - Hajéalloméas
Tipusa Egyedi
Helye, hrsz. 5371
Akna / tartaly névleges térfogata [m’] 87,75 m’




Szivattyiizas rendszere " buvar
Teljesitménye (Q-H) 2766 Us- 8,5 m
Teljesitménye (Q-H) 120 V$-55m
Felvett villamosteljesitmény [kW] t300 kW
Felvett viIlamoételjesitmény [kW] T 40 kW
Megnevezése, nyilvantartisi szdama Szolnok - Pozsony;i u.
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 9296/10

5 Akna / tartaly névleges térfogata [m?) 38,88 m’
Szivattyiizas rendszere " buvar
Teljesitménye (Q-H) 50ls-16m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 5,85 kW
Megnevezése, nyilvantartisi szama -Szolnok - Barték B. u.
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 0674/3

6 Akna / tartaly névleges térfogata [m’] 99,27 m’
Szivattyuzas rendszere bavar
Teljesitménye (Q-H) 2101/s-20m
Felvett villamosteljesitmény [k'W] 22 kW
Megnevezése, nyilvintartasi szdma Szoluok - NaIgyssindor i By
Tipusa Csomiép
Helye, hrsz. 15728

L Akna / tartily névleges térfogata [m] 34,38 m®
Szivattyuzas rendszere bivar
Teljesitménye (Q-H) 1051/s-26 m
Felvett villamosteljesitmény [kKW] 13,5 kW
Megnevezése, nyilvantartasi szama Bznlnok- NaIeg Kandorl, 1.
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 8163/5

8 Akna / tartaly névleges térfogata [m’] 26,23 m’
Szivattyizas rendszere bavar
Teljesitménye (Q-H) 651/s-17m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 4,7 kw
Megnevezése, nyilvantartisi szama Szolnok - Delta u.
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 7436/13

9 Akna / tartaly névleges térfogata [m’) 41,7 m’
Szivattytizas rendszere * buvar
Teljesitménye (Q-H) 200 V/s-25m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 22 kW
Megnevezése, nyilvantartasi szama Szolnok - GANZ
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 6732

10 Akna / tartily névleges térfogata [m’] 56,55 m’
Szivattyuzas rendszere blvar
Teljesitménye (Q-H) 120 I/s-45m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 30 kW

11 Megnevezése, nyilvantartisi szama Szolnok - Kolaj

Tipusa

MOBA

Helye, hrsz.

- 6807




Akna / tartaly névleges térfogata [m?] 20,42 m
Szivattylizas rendszere . buvar
Teljesitménye (Q-H) 321s-10m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 3,1 kW
Megnevezése, nyilvantartasi szdma Szolnok - Himba. u.
Tipusa ‘MOBA
Helye, hrsz. 6813/2

12 Akna / tartaly névleges térfogata [m’] . 21,99 m’
Szivattytizas rendszere buvar
Teljesitménye (Q-H) . 451/5-17m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 3,1 kW
Megnevezése, nyilvantartasi szama Szolnok - Gybkér u.
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 6308/22
Akna / tartaly névleges térfogata [m?] 372,37 m’

13 Szivattytzas rendszere bivar
Teljesitménye (Q-H) 601/s-15m
Teljesitménye (Q-H) 210 /s-20m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 75 kW
Felvett villamosteljesitmény [kW] 22 kW
Megnevezése, nyilvantartasi szama Szolnok - T.liget végatemeld
Tipusa Egyedi
Helye, hrsz. 9753/2

14 Akna / tartaly névleges térfogata [m’] 106,4 m’
Szivattytzas rendszere buvar
Teljesitménye (Q-H) 1101/s-45m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 30 kW
Megnevezése, nyilvantartisi szama Szolnok - Szt. Istvan Hid
Tipusa MOBA
Helye, hrsz, 0868/5

15 Akna / tartaly névleges térfogata [m’] 4595 m’
Szivattyzas rendszere buvar
Teljesitménye (Q-H) -
Felvett villamosteljesitmény [kW] - kW
Megnevezése, nyilvantartasi szama Szolnok - ¥amest Végétem;aé
Tipusa Végatemeld
Helye, hrsz. 19178/2

I¢ Akna / tartaly névieges térfogata [m’] © 350 m’
Szivattyuzas rendszere . buvar
Teljesitménye (Q-H) 1050-15,5
Felvett villamosteljesitmény [kW] 225 kW

Szolnok (elvdlasztott rendszer)
Sorszam Megnevezés Adatok Mértékegység

1 Megnevezése, nyilvantartasi szima Szolnok - Kadn K. u.
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 8869/64
Akna / tartaly névleges térfogata [m’] 18,85 m’
Szivattyiizas rendszere _ buavar
Teljesitménye (Q-H) 32Vs-10m




Felvett villamosteljesitmény [kW] 1,3 kW
Megnevezése, nyilvantartasi szama Szolnok - Ujszaszi u.
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 347;3/1
Akna / tartaly névleges térfogata [m’] 14;, 14 m’
Szivattylizas rendszere biivar
Teljesitménye (Q-H) 261/s-10m
Felvett villamosteljesitmény [k'W] 1.3 kW
Megnevezése, nyilvantartasi szima Szolnok - Horog u.
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 7356
Akna / tartaly névleges térfogata [m’] 3,22 m®
Szivattyizas rendszere buvar
Teljesitménye (Q-H) 12Vs-15m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 1,2 kW
Megnevezése, nyilvantartasi szama Szolnok - Buszfordul6
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 6819/4
Akna / tartaly névleges térfogata [m”] 24,54 m’
Szivattyizas rendszere bivar
Teljesitménye (Q-H) 80Us-19m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 59 kW
Megnevezése, nyilvantartasi szama Szolnok - Tiiske u.
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 6693
Akna / tartaly névleges térfogata [m’] 1,91 m’
Szivattyiizas rendszere buvar
Teljesitménye (Q-H) 12Vs-15m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 1,2 kW
Megnevezése, nyilvantartasi szama Szolnok - Kazén u.
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 6362/2
Akna / tartaly névleges térfogata [m°] 8,51 m’
Szivattyiizas rendszere buvar
Teljesitménye (Q-H) 10V/s-8m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 1,1 kW
Megnevezése, nyilvantartasi szama Szolnok - Torteli u.
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 6788/3
Akna / tartaly névleges térfogata [m’] 9,05 m®
Szivattyizas rendszere blvar
Teljesitménye (Q-H) 30/s5-9m
Felvett villamosteljesitmény [k'W] 1,3 kW
Megnevezése, nyilvantartasi szdma Szolnok - Vegyi ltp.
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 19012/10
Akna / tartaly névleges térfogata [m’] 15,59 m’
Szivattyiizas rendszere buvar
Teljesitménye (Q-H) 19Vs-25m
Felvett villamosteljesitmény [KW] 2.4 kw

Megnevezése, nyilvantartisi szima

Szolnok - Kombijn u.




Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 19091/9
Akna / tartaly névleges térfogata [m’) 15,88 m’
_| Szivattylizas rendszere _ o e buvar )
Teljesitménye (Q-H) 19Vs-25m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 24 kW
Megnevezése, nyilvantartasi szama Szolnok - Piroskai u.
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 0937/9
10 Akna / tartély névleges térfogata [m’] 11,66 m’
Szivattyuzas rendszere buavar
Teljesitménye (Q-H) 191/s-25m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 24 kW
Megnevezése, nyilvantartasi szdma Szolnok - Vizpart krt. L.
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 16436/2
11 Akna / tartaly névleges térfogata [m’] 18,85 m’
Szivattyuzas rendszere buvar
Teljesitménye (Q-H) 32Vs-10m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 3,1 kW
Megnevezése, nyilvantartasi szama Szolnok - Vizpart krt. I1.
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 16181
12 Akna / tartaly névleges térfogata [m’] 18,85 m’
Szivattyzas rendszere bivar
Teljesitménye (Q-H) 40 V/s-40m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 7.4 kW
Megnevezése, nyilvantartasi szdma Szolnok - Szello
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 0914/4
13 Akna / tartaly névleges térfogata [m®) 25,13 m®
Szivattyizas rendszere bivar
Teljesitménye (Q-H) 451/s-15m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 3,1 kW
Megnevezése, nyilvantartasi szama Szolnok - Kertész
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 10339/2
14 Akna / tartily névleges térfogata [m’] 23,21 m’
Szivattyuzas rendszere buvar
Teljesitménye (Q-H) 40/s-35m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 7.4 kW
Megnevezése, nyilvantartasi szama Szolnok - Vorosmezo u.
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 10683/9
15 Akna / tartaly névleges térfogata [m’) 43,81 m’
Szivattyizas rendszere buvar
Teljesitménye (Q-H) 451/5-17m
Felvett villamosteljesitmény [KW] 3,1 kW
16 Megnevezése, nyilvantartasi szama Szolnok - Zombory Lajos u.
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 11364/15




Akna / tartaly névleges térfogata [m’]

34,36 m

Szivattyizas rendszere bivar
Teljesitménye (Q-H) 451s-17m
Felvett villamosteljesitmény [kKW] 3,1 kW
Megnevezése; nyilvantartisi szdma Szolnok - Apéczai Cs. J. u.
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 11621/29

17 Akna / tartaly névleges térfogata [m®] 51,32 m’
Szivattylzas rendszere bivar
Teljesitménye (Q-H) 110 /s -27,5m
Felvett villamosteljesitmény [k'W] 13,5 kW
Megnevezése, nyilvantartasi szama Szolnok - Gorkij u. L.
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. | 12428/6

18 Akna / tartaly névleges térfogata [m’] 68,09 m’
Szivattyizas rendszere buvar
Teljesitménye (Q-H) 210 /s-20m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 22 kW
Megnevezése, nyilvantartisi szama Szolnok - Gorkij u. IL
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 11663/7

19 Akna / tartély névleges térfogata [m’] 18,63 m’
Szivattylzas rendszere bivar
Teljesitménye (Q-H) 451/s-17m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 3.1 kW
Megnevezése, nyilvantartasi szdma Szolnok - Kridy Gy. u.
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 11451

20 Akna / tartaly névleges térfogata [m°] 17,11 m’
Szivattyluzas rendszere buvar
Teljesitménye (Q-H) 26 /s - 10m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 1,3 kW
Megnevezése, nyilvantartasi szama Szolnok - Péchy M. u.
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 12745

21 Akna / tartaly névleges térfogata [m’] 5,63 m®
Szivattyuzas rendszere buvar
Teljesitménye (Q-H) 20/s-7m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 1,1 kW
Megnevezése, nyilvantartdsi szdma Szolnok - Arpa u.
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 19819/1

22 Akna / tartaly névieges térfogata [m’] 9,92 m’
Szivattylizas rendszere buvar
Teljesitménye (Q-H) 301/s-13m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 2 kW

23 Megnevezése, nyilvantartasi széma Szolnok - Lencse u.
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 11076
Akna / tartaly névleges térfogata [m’] 9,92 m’
Szivattylizés rendszere blvar
Teljesitménye (Q-H)

30V/s-13m
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Felvett villamosteljesitmény [k'W] 2 kw
Megnevezése, nyilvantartasi szdma Szolnok - Alcsisziget
Tipusa :MOBA
Helye, hrsz.% 13108/4.

24 Akna / tartaly névleges térfogata [m?] ‘ 12.72 m’
Szivattytzas rendszere | blvar
Teljesitménye (Q-H) 23 /s-25m
Felvett villamosteljesitmény [kW] ‘ 1,8 kW
Megnevezése, nyilvantartasi szdma Szolnok - Simontanya
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 0610/7

25 Akna / tartély névleges térfogata [m’] 1,26 m’
Szivattylizas rendszere buvar
Teljesitménye (Q-H) 81/s-10,5m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 075 kw
Megnevezése, nyilvantartisi szama Szolnok - Tenydsziget
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 0693/22

26 Akna / tartaly névleges térfogata [m’] 19,09 m’®
Szivattyuzas rendszere buavar
Teljesitménye (Q-H) 30/s-13m
Felvett villamosteljesitmény [kW] C 2 kW
Megnevezése, nyilvantartdsi szdma Szolnok - Malom u.

Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 8869/33

27 Akna / tartaly névleges térfogata [m’] 45,95 m’
Szivattyizas rendszere bavar
Teljesitménye (Q-H) 210/s-20m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 22 kW
Megnevezése, nyilvantartisi szama Szolnok - Hild V. u.

Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 8539/2

28 Akna / tartély névleges térfogata [m’] 44,53 m’
Szivattyizas rendszere buvar
Teljesitménye (Q-H) 200Vs-25m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 22 kW

Regionalis rendszer
Sorszam Megnevezés Adatok Mértékegység

Megnevezése, nyilvantartasi szama Rakéczifalva - Bartok B. u.
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 1880/4

1 Akna / tartaly névleges térfogata [m?] 15,88 m’
Szivattynzas rendszere buvar
Teljesitménye (Q-H) 221/s-7m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 1,3 kw

2 Megnevezése, nyilvantartasi szdma Rakoczifalva - Rézsa. u.
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 1880/4
Akna / tartaly névleges térfogata [m®] 16,6 m’
Szivattyizas rendszere buvar

Teljesitménye (Q-H)

221s-Tm
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Felvett villamosteljesitmény [kW] i3 kW
Megnevezése, nyilvantartisi szama Rékoczifalva - Tisza A, u. L
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 365

3 Akna / tartaly névleges térfogata [m’] 18,15 m’
Szivattylizas rendszere buvar
Teljesitménye (Q-H) 31/s-9m
Felvett villamosteljesitmény [k'W] 2 kW
Megnevezése, nyilvantartasi szama Bakoeztalya «Toldi M'ﬁ'
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 288

4 Akna / tartaly névleges térfogata [m’] 18,71 m?
Szivattyizas rendszere bivar
Teljesitménye (Q-H) 261/s-10m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 1,3 kW
Megnevezése, nyilvantartasi szdma Rakéczifalva - Thnesics Mu
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 655

» Akna / tartaly névleges térfogata [m’) 16,44 m®
Szivattylizas rendszere buvar
Teljesitménye (Q-H) 421s5-12,5m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 3,1 kW
Megnevezése, nyilvantartasi szdma Rékéczifalva - Tisza A. uvelé
Tipusa MOBA
Helye, hrsz, 365

6 Akna / tartaly névleges térfogata [m’] 31,88 m’
Szivattyuzas rendszere buvar
Teljesitménye (Q-H) 601l/s-50m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 17,3 kW
Megnevezése, nyilvantartasi szdma Rakoczifalva - Toldi M. u. L
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 584

7 Akna / tartaly névleges térfogata [m’] 23,47 m’
Szivattyizas rendszere buvar
Teljesitménye (Q-H) 401/s-11,5m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 1,3 kW
Megnevezése, nyilvantartasi szdma Rakoczinjfalu
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 370

8 Akna / tartaly névleges térfogata [m°) 2§,03 m’
Szivattytizas rendszere bavar
Teljesitménye (Q-H) 30/s-28m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 4.4 kW
Megnevezése, nyilvantartisi szama Szaszberek
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 223

9 Akna / tartaly névleges térfogata [m3] 26,61 m’
Szivattylizas rendszere buvar
Teljesitménye (Q-H) 40 1/s-37m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 7.4 kW

10 Megnevezése, nyilvantartisi szdma Zagyvarékas - Martirok u.
Tipusa

MOBA
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Helye, hrsz. 1657
Akna / tartély névleges térfogata [m*] 17,28 m’
Szivattyuzas rendszere buvar
Teljesitménye (Q-H) 351/5s-18m
Felvett villamosteljesitmény [kKW] - ; 3 kW
Megnevezése, nyilvantartasi szama Zagyvarékas - Kiilsé R. u.
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 519/2

11 Akna / tartaly névleges térfogata [m’] 15,71 m®
Szivattyzas rendszere ~ bavar
Teljesitménye (Q-H) 75Vs- 18 m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 9 kW
Megnevezése, nyilvantartasi szdma Zagyvarékas - Egység u.
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. C 782

12 Akna / tartaly névleges térfogata [m’] 17,28 m’
Szivattyizas rendszere bavar
Teljesitménye (Q-H) 261/s-10m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 1.3 kW
Megnevezése, nyilvantartasi szama Zagyvarékas - Gyimesi u.
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 452

13 Akna / tartaly névleges térfogata [m’] 1,7 m’
Szivattyazas rendszere buvar
Teljesitménye (Q-H) 261/s-10m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 1,3 kW
Megnevezése, nyilvantartasi szama Zagyvarékas - Jozsef u.
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 1230

14 Akna / tartaly névleges térfogata [m’] 16,34 m’
Szivattylizas rendszere buvar
Teljesitménye (Q-H) 261/s-10m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 1,3 kW
Megnevezése, nyilvantartasi szama Zagyvarékas - Kifli u.
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 1152

15 Akna / tartaly névleges térfogata [m’] 17,28 m®
Szivattylizas rendszere btvar
Teljesitménye (Q-H) 26l/s-10m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 1,3 kW
Megnevezése, nyilvantartisi szama Zagyvarékas - Végatemeld
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. .09

16 Akna / tartaly névleges térfogata [m’] 31,81 m’
Szivattyiizas rendszere buvar
Teljesitménye (Q-H) 115Vs-45m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 30 kW
Megnevezése, nyilvantartasi szama Ujszasz - Nagy u.
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 3/3

17 Akna / tartaly névleges térfogata [m’] 18,16 m’
Szivattyuzas rendszere buvar
Teljesitménye (Q-H) 401l/s-13,5m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 3,1 kW




Megnevezése, nyilvantartisi szima

i3

Ujszasz - Rakéczi u.

Tipusa MOBA
Helye, hrsz. ;339

18 Akna / tartaly névleges térfogata [m’] l 26,61 m’
Szivattyuzas rendszere  bivér
Teljesitménye (Q-H) 401s-13,5m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 3,1 kW
Megnevezése, nyilvantartisi szama Ujszasz - Akdcfa u.
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 519

19 Akna / tartaly névleges térfogata [m’] -26,61 m’
Szivattyuzas rendszere bavar
Teljesitménye (Q-H) 311/5-27m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 4.4 kW
Megnevezése, nyilvantartdsi szama Ujszasz - Jozsef A. u.
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 844

20 Akna / tartaly névleges térfogata [m’] 15,89 m’
Szivattyiizas rendszere blvar
Teljesitménye (Q-H) 261/s-10m
Felvett villamosteljesitmény [kKW] 1,3 kW
Megnevezése, nyilvantartasi szama I'stzész - Erzsébet tér
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 1269

21 Akna / tartaly névleges térfogata [m’] 21,99 m’
Szivattytzas rendszere buvar
Teljesitménye (Q-H) 441/s-17m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 3,1 kw
Megnevezése, nyilvantartdsi szdma Ujszasz - Ady E. u. L.
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 2186

22 Akna / tartaly névleges térfogata [m®] 12,06 m’
Szivattylzas rendszere buvar
Teljesitménye (Q-H) 40VUs-135m
Felvett villamosteljesitmény [KW] 3,1 kW
Megnevezése, nyilvantartdsi szdma Ujszész - Ady E. u. IL.
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. . 2186

23 Akna / tartaly névleges térfogata [m’] 13,62 m®
Szivattylizas rendszere “buvar
Teljesitménye (Q-H) 30V/s-125m
Felvett villamosteljesitmény [kW] : 2 kw
Megnevezése, nyilvantartisi szama Ujszasz - Abonyi u.
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 1693

24 Akna / tartaly névleges térfogata [m’] 15,89 m®
Szivattylizas rendszere blvar
Teljesitménye (Q-H) 401Vs-13,5m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 3,1 kW

25 Megnevezése, nyilvantartasi szdma Ujszasz - Zrinyi u.
Tipusa MOBA
Helye, hrsz. 050/22
Akna / tartily névleges térfogata [m’] " 15,89 m’
Szivattyizas rendszere

“bivéar
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Teljesitménye (Q-H) 301/s-12,5m
Felvett villamosteljesitmény [kW] i 2 kW
Megnevezése, nyilvantartasi szama Ujszasz - Béke krt.
Tipusa ! {IMOBA
Helye, hrsz. T 1474

26 Akna / tartaly névleges térfogata [m’] 18,85 m’
Szivattyizas rendszere bivar
Teljesitménye (Q-H) 401/s-13,5m
Felvett villamosteljesitmény [kW] - kW
Megnevezése, nyilvantartasi szama Ujszasz - Végatemeld
Tipusa ‘MOBA
Helye, hrsz. 1418/3

27 Akna / tartaly névleges térfogata [m’] 18,85 m’
Szivattytizds rendszere bivar
Teljesitménye (Q-H) 431/s5-35m
Felvett villamosteljesitmény [kW] 22 kW

Egyéb jellemzd adatokat, az engedély alapjdt és mellékletét képezd tervdokumentdcid tartalmazza.

Viziigyi feliigyeleti besorolas: I. kategoria

1k

Az engedélyes koteles:

A vizek hasznositisat, védelmét és kartételeinek elharitisat szolgald tevékenységekre és léte-
sitményekre vonatkozo altalanos szabalyokro6l sz616 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben, va-
lamint a vizek hasznositisat, védelmét és kartételeinek elhéritisat szolgald tevékenységekre és
1étesitményekre vonatkozd miiszaki szabalyokrol szol6 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendeletben,
foglaltakat be kell tartani.
A kibocsétott szennyviz min8ségi paraméterei meg kell feleljenek, a vizszennyez6 anyagok
kibocsatasaira vonatkozé hatdrértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairél sz6lo
28/2004.(X11.25.) KvVM rendelet 1. részben a 100.000 Leé meghaladé kiépitett terhelési kapa-
citas esetében el6irt technolégiai paramétereknek, illetve a II1. rész 2. szamu mellékletében a 4.
,altalanos védettségi kategoria befogaddira” eldirt hatarértékeknek, az alabbiak szerint:

Hatérérték
pog Megnevezés :
szam 4. Altalanos | Technoldgiai
1. |pH 6-9,5°
Szennyezdanyagok ‘
2. |Dikromatos oxigeénfogyasztas. KOIy 125
3. |Biokémiai oxigénigény, BOI;s 25
4. |Osszes nitrogén, Nesszes 55
5. |Osszes szervetlen nitrogén 50
6. |Ammonia-ammonium-nitrogén 20
7. |Osszes foszfor, Pssszes 10
8. |Osszes lebegdanyag 35
Szerves oldoszer extrakt (olajok,
9. ; 30
zsirok)
10. | Aktiv klor* 2
11. |Coliform szam** 10 i/em’

* A hatarérték otszords a kozegészségiigyi hatdsag elrendelése alapjan.
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** Amennyiben a kozegészségligyi hatsag fertdtlenitést rendel el.

A Regionalis Szennyviztisztité és a szennyvizelvezetS rendszer iizemeltetési szabalyzatdban
foglaltakat be kell tartani. ' - - '

Tekintettel arra, hogy a szennyvizcsatorna halézat egyesitett rendszert, ezért telep hidraulikai

terhelésének fiiggvényében, az aldbbi lizemeltetési médokat kell betartani:

I. EsOzés esetén az 1,5-sz0rds higitasig (45.000 m3/d~ig) a szennyvizet a telep tisztitasi
technoldgidjan atvezetve kell kezelni.

Il 1,5-sz0rGs szdrazidei szennyvizmennyiség feletti csapadékfelesleget a mechanikai mii-
targy, €s a telepi 0szt6 kiilon vezetéki 4gan lehet elvezetni, a kapacitas 3-szoros mennyi-
ségéig (90.000 m*/d-ig).

I 3-szoros higitas f6l6tt az elvezetés a megkeriil§ vezetéken torténhet, esetleg a Gébor
Aron téri (Hajédllonas), Pityo uti, Tiszaligeti és/vagy a Szandasz6l6si bevezetési pont(ok)
betizemelesével. A bevezetéseket haladéktalanul a feliigyel§ség ligyeleti szaméra be kell
jelenteni (30/9670-320), majd frdsban a bevezetést kdvetd 12 éran beliil irdsos jelentést
kell kiildeni feliigyelGségiinkre.

A szennyviztisztito telep kételes az onellenSrzést a feliigyeldségiink altal elfogadott dnellen6r-
zesi tervnek megfelelGen végezni.

A nyers szennyviz mintavételi helye: a hengersz{ir§ nyomé4gan 16v8 mintavételi csap.

A tisztitott szennyviz mintavételi helye: a nyoméakna bevezetési pontja.

A kibocsatasra jellemz6 adatokr6l évente 6sszefoglald jelentést késziteni az lizemnapldban rog-
zitett mérési eredmények alapjan, a vizminGségvédelmi éves bej elenté-lapot (VEL lap) kitolteni,
¢s ezeket a targyévet koveté év marcius 31-ig a feliigyelségnek megkiildeni.

A Feliigyel8seg dltal elfogadott Gnellendrzési terv szerinti éves vizsgélati idépontokat (hénap,
nap és ora megjeldlésével), a targyévet megel6z6 év november 30-ig be kell jelenteni a Fel-
lgyelGségnek, mely bejelentés nem min6siil az dnellendrzési terv modositasanak.

Az engedélyes rendkiviili szennyezés bekovetkeztekor a jogszabalyban el§irt bejelentési kite-
lezettség alapjan, az alabbiak szerint jarjon el:

e Amennyiben tizemszer( mikodésen kiviilallé okbol rendkiviili szennyezés (miiszaki meghi-
basodas, gondatlan kezelés, baleset, stb.) kovetkezik be, az iizemeltets koteles haladéktala-
nul a feliigyel@ség iigyeleti szamdra (30/9670-320)-, majd irdsban a rendkiviili tizemdllapot
bekovetkeziét kovetd 12 Gran belil, a feligyelGség kizponti faxszdmdra (56/343-768) beje-
lentést tenni.

e A rendkiviili lizemdllapotra jellemzd mintét(kat) venni, azokat a vizjogi lizemeltetési enge-
délyben rogzitett komponenskorre (egyéb anyaggal t5rténd szennyezés esetén a szennyezd-
anyagra jellemz6 komponensekre) bevizsgélni, és a vizsgalati eredményeket feliigyelGsé-
gunkre kiildeni. A mintavételt, és a mintak bevizsgaldsat csak akkreditalt személy/szervezet
(laboratérium) végezheti.

o Intézkedni az lizemszer(i éllapot miel&bbi helyreallitisa érdekében, illetve azonnali beavat-
kozast igénylé esetben a kiilon jogszabalyban foglaltaknak megfeleléen a karelharitast
azonnal megkezdeni.

e A rendkivili allapot megsziintét kovetd 30 napon beliil zardjelentést kiildeni feliigyeldseé-
glinkre, amely tartalmazza: a rendkiviili iizemallapot elhéritasa érdekében elvégzett mlszaki
beavatkozasok bemutatasat és egyéb jellemz6 adatokat (rendkiviili tizemallapot kezdete, vé-
ge, a kibocsatott szennyviz mennyisége m’/id6szak és az idészakhoz rendelt vizsgélatok
eredményeit.

° Az lzemeltetés soran keletkez6 veszélyes és nem veszélyes (termelési és kommunélis) hul-
ladékokra a 2012. évi CLXXXV. térvény rendelkezései és a végrehajtasara kiadott rendele-
tek elSirdsai az iranyaddk. A hulladékok jegyzékét a 16/2001. (VIL 18.) K6M rendelet tar-
talmazza.

A keletkezd veszélyes hulladékokra (pl.: olajos rongy, olajos homok, faradt olaj, olajos iszap
stb.) 2 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet el8irdsait maradéktalanul be kell tartani.
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e Bejelentési kotelezettségek:

— Az engedélyezett vizilétesitményekkel kapcsolatosan megallap1tott adatokat érinté min-
den valtozast 8 napon beliil be kell jelenteni a Felligyeloségnek.

— Az engedélyes személyében beallé minden véltozast kételes az engedélyes a véltozés
napjatol szdmitott 30 napon beliil a vizikdnyvbe valo bejegyzés végett a FeliigyelOség-
nek bejelenteni. Ennek elmulasztisa esetén az engedély gyakorlasaval dsszefiiggd kote-
lezettségek az engedélyest terhelik.

— Kérnyezetszennyezéssel kapcsolatos, barmilyen rendkiviili eseményt feliigyeloségiink-
nek haladéktalanul be kell jelenteni.

A kotelezettségek onkéntes végrehajtidsanak elmaraddsa esetén engedélyessel szemben az alabbi
intézkedésekkel, szankcidkkal élek:

—  Kotelezem az engedély nélkiil vagy az attdl eltérben végzett kivitelezés megsziintetésére, fel-
fliggesztésére, tovibba az engedély nélkiil vagy az engedélytdl eltérden elvégzett vizimunka
vagy megépitett vizilétesitmény atalakitisdra, meghatdrozott médon megvalositott fennmara-
daséra és lizemeltetésére vagy megsziintetésére, az engedély nélkiil gyakorolt vizhasznalat szii-
neteltetésére, abbahagyaséra vagy meghatarozott médon vald gyakorlasara.

Kiadott engedélyem hatalya alatt az engedélyes kérelmére médosithaté (meghosszabbithato), szii-
neteltethetd vagy visszavonhatd, illetve a vizligyi hatésag hivatalbol modosithatja abban az esetben,
ha megvaltoztak azok a feltételek és adottsagok, amelyek az engedély kiadasanak alapjaul szolgal-
tak.

Eljarasi koltségre vonatkozo rendelkezések:

— Az engedélyes az igazgatasi szolgaltatasi dijat [324 000.-Ft] megfizette.

—  Egyéb eljarasi koltség nem meriilt fol.

—  Tekintettel arra, hogy dontésemet tigyintézési hataridon beliil hoztam meg igazgatasi szolgalta-
tasi dij visszafizetési kotelezettség nem all fenn.

Hatarozatom ellen a kézbesitéstSl szamitott 15 napon beliil az Orszagos Kornyezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Viziigyi Fofeliigyel6séghez cimzett, de 2 példanyban a Kozép-Tisza vidéki Kémye-
zetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Felligyeloséghez benyujthaté fellebbezéssel lehet €lni.

A fellebbezés dijkdteles. A jogorvoslati eljaras dija az igazgatasi szolgaltatasi dijtétel 50 %-a, amit a
Kézép-Tisza vidéki Komyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség 10045002~
01711930-00000000 szamu szamlajara kell teljesiteni. A befizetést igazold bizonylatot (vagy annak
masolatat) a fellebbezéshez kell csatolni. -

A fellebbezés elektronikus uton torténé benyujtisira a Kozép-Tisza vidéki Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizligyi Feliigyel6ségnél nincs mod.

Indokolas

A Viz- és Csatornamiivek Koncesszios Zrt. (5000 Szolnok Vizmi u. 1.) a Szolnok Regionélis
Szennyviztisztitora és a szennyvizelvezetd rendszerre Tisza/5600 vksz-on, az Ujszasz-Zagyvarékas-
Szaszberek szennyvizelvezetd rendszerre Tisza/5824 vksz-on, és a Rékoczifalva-Rakoécziujfalu
szennyvizelvezets rendszerre Tisza/6262 vksz-on nyilvantartott hatdrozatokkal rendelkezik vizjogi
iizemeltetési engedéllyel. Mivel az alapengedély meglehetésen régi, t6bbszdr modositasra kertilt,
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ezért az engedélyes megkiildte a szennyviztisztitd és a szennyvizelvezetd halozat miiszaki adatait is
tartalmazé iizemeltetési szabélyzatat, és kérte a harom engedely osszevonasaval egy 1j vizjogi iize-
meltetési engedély kladasat

A kérelem nem felelt meg a jogszabalyokba foglalt tartalmi kfiivetelményelmek, ezért a 2597-
8/2013. valamint 2597-10/2013. szamu végzésekkel hianypdtlasra valé felhivast bocsatottam ki. A
hidnyp6tlas teljesitését kovetden a kérelem mar megfelel a jogszabalyokba foglalt tartalmi kdvetel-

ményeknek.
Az dsszevont vizjogi lizemeltetési engedély kiadasahoz, a Kozép-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatosag
KP-1314-02/2013. iktatészamon adott vagyonkezel6i hozzajarulast.

A rendelkezésre 4116 dokumentaciok attanulmanyozéasa utdn a Tisza/5600, Tisza/5824 és Tisza/6262
vksz-on nyilvantartott engedélyek Gsszevonasdval egy uj Osszevont vizjogi Uzemeltetési engedély
kiad4sara keriilt sor a rendelkezé részben foglaltak szerint. Az Gsszevont vizjogi engedé€ly a Tisza
5600-as vizikdnyvi szamot kapta.

Az tigyben a jogszabaly szerinti ligyintézési hataridé 2 honap melyet nem 1éptem tdl.
Az ligyintézési hatarid6be nem szamit bele, a hidnypotlasra iranyulo felhivastol az annak teljesitésé-
ig terjedo 1do.

Az engedélykérelemre indult eljards soran hozott dontésemmel a rendelkez6 rész szerint hataroz-
tam. Dontésemet a kdzigazgatasi hatdsagi eljaras és szolgaltatas altalanos szabalyairdl sz6l6, modo-
sitott 2004. évi CXL torvény [roviditve: Ket.] 71. § (1) bekezdése szerint hatarozatba foglaltam.

A Feliigyel6ség hataskorét és illetékességét megallapitd, valamint a dontést megalapozd jogsza-

balyhelyek:

— A 347/2006. (XI1.23.) Korm. rendelet 17. §-a alapjan hataskorrel €s az 1sz. melléklet TV/9
pontja szerint illetékességgel rendelkezé kijeldlt viziigyi hatosig a Feliigyeldség.

— Az engedély médositasara a vizgazdalkodasrél sz6l6 1995. évi LVIL térvény [tovabbiakban:
Vgtv.] 30. § (1) bekezdés, valamint a vizgazdilkodasi hatosagi jogkor gyakorlasarol szolo
72/1996. (V.22.) Korm. rendelet [tovabbiakban: Korm. rendelet] 11. § ad lehet6séget.

— A komyezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a viziigyi hatésagi eljarasok igazgatasi szol-
géltatasi dijairdl szo6l6 33/2005. (X11.27.) KvVM rendelet 1. szam melléklet 1.24.7.2.4. vala-
mint I/28. és I/51. pontja az engedélyezéshez igazgatasi szolgaltatasi dijat allapit meg,.

— Az engedély hatalyat a Korm. rendelet 5. § (4) bekezdés d. pontjaban foglaltak szerint a viz-
gazdalkodasi szempontokra figyelemmel hatdrozott id6ben 4llapitottam meg,

— A viziigyi feliigyelet szempontjab6l a kategoriaba valo besorolast a Korm. rend. 21. § (4) be-
kezdésben foglaltak szerint végeztem: ,,A viziigyi hatosag a vizilétesitményeket és vizhasznéla-
tokat a vizjogi lizemeltetési engedélyezési eljaras, illetve feliigyeleti ellendrzés soran a létesit-
mény jellegére és a térség vizgazdalkodasiban betdltott szerepére figyelemmel, I-IV-ig terjedd
feliigyeleti kategoriaba sorolja. Ennek megfelel6en az érintett vizgazdalkodasi kdvetelmények
szempontjabol: a) az L. kategériaba a kiemelkedden fontos, b) a II. kategéridba a nagyobb tér-
séget érintGen jelents, c) a III. kategoridba a helyi jelentdségl, d) a IV. kateg6ridba a kisebb
jelent8ségli 1étesitmények tartoznak.”

Felhivtam engedélyes figyelmét a meghatérozott cselekmeny vegrehajtasanak lehetdségére. A vég-
rehajtast a Ket. 124-144. § szabalyozza. :
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A Ket. 98. § (1) bekezdésben rogzitettek szerint az els6fokd hatérozat ellen fellebbezésnek van he-
lye. A Ket. 99. § értelmében a fellebbezeést a dontés kozlésétd] szamitott 15 napon beliil lehet eléter-

jeszteni. ‘ : '_'

A jogorvoslati eljé.rés dija a kémyezetvédelmi, természetvédelrni, valamint a vizligyi hatéségi elja-
rasok igazgatasi szolgaltatdsi dijairdl sz6l6, médositott 33/2005. (XI1.27.) KvVM rendelet 2. § (4)

bekezdés alapjan az alapeljards igazgatasi szolgaltatési dijtételének 50 %-a.

Szolnok, 2013. jalius 12.

Koénya Karoly
© igazgatd

megbizasabol:

T iﬁm&%"
\oy.f.\ hatg, Q?,?

%z
o
-

g/ hatosagi ig gf{géheiyettes

Hatarozatomrol értesitést kapnak:

VCSM Zrt. 5000 Szolnok Vizmiiu. 1. ,VETIVVEL”

KOTI-VIZIG 5000 Szolnok Sagvari krt. 4.

Szolnok Megyei Jogi Varos Onkorményzata 5000 Szolnok Kossuth tér 9.
KOTI-KTVF Hatésagi Osztaly

KOTI-KTVF Vizgazdalkodasi Osztaly

KOTI-KTVF (HNYR)

KOTI-KTVF vizikényv

KOTI-KTVF Irattar

2 B th oas b b P

Ugvfélre vonatkozé informaciok:

1. Azugyfél neve: Viz- és Csatornamiivek Koncesszids Zrt. Szolnok.
2. Azugyfél cime: 5000 Szolnok Vizmi u. 1. :

3. Azigyfél KUJ szama: 100259272

4. Ugyfél KSH szamjele: 11272292

Obiektumra vonatkozd informécid:
1. Az objektum megnevezése: szennyviztisztito telep és szennyvizelvezet6 halozat

VCSEM Zrt. Szolnok

Erkezet: 1013 J0L. 15
tassztn] / [ 4 / 9 A iicker

Egysép: ’7’”*6{}‘)“ 4 | Ui
fzy - Le /

I f,ulol .:7



