TECHNO-VIZ KFT. LABORATORIUM Mintavételi jgyzk. szama:  6813/21-HIVO

5000 Szolnok, Vizmdi u. 1. Mintavétel datuma: 2021.10.15
Tel/fax: +36(56)525-065; +36(56)525-161 Mintavétel médja: Akkreditalt
E-mail: technoviz@technoviz.hu Minta tipusa: ivoviz/felszin alatti viz

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.

MINTAVETELI JEGYZOKONYV
Ivdviz és felszin alatti viz vizsgalatahoz

MEGRENDELO: Viz-és Csatornam(ivek Koncesszids Zrt.,Szolnok

TELEPULES: Tészeg TELEP: Vizmi

M,INTAVETEL A Megrendel&vel kotott szerzddés, illetve elézetes egyeztetés szerint idészakos
CELJA: ellendrzés miatt végzendé mintavétel és vizsgalat.

Fert6tlenités modja:
Fertétlenités utolsé datuma:

Levegd hémérséklete™: 4 °C
HALOZAT MINTAVETEL ES HELYSZINI VIZSGALATOK ADATAI,LABORATORIUMI VIZSGALATOK IRANYA:

. . T e Viz Szabad Osszes Laboratériumi vizsgalati kodok:
aZpO,II!]r(‘)tSaIItC') > M.in:ta erl::;i';e\/“egggé(,l:;:)tzaat) h6'mér- ak‘;iv akt,iv Klasszikus M(iszeres »
cxnia jelolése: megnevezése: siklet klor kloér Analitika: Wiitika: Bioldgia:
(°C): (mg/l): (mg/): K :
15892 fatha tejéflg/fgéfgy‘gfmem”e' 16.3 <005 | <0.05 BIB2 BTC
15893 Attlla “'Ig\'lé?('gziggl‘y’(';mem”e' 16.2 <0.05 0.07 BIB2 BTC

Mintavételi és mintatartdsitasi modszerek: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ 448-46:1988, MSZ 448-36:1985 3.fejezet,MSZ 448-43:1985,
MSZ EN ISO 5667-3:2018, MSZ EN ISO 19458:2007, MSZ EN ISO 5667-16:2017,MSZ 1SO 5667-11:2012, MSZ 21464:1998(visszavont szabvany)
Helyszini vizsgalati médszerek:hdmérséklet: MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvény) 1. fejezet, pH: MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz,fajlagos
elektromos vezet8képesség: MSZ EN 27888:1998, szabad aktiv kidr és dsszes aktiv kior: EI-9.:1997,MSZ 448-25:1981 5. fejezet

*: A NAH &ltal nem akkreditalt tevékenység.

A mintavétellel kapcsolatos megallapitasok, megjegyzések:

Kdsa Andras

mintavevo

megrendeld képviseldje (Techno-Viz Kft.)

Kapcsolattartd neve:
Telefonszama: Kenyeres Krisztina

a mintat laboratdriumi vizsgélatra atvette
D&tum:2021.10.15

_TECHNO-VIZ_
[ABORATORIUMI ES MERNOKSZOLGAIATI KFT.
5000 Szolnok, Vizm{ u. 1.
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TECHNO-ViZ KFT. LABORATORIUM
5000 SZOLNOK, VIZMU U. 1.
Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161
Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

ViZBAKTERIOLOGIAI VIZSGALATI EREDMENYEK

Jegyzdkdnyv szama: 6813/21-HIVO/BakterLap

Megrendeld neve: Viz-és Csatornamivek Koncesszids Zrt.,Szolnok

Minta szarmazasi helye: Tdszeg, Vizm(i
Mintavevd neve: Kdsa Andras
Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel

Mintavétel ideje: 2021.10.15
Minta beérkezésének ideje: 2021.10.15
Minta tipusa: ivdviz/felszin alatti viz
Vizsgalat kezdete: 2021.10.15

Vizsgalat elvégzésének ideje: 2021.10.18

Oldalszam: 1/1

Minta- |Vizsgalt
azonosito |[telep, . . . | Pseudomo- | Entero- | Clostridium | Clostridium
szam: |lizem: Telepszam Colnf’orm E'C,°I' nas aerugi- | coccus- | perfringens | perfringens
/1ml szam szam 2 3 E 2 7
nosa-szam szam sporaszam szam
Vizmi
Mintavételi hely, o o /100
minta megnevezése: 22°C|(37°C| /100 ml mi /100 ml /100 mi /100 ml /100 ml
Patkd tér 1. /DN 150
15892 vizmérdnél lévd 0 0 0 0 0 0 0
kozkifolyd/
Attila u. 3. /DN 300
15893 vizméronél 1éve 0 0 0 0 0 0 0
kozkifolyd/
Vizsgalati médszer Vizsgalt paraméter Akalmazott taptalaj Inkubacid Megerdsités

MSZ EN ISO 6222:2000 Telepszam Elesztékivonat agar 36+2°C,44+4 6ra | -
. Coliform szam . . : Oxidaz teszt, Indol
MSZ EN ISO 9308-1:2015 E.coli sz&m Chromogén Coliform agar| 36+2°C,21+3 6ra beakeid
Pseudomonas Acetamid tapleves
MSZ EN ISO 16266:2008 aeruginosa Cetrimid agar 36+2°C,44+4 6ra | 36+2°C,22+2
szam 6ra,Oxidaz teszt

MSZ EN ISO 7899-2:2000

Enterococcus szém

Slanetz-Bartley agar

36+2°C,44+4 d6ra

Epe-eszkulin azid
agar 44+2°C 2¢6ra

MSZ EN ISO 14189:2017

Clostridium perfringens

TSC-agar

37+1°C 20+4

Savas foszfataz

A mindsités a NAH altal nem akkreditalt tevékenységhez tartozik.

Jelmagyarazat: (a mindsités csak a 201/2001. (X.25.)_Korm. rendelet 1.§. hatdlya ala tartozé vizmintakra vonatkozik):
Nincs a vizsgalt jellemzSk egyike sem haladja meg a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 1. mell. A) és C) pontjéban el

17

Girt hatarértékeket, a

jel:  vizminta nem esik kifogds ald, a vizsgélt bakteroldgiai jellemzék szempontjabdl megfeleld ivéviz.
a +-al jeldlt érték meghaladja a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 1. mell. C) pontjéban eldirt hatarértéket, ezért a vizsgalt

+:  bakteroldgiai jellemzék szempontjabdl kifogasolt mindségii ivévizminta(a 201/2001.(X. 25.) Korm. rendelet "C" tablazatanak
hatérértékeit meghaladd érték.)

i *-gal jeldlt érték meghaladja a 201/2001. (X.25) Korm. rendelet 1. mell. A) tablézat hatarértékét, a viz nem mindsithetd

ivéviznek.

A a kimutatott Clostridium perfringens szam és spéraszém esetén az lizemeltetd beavatkozésa sziikséges a kézegészségiigyi kockazat
csokkentése érdekében.

Megjegyzés: Ezen vizsgdlati jegyzGkonyv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos masolasét a vizsgéldlaboratérium jovahagyéasa nélkil nem szabad
végezni! A vizsgélati eredmények csak a vizsgalt mintakra vonatkoznak. A vizsgélattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogdsait) 1 hénapon beliil sziveskedjen
megtenni. A vizsgalati jegyz6konyv 1 szémozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2021.10.18 ////'
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TECHNO-VfZ KFT.

TECHNO-ViZ KFT. LABORATORIUM
5000 SZOLNOK, VIZMU U. 1.

Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161
Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szdmon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Jegyz6kényv szama: 6813/21-HIVO/BIB2

Megrendel6 neve: Viz-és Csatornamiivek Koncesszids Zrt.,Szolnok
Minta szarmazasi helye: Tdszeg , Vizmi

Mintavevd neve: Kdsa Andras

Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel

Oldalszam: 1/2

Mintavétel ideje: 2021.10.15

Minta beérkezésének ideje: 2021.10.15
Minta tipusa: ivoviz/felszin alatti viz
Vizsgalat kezdete: 2021.10.15

Vizsgalat elvégzésének ideje: 2021.10.15

Minta Uledék
azonositd Mintavételi hely: (szeszton)
szam: v mindsége,jellege
5 Bl B Pt T el 1 3 epedékes j (G Uledék, aprd szervetlen
15892 Patko tér 1. /DN 150 vizmérdnél 1évd kozkifolyd/ Lep es jelleg Xy 3P tle
szemcsék.
Mikroszkdpos bioldgiai vizmindségi jellemzdk és parametrikus értékek:
BB TR S 7 L, , Parametrik
Vizmindségi jellemzdk Ertékek Egység Ly
érték
tiledék <0.1 ml/Il 0,10
Vas- és manganbaktériumok 0 szam/I 2x10%
Kénbaktériumok 0 szam/I 2x10%
Szennyezettséget jelz6 baktériumok 0 szam/| 0
Cianobaktériumok és algak 0 szam/I 5x103
Gombak 0 szam/| 0
Hazas amobak 0 szam/| 5
Egyéb véglények 0 szam/I 0
Fonalférgek 0 szam/I 5
Egyéb férgek 0 szam/I 0
Egyéb (gerinctelen) szervezetek 0 szam/I 0
Az eredmények megadasa a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: rendelet) kévetelményeinek megfelelden tortént.
Jelmagyarazat:
Nincs jel: a rendelet alapjan a vizminta nem esik kifogés alé.
+: a '+ jellel jelolt érték meghaladja a rendelet 1.mell. 'E' téblézatanak hatarértéket, a viz a vizsgélt jellemzdk szempontjabdl kifogasolt mindségl ivévizminta.

A mindsités a NAH altal nem akkreditalt tevékenységhez tartozik.

Vizsgalati modszer: MSZ 448-36:1985

Megjegyzés: Ezen vizsgalati jegyzGkdnyv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos mésolasat a vizsgaldlaboratérium jovahagyasa nélkil nem szabad

végezni! A vizsgalati eredmények csak a vizsgalt mintdkra vonatkoznak. A vizsgélattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogasait) 1 hénapon beliil sziveskedjen

megtenni. A vizsgalati jegyz6konyv 2 szdmozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2021.10.18
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& TECHNO-VIZ KFT. LABORATORIUM

TE,CHNO VIZ KFT. 5000 SZOLNOK, VizM{J U. 1.
aboratériu Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161
Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV Gt g

Jegyzokoényv szama: 6813/21-HIVO/BIB2 Mintavétel ideje: 2021.10.15
Megrendel6 neve: Viz-és Csatornamiivek Koncesszids Zrt.,Szolnok Minta beérkezésének ideje: 2021.10.15
Minta szarmazasi helye: Tdszeg, Vizm(i Minta tipusa: ivdviz/felszin alatti viz
Mintavevo neve: Kdsa Andrés Vizsgalat kezdete: 2021.10.15
Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel Vizsgalat elvégzésének ideje: 2021.10.15

Minta Uledék

azonosito Mintavételi hely: (szeszton)
szam: ) mindsége,jellege
15893 Attila u. 3. /DN 300 vizmér6nél Iévd kozkifolyd/ Elvétve apro szervetlen szemcsék.

Mikroszképos bioldgiai vizminéségi jellemzdk és parametrikus értékek:

B s wg 5 : . A Par ikus
Vizminoségi jellemzok Ertékek Egység o a’me’trlk
érték

iiledék <0.1 ml/I 0,10
Vas- és manganbaktériumok 0 szam/| 2x10%
Kénbaktériumok 0 szam/| 2x10%
Szennyezettséget jelzé baktériumok 0 szam/I 0
Cianobaktériumok és algak 0 szam/I 5X103
Gombak 0 . szam/| 0
Hazas amdbak 0 szam/I 5
Egyéb véglények 0 szam/I 0
Fonalférgek 3 szam/I 5
Egyéb férgek 0 szam/I 0
Egyéb (gerinctelen) szervezetek 0 szam/I 0

Az eredmények megadasa a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: rendelet) kévetelményeinek megfeleléen tortént.

Jelmagyarazat:

Nincs jel: a rendelet alapjan a vizminta nem esik kifogés ala.

+: a '+ jellel jelolt érték meghaladja a rendelet 1.mell. 'E' tablazatanak hatarértékét, a viz a vizsgalt jellemzdk szempontjabdl kifogasolt mindségu ivovizminta.

A mindsités a NAH altal nem akkreditalt tevékenységhez tartozik.
Eléforduld szervezetek: Nematoda sp.: 3 dby/I

Vizsgalati modszer: MSZ 448-36:1985

Megjegyzés: Ezen vizsgdlati jegyz6konyv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos masoldsat a vizsgaldlaboratérium jovadhagyasa nélkiil nem szabad
végezni! A vizsgdlati eredmények csak a vizsgélt mintékra vonatkoznak. A vizsgélattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogdsait) 1 hénapon beliil sziveskedjen
megtenni. A vizsgalati jegyz6konyv 2 szamozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2021-10-418% W
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