TECHNO-ViZ KFT. LABORATORIUM Mintavételi jgyzk. szama:  0578/23-HIVO

5000 Szolnok, Vizmdii u. 1. Mintavétel datuma: 2023.02.03
Tel/fax: +36(56)525-065; +36(56)525-161 Mintavétel maddja: Akkreditalt
E-mail: technoviz@technoviz.hu Minta tipusa: ivoviz

A NAH &ltal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.

MINTAVETELI JEGYZOKONYV
Ivéviz és felszin alatti viz vizsgalatahoz

MEGRENDELO: Viz-és Csatornam(ivek Koncesszios Zrt.,Szolnok

TELEPULES: Tészeg TELEP: Vizmi

M'INTAVETEL A Megrendeldvel kotott szerz8dés, illetve elézetes egyeztetés szerint idoszakos
CELJA: ellendrzés miatt végzendd mintavétel és vizsgdlat.

Fertdtlenités mddja:
Fertétlenités utols6 datuma:

Levego hémérséklete™: 0 °C
HALOZAT MINTAVETEL ES HELYSZINI VIZSGALATOK ADATAI, LABORATORIUMI VIZSGALATOK IRANYA:

: oS . Viz Szabad Osszes Laboratériumi vizsgalati kodok:
Minta | \inta Mintavételi hely(halozat) hemér- |  aktiv aktiv - ~
azonosito ieldlése: megnevezese,minta sklet K6 KIS Klasszikus M(iszeres cloE B
széma | 190 megnevezése: ik ! ! Analitika: Analitika: Biologla:
1 (0 (mg/): | (mg/l): : :
1322 RatkD tejéflg/fg klifscgy‘gfmem”e' e <0.05 <0.05 KRF KLO BIB2 BCC
1323 =i ”'Ig\'/é'f('gziggl;’glmer"”e' 71 <005 | <0.05 KRE BIB2 BCC

Mintavételi és mintatartdsitasi médszerek: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ 448-46:1988, MSZ 448-36:1985 3.fejezet,MSZ 448-43:1985,
MSZ EN ISO 5667-3:2018, MSZ EN ISO 19458:2007, MSZ EN ISO 5667-16:2017,MSZ 1SO 5667-11:2012, MSZ 21464:1998(visszavont szabvany)
Helyszini vizsgalati médszerek:h6mérséklet: MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvény) 1. fejezet, pH: MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz,fajlagos
elektromos vezetSképesség: MSZ EN 27888:1998, szabad aktiv kidr és dsszes aktiv kior: EI-9.:1997,MSZ 448-25:1981 5. fejezet

*: A NAH &ltal nem akkreditélt tevékenység.

A mintavétellel kapcsolatos megallapitasok, megjegyzések:

Lazar Zoltan

megrendeld képviselGje (Teél;l:ct:\\llgvgﬁ)

Kapcsolattartd neve:Sléderné Szlics Erika
Telefonszama:(56)510-200 Kenyeres Krisztina

a mintat laboratdriumi vizsgalatra atvette
Datum:2023.02.03
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TECHNO-ViZ KFT.

TECHNO-ViZ KFT. LABORATORIUM
5000 SZOLNOK, VIZMU U. 1.

Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161
Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratdorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Oldalszam: 1/2

Jegyzdkonyv szama: 0578/23-HIVO/1322/Kemialap
Megrendeld neve: Viz-és Csatornamiivek Koncesszios Zrt.,Szolnok
Minta szarmazasi helye: Tdszeg , Vizmi

Mintavevd neve: Lazar Zoltan

Mintavétel ideje: 2023.02.03

Minta beérkezésének ideje: 2023.02.03

Minta tipusa: ivoviz
Vizsgalat kezdete: 2023.02.06

Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel Vizsgalat elvégzésének ideje: 2023.02.07
Mintaazonosité szam: 1322
Mintavétel helye, minta megnevezése: Patké tér 1. /DN 150 vizmérdnél 1évd kozkifolyd/
— Helyszini vizsgalatok adatai:
Vizsgalati paraméterek: Mért érték: Mértékegység: Szabvany, mérési modszer:
HEmérséklet 7.2 °C MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvany) 1. fejezet
Szabad kldr <0.05 mg/I EI-9.:1997
Osszes klor <0.05 mg/I EI-9.:1997
— Laboratériumi vizsgalatok adatai:
1322-KRF
Vizsgalt paraméterek Mértékegység I’Vlért Vizsgalt paraméterek Mértékegység !“'é,'t
értéek érték
Ammonium mg/I <0.02 pH 7.69
Vas Hg/l 71  Zavarossag NTU 0.52
Mangan pg/l 3 fajlagos elektromos vezetdképesség HS/cm 255
Nitrit mg/| <0.02 ?EBT::)ganatos kémiai oxigén igény mg/l 11
Nitrat mg/| 5.10 Aluminium Hg/l <20
Kl mg/l 17.0  kotott aktiv kiér mg/! <0.05
Szin: szintelen Szag: szagtalan fz: iztelen
1322-KLO
Vizsgalt paraméterek Mértékegység !Vlé!' . Vizsgalt paraméterek Mértékegység '.“é,“
érték érték
Klorit mg/I <0.02

A mindsités a NAH altal nem akkreditalt tevékenységhez tartozik.
A vizsgalt kémiai paraméterek a 5/2023(1.12) Kormany rendelet
vonatkozo tabldzatainak hatér- és parametrikus értékeit nem haladjak meg, ezért a vizsgalt
ivovizminta nem esik kifogas ala.

Vizsgalati médszerek:

MSZ ISO 7150-1:1992: Ammodnium , MSZ EN ISO 11885:2009: Vas;Mangan , MSZ 1484-13:2009 6.2. szakasz: Nitrit , MSZ 1484-13:2009
5.2. szakasz: Nitrat , MSZ 1484-15:2009: Klorid , MSZ EN ISO 10523:2012: pH , MSZ EN 1SO 7027-1:2016: Zavarossag , MSZ EN
27888:1998: fajlagos elektromos vezetSképesség , MSZ 448-20:1990 4. fejezet: permanganétos kémiai oxigén igény (KOIps) , MSZ 448-7:1983

(visszavont szabvany): Aluminium , MSZ EN ISO 7887:2012 4. fejezet: Szin , MSZ EN 1622:2007: 1z, MSZ EN 1622:2007 C
melléklet: Szag , EI-9.:1997: Kotétt aktiv kiér , MSZ EN ISO 10304-4:2000: Klorit

Megjegyzés: Ezen vizsgalati jegyzokényv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos masolasat a vizsgaldlaboratérium jovahagyasa nélkil nem
szabad végeznil A vizsgalati eredmények csak a vizsgalt mintékra vonatkoznak. A vizsgalattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogasait) 1 hénapon beliil

sziveskedjen megtenni. A vizsgélati jegyz6kényv 2 szamozott oldalt tartalmaz.

TECHNO-VizZ
LABORATORIUMI ES FIERNOKSZOLGALAT! KFT,
5000 Szolnok, Vizmd u. 1.

Szolnok, 2023.02.08
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z TECHNO-ViZ KFT. LABORATORIUM
TECHNO-VIZ KFT. 5000 SZOLNOK, vizmU U. 1.

Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161
Email: technoviz@technoviz.hu
Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV Oldalszém: 2/2

Jegyz6konyv szama: 0578/23-HIVO/1323/Kemialap Mintavétel ideje: 2023.02.03

Megrendeld neve: Viz-és Csatornamtivek Koncessziés Zrt.,Szolnok Minta beérkezésének ideje: 2023.02.03
Minta szarmazasi helye: Toszeg , Vizm( Minta tipusa: ivoviz

Mintavevd neve: Lazar Zoltan Vizsgalat kezdete: 2023.02.06
Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel Vizsgalat elvégzésének ideje: 2023.02.07

Mintaazonosité szam: 1323
Mintavétel helye, minta megnevezése: Attila u. 3. /DN 300 vizmérénél lévd kdzkifolyo/

— Helyszini vizsgalatok adatai:

Vizsgalati paraméterek: Mért érték: Mértékegység: Szabvany, mérési modszer:
Homérséklet 71 °C MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvany) 1. fejezet
Szabad klor <0.05 mg/I EI-9.:1997
Osszes klér <0.05 mg/I| EI-9.:1997

~ Laboratériumi vizsgalatok adatai:

1323-KRF
Vizsgalt paraméterek Mértékegység I’Vlé’rt Vizsgalt paraméterek Mértékegység !"'é,“
érték érték

Ammonium mg/I <0.02 pH 7.61
Vas ug/l 38 Zavarossag NTU 0.32
Mangan g/l 1  fajlagos elektromos vezetoképesség pS/cm 252
Nitrit ma/l <0.02 Pbermanganatos kémiai oxigén igény

Ll 9/ (KOIps) mg/I 0.9
Nitrat mg/l 2.87  ptuminium ug/! <20
Klorid kgl 17.0 " kotstt aktiv kiér ma/l <0.05
Szin: szintelen Szag: szagtalan fz: iztelen

A mindsités a NAH altal nem akkreditalt tevékenységhez tartozik.

A vizsgalt kémiai paraméterek a 5/2023(1.12) Kormany rendelet
vonatkozd téblazatainak hatér- és parametrikus értékeit nem haladjak meg, ezért a vizsgalt
ivvizminta nem esik kifogas ala.

Vizsgalati modszerek:

MSZ ISO 7150-1:1992: Ammdnium , MSZ EN ISO 11885:2009: Vas;Mangan , MSZ 1484-13:2009 6.2. szakasz: Nitrit , MSZ 1484-13:2009
5.2. szakasz: Nitrat , MSZ 1484-15:2009: Klorid , MSZ EN ISO 10523:2012: pH , MSZ EN ISO 7027-1:2016: Zavarossag , MSZ EN
27888:1998: fajlagos elektromos vezetSképesség , MSZ 448-20:1990 4. fejezet: permanganatos kémiaj oxigén igény (KOIps) , MSZ 448-7:1983
(visszavont szabvany): Aluminium , MSZ EN ISO 7887:2012 4. fejezet: Szin , MSZ EN 1622:2007: 1z, MSZ EN 1622:2007 C

melléklet: Szag , EI-9.:1997: Kottt aktiv klor

Megjegyzés: Ezen vizsgélati jegyzokényv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos mésolasat a vizsgaldlaboratérium jovahagyasa nélkil nem
szabad végezni! A vizsgélati eredmények csak a vizsgalt mintakra vonatkoznak. A vizsgalattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogasait) 1 hénapon belil
sziveskedjen megtenni. A vizsgélati jegyzokdnyv 2 szdmozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2023.02.08 1ABORATS e CHNO-
zolnok, .02. RA f?/(/M/E'sMg?MKSM«M,
5000 Szolnok, IVizm(jvS,M(/m
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Kenyeres Krisztina Galsi\Tamas

vizsgélatért felelds személy laboratériumvezetd ligyyezetd
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TECHN

o-viz KFT.

TECHNO-ViZ KFT. LABORATORIUM
5000 SZOLNOK, VizM0 U. 1.
Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161
Email: technoviz@technoviz.hu

ViZBAKTERIOLOGIAI VIZSGALATI EREDMENYEK

JegyzOkonyv szama: 0578/23-HIVO/BakterLap

Megrendeld neve: Viz-és Csatornamivek Koncesszids Zrt.,Szolnok

Minta szarmazasi helye: Todszeg , Vizmi
Mintavevo neve: Lazar Zoltan
Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel

Web: www.technoviz.hu
A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratdorium.

Oldalszam: 1/1

Mintavétel ideje: 2023.02.03

Minta beérkezésének ideje: 2023.02.03

Minta tipusa: ivoviz
Vizsgalat kezdete: 2023.02.03
Vizsgalat elvégzésének ideje: 2023.02.06

Minta- |Vizsgalt
azonosito [telep, z . . | Pseudomo- | Entero- | Clostridium | Clostridium
szam: |lizem: Tel/e1p s‘::lam C‘;Iz'fé‘:‘:m Ezg?: nas aerugi- | coccus- | perfringens | perfringens
nosa-szam szam sporaszam szam
Vizmii
Mintavételi hely, é ,, /100
minta megnevezése: 22°C |37 °C| /100 mi il /100 ml /100 mi /100 mi /100 ml
Patkd tér 1. /DN 150
1322 vizméronél 1évo 210 80 0 0 0 0
kozkifolyd/
Attila u. 3. /DN 300
1323 vizmér6nél lévé 70 0 0 0 0 0
kozkifolyo/
Vizsgalati médszer Vizsgalt paraméter Akalmazott taptalaj Inkubacid Megerdsités
MSZ EN 1SO 6222:2000 Telepszam Flesztkivonat agar 36+2°C,44+4 6ra | -
oy Coliform szém ; : o ; Oxidaz teszt, Indol
MSZ EN ISO 9308-1:2015 E.cioli &Am Chromogén Coliform agar| 36+2°C,21+3 ora raakcit
MSZ EN ISO 14189:2017 Clostridium perfringens TSC-agar 37+1°C 20+4 Savas foszfataz

A mindsités a NAH altal nem akkreditalt tevékenységhez tartozik.
Jelmagyarazat: (a minGsités csak a 5/2023(1.12) Korm. rendelet 1.§. hatdlya ala tartozd vizmintdkra vonatkozik):
Nincs a vizsgalt jellemzdk egyike sem haladja meg a 5/2023(1.12) Korm. rendelet 1. mell. A) és C) pontjéban eldirt hatarértékeket, a

jel:

+:

s

vizminta nem esik kifogas ald, a vizsgélt bakteroldgiai jellemzdk szempontjabdl megfeleld ivoviz.

a +-al jelolt érték meghaladja a 5/2023(1.12) Korm. rendelet 1. mell. C) pontjaban eldirt hatarértéket, ezért a vizsgalt

bakteroldgiai jellemzdk szempontjabdl kifogasolt mindségii ivovizminta(a 5/2023(1.12) Korm. rendelet "C" tablazatanak
hatarértékeit meghaladd érték.)

*-gal jelolt érték meghaladja a 5/2023(1.12) Korm. rendelet 1. mell. A) tablazat hatarértékét, a viz nem mindsithetd ivéviznek.

a kimutatott Clostridium perfringens szam és spdraszam esetén az lizemeltetd beavatkozasa szlikséges a kdzegészségiigyi
kockdzat csokkentése érdekében.

Megjegyzés: Ezen vizsgalati jegyz6kdnyv csak a mellékletekkel egyitt érvényes, kivonatos masolasat a vizsgaldlaboratérium jovahagyasa nélkil nem szabad
végezni! A vizsgélati eredmények csak a vizsgalt mintakra vonatkoznak. A vizsgélattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogasait) 1 honapon beliil sziveskedjen
megtenni. A vizsgalati jegyzékonyv 1 szdmozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2023.02.06

oo TECHNO-
ATORIUMI ES MERN GRS 70104
5000 Szolnok, ViszGL/j.M{./ i

\ 7
Y0 k//\ A
vizsgalatért felel6s személy Ig;g?:t"gsuﬂjg:% Galsi ama

Ugy,:/‘ezet 5 -




TECHNO-ViZ KFT.

Laboratorium

&

TECHNO-ViZ KFT. LABORATORIUM
5000 SZOLNOK, VIZMU U. 1.
Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161
Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Jegyz6konyv szama: 0578/23-HIVO/BIB2

Megrendel6 neve: Viz-és Csatornamiivek Koncesszids Zrt.,Szolnok

Minta szarmazasi helye: Tdszeg , Vizmli
Mintavevo neve: Lazar Zoltan
Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel

Mintavétel ideje: 2023.02.03
Minta beérkezésének ideje: 2023.02.03
Minta tipusa: ivoviz

Vizsgalat kezdete: 2023.02.03
Vizsgalat elvégzésének ideje: 2023.02.03

Oldalszam: 1/2

Minta Uledék
azonosito Mintavételi hely: (szeszton)
szam: mindsége,jellege
1322 Patko tér 1. /DN 150 vizmér6nél 1évs kdzkifolyd/ Kevés szerveteln szemcse
Mikroszkopos bioldgiai vizmindségi jellemzdk és parametrikus értékek:
AT & . 5 Parametriku
Vizminoségi jellemzok Ertékek Egység ért étk 2
iiledék <0.1 ml/Il 0,10
Vas- és manganbaktériumok 0 szam/I 2x104
Kénbaktériumok 0 szam/I| 2x10%
Szennyezettséget jelz6 baktériumok 0 szam/| 0
Cianobaktériumok és algak 0 szam/I 5x103
Gombak 0 szam/| 0
nincs szokatlan
valtozas vagy ivdviz
Hazas amé6bak 0 szam/I kezel6 miiveket
elhagyd viz esetén 5
szam/|
Egyéb véglények 0 szam/I 0
nincs szokatlan
valtozas vagy ivoviz
Nematoda (Fonalférgek) 0 szam/I kezel6 miveket
elhagy? viz esetén 5
szam/|
Egyéb férgek 0 szam/| 0
Egyéb (gerinctelen) szervezetek 0 szam/I 0
Az eredmények megadésa az 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: rendelet) kévetelményeinek megfelelden tortént.
Jelmagyarazat:
Nincs jel: a rendelet alapjan a vizminta nem esik kifogas ala.
+: a '+ jellel jelolt érték meghaladja a rendelet 1.mell. 4. pontjéban eldirt parametrikus értéket, a viz a vizsgalt jellemzék szempontjdbdl tiirhetd mindségli ivovizminta.

A hézas am6bék és Nematoda (Fondlférgek) paraméterek az 5/2023. (1.12.) Korm.rendelet 1. mell. 4. pontjaban eldirt parametrikus érték alapjan nem keriltek mindsitésre.

A mindsités a NAH altal nem akkreditalt tevékenységhez tartozik.

Vizsgalati madszer: MSZ 448-36:1985

Megjegyzés: Ezen vizsgélati jegyzGkdnyv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos masolasét a vizsgaldlaboratdrium jévahagyasa nélkiil nem szabad végeznil
A vizsgalati eredmények csak a vizsgalt mintédkra vonatkoznak. A vizsgalattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogasait) 1 hénapon beliil sziveskedjen megtenni. A

vizsgalati jegyzékonyv 2 szamozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2023.02.03
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TECHNO-ViZ KFT.

Laboratorium

TECHNO-ViZ KFT. LABORATORIUM
5000 SZOLNOK, VIZMU U. 1.

Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161
Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratdrium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV Oldalszam: 2/2

Jegyz6konyv szama: 0578/23-HIVO/BIB2

Megrendeld neve: Viz-és Csatornam{ivek Koncesszids Zrt.,Szolnok
Minta szarmazasi helye: Tdszeg , Vizm(

Mintavevé neve: Lazar Zoltan

Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel

Mintavétel ideje: 2023.02.03

Minta beérkezésének ideje: 2023.02.03
Minta tipusa: ivoviz

Vizsgalat kezdete: 2023.02.03

Vizsgalat elvégzésének ideje: 2023.02.03

Minta Uledék
azonosito Mintavételi hely: (szeszton)
szam: mindsége,jellege
1323 Attila u. 3. /DN 300 vizmérdnél 1évo kozkifolyd/ Kevés szervetlen szemcse
Mikroszkdpos bioldgiai vizmindségi jellemzdk és parametrikus értékek:
s .. 4 s, ’ Parametriku
Vizmindségi jellemzok Ertékek Egység B o
érték
iiledék <0.1 ml/I 0,10
Vas- és manganbaktériumok 0 szam/I 2x10*
Kénbaktériumok 0 szam/I 2x10%
Szennyezettséget jelz6 baktériumok 0 szam/I 0
Cianobaktériumok és algak 0 szam/I 5%103
Gombak 0 szam/I 0
nincs szokatlan
valtozas vagy ivéviz
Hazas amobak 0 szam/I kezeld miiveket
elhagyd viz esetén 5
szam/|
Egyéb véglények 0 szam/I 0
nincs szokatlan
valtozas vagy ivoviz
Nematoda (Fonalférgek) 0 szam/I| kezel6 miiveket
elhagyd viz esetén 5
szam/|
Egyéb férgek 0 szam/| 0
Egyéb (gerinctelen) szervezetek 0 szam/| 0
Az eredmények megadasa az 5/2023. (1.12.) Korm, rendelet (a tovabbiakban: rendelet) kdvetelményeinek megfelelden tortént.
Jelmagyarazat:
Nincs jel: a rendelet alapjan a vizminta nem esik kifogés ala.
+: a '+ jellel jeldlt érték meghaladja a rendelet 1.mell. 4. pontjaban el8irt parametrikus értéket, a viz a vizsgalt jellemzk szempontjdbdl tidirhetd mindségli ivovizminta.

A hazas amdbak és Nematoda (Fonélférgek) paraméterek az 5/2023. (1.12.) Korm.rendelet 1. mell. 4. pontjaban eldirt parametrikus érték alapjan nem keriiltek mindsitésre.

A mindsités a NAH altal nem akkreditalt tevékenységhez tartozik.

Vizsgalati mdadszer: MSZ 448-36:1985

Megjegyzés: Ezen vizsgélati jegyz6konyv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos masolasat a vizsgaldlaboratérium jévahagyasa nélkiil nem szabad végezni!
A vizsgalati eredmények csak a vizsgalt mintdkra vonatkoznak. A vizsgélattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogasait) 1 hénapon beliil sziveskedjen megtenni. A

vizsgalati jegyz6kényv 2 szamozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2023.02.03
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