TECHNO-ViZ KFT. LABORATORIUM Mintavételi jgyzk. szama:  1213/23-HIVO

5000 Szolnok, Vizm(i u. 1. Mintavétel datuma: 2023.03.03
Tel/fax: +36(56)525-065; +36(56)525-161 TECHNO-VIZ KFT Mintavétel médja: Akkreditalt
E-mail: technovi hnoviz.h TETRTLATTY Minta tipusa: ivoviz

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

MINTAVETELI JEGYZOKONYV
Ivoviz és felszin alatti viz vizsgdlatahoz

MEGRENDELG: Viz-és Csatornam(vek Koncesszids Zrt.,Szolnok

TELEPULES: Tészeg TELEP: Vizmi

M’INTAVI'ETEL A Megrendel8vel kétott szerz6dés, illetve elézetes egyeztetés szerint iddszakos
CELJA: ellenérzés miatt végzendG mintavétel és vizsgalat.

Fertétlenités modja:
Fertétlenités utols6 datuma:

Levego hémérséklete™: 6 °C
HALOZAT MINTAVETEL ES HELYSZINI VIZSGALATOK ADATAI,LABORATORIUMI VIZSGALATOK IRANYA:

- e sie Viz Szabad Osszes Laboratériumi vizsgalati kédok:
e o jelolése: ncoreves i séklet Klor klor AiZISiiilklaJ's A::ﬁg{(‘;? Bioldgia:
(°C): (mg/l): (mg/I): ’ :
2731 Patko te:éfl'a/'?i'j\‘zklifgy‘gfmer°"e' 7.3 <0.05 <0.05 BIB2 BCC
2732 e o <005 | <0.05 BIB2 BCC

Mintavételi és mintatartositasi modszerek: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ 448-46:1988, MSZ 448-36:1985 3.fejezet,MSZ 448-43:1985,
MSZ EN ISO 5667-3:2018, MSZ EN ISO 19458:2007, MSZ EN ISO 5667-16:2017,MSZ 1SO 5667-11:2012, MSZ 21464:1998(visszavont szabvany)
Helyszini vizsgalati modszerek:hémérséklet: MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvény) 1. fejezet, pH: MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz,fajlagos
elektromos vezetSképesség: MSZ EN 27888:1998, szabad aktiv kldr és Gsszes aktiv kidr: EI-9.:1997,MSZ 448-25:1981 5. fejezet

*: A NAH altal nem akkreditalt tevékenység.

A mintavétellel kapcsolatos megallapitasok, megjegyzések:

Jozsa Gerg6 Marcell

megrendeld képviselSje (Tecr:pnir?;?\\;;v}(zft)

Kapcsolattartd neve:
Telefonszama: Kenyeres Krisztina

a mintét laboratdriumi vizsgélatra atvette
D&tum:2023.03.03
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TECHNO-VfZ KFT.

TECHNO-VIZ KFT. LABORI}T(')BIUM
5000 SZOLNOK, VIZMU U. 1.

Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161
Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIiZBAKTERIOLOGIAI VIZSGALATI EREDMENYEK

Jegyz6konyv szama: 1213/23-HIVO/BakterLap

Megrendeld neve: Viz-és Csatornamiivek Koncesszids Zrt.,Szolnok

Minta szarmazasi helye: Tdszeg , Vizm(

Mintavevd neve: J6zsa Gerg6 Marcell

Mintavétel jellege: Akkreditdlt mintavétel

Oldalszam: 1/1

Mintavétel ideje: 2023.03.03

Minta beérkezésének ideje: 2023.03.03

Minta tipusa: ivoviz
Vizsgalat kezdete: 2023.03.03
Vizsgalat elvégzésének ideje: 2023.03.06

Minta- |Vizsgalt
azonositd |[telep, . g . | Pseudomo- | Entero- | Clostridium | Clostridium
szam: lizem: Tel/e{asnflam Czlzlfé?‘:m Ezca?nh nas aerugi- | coccus- | perfringens | perfringens
nosa-szam szam sporaszam szam
Vizmii
Mintavételi hely, % 5 /100
minta megnevezése: 22°C|37°C| /100 ml s /100 mi /100 mi /100 ml /100 ml
Patko tér 1. /DN 150
2731 vizmérénél 1évé 0 0 0 0 0 0
kozkifolyd/
Attila u. 3. /DN 300
2732 vizmérénél 1évo 0 0 0 0 0 0
kozkifolyd/
Vizsgdlati médszer Vizsgalt paraméter Akalmazott taptalaj Inkubacid Megerdsités
MSZ EN ISO 6222:2000 Telepszam Eleszt6kivonat agar 36+2°C,44+4 béra | -
s Coliform szam . . o . Oxidaz teszt, Indol
MSZ EN ISO 9308-1:2015 E.coll & Chromogén Coliform agar| 36+2°C,21+3 dra e
MSZ EN ISO 14189:2017 Clostridium perfringens TSC-agar 37+1°C 20+4 Savas foszfataz

s 7,

A mindsités a NAH altal nem akkreditalt tevékenységhez tartozik.
Jelmagyarazat: (a mindsités csak az 5/2023. (1.12.) Korm. rendelet 1.§. hatalya ald tartozd vizmintékra vonatkozik):

Nincs a vizsgalt jellemzdk egyike sem haladja meg az 5/2023. (1.12.) Korm. rendelet 1. mell. 1. és 3. pontjaiban el&irt értékeket, a

jel: vizminta nem esik kifogds ald, a vizsgalt bakteroldgiai jellemzék szempontjabdl megfeleld ivéviz.

s a +-al jelolt érték meghaladja az 5/2023. (1.12.) Korm. rendelet 1. mell. 3. pontjaban eldirt parametrikus értéket, ezért a vizsgalt
) bakteroldgiai jellemzék szempontjabdl tiirheté mindségii ivovizminta

- *-gal jelolt érték meghaladja az 5/2023. (1.12.) Korm. rendelet 1. mell. 1. pontjaban eldirt hatarértékeket, a viz nem
' mindsithetd ivéviznek.

A a kimutatott Clostridium perfringens szém és spdraszam esetén az (izemeltet6 beavatkozasa sziikséges a kozegészségiigyi

kockazat csokkentése érdekében.

Megjegyzés: Ezen vizsgélati jegyzGkonyv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos mésoldsat a vizsgaldlaboratérium jévahagyasa nélkiil nem szabad
végezni! A vizsgalati eredmények csak a vizsgélt mintdkra vonatkoznak. A vizsgalattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogasait) 1 hénapon beliil sziveskedjen
megtenni. A vizsgalati jegyz6kdnyv 1 szamozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2023.03.0%/
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TECHNO-VIZ KFT. LABORATORIUM

TECHNO VIZ KFT. 5000 SZOLNOK, Vizm0 U. 1.
Laboratérium Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161
Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV el

JegyzO6konyv szama: 1213/23-HIVO/BIB2 Mintavétel ideje: 2023.03.03
Megrendel6 neve: Viz-és Csatornam(ivek Koncesszids Zrt.,Szolnok Minta beérkezésének ideje: 2023.03.03
Minta szarmazasi helye: Tdészeg , Vizmli Minta tipusa: ivdviz
Mintavevo neve: Jdzsa Gerg6 Marcell Vizsgalat kezdete: 2023.03.04
Mintavétel jellege: Akkreditdlt mintavétel Vizsgalat elvégzésének ideje: 2023.03.04

Minta Uledék

azonositd Mintavételi hely: (szeszton)
szam: mindsége,jellege
2731 Patkd tér 1. /DN 150 vizmérénél 1évé kdzkifolyd/ Elvétve apro szervetlen szemcsék.

Mikroszkdpos bioldgiai vizmindségi jellemzék és parametrikus értékek:

Vizmindségi jellemzék Ertékek Egység Parametrikus
érték
iiledék <0.1 ml/I 0,10
Vas- és manganbaktériumok 0 szam/| 2x10*
Kénbaktériumok 0 szam/I 2x10%
Szennyezettséget jelz6 baktériumok 0 szam/I 0
Cianobaktériumok és algak 0 szam/| 5x103
Gombak 0 szam/I 0
nincs szokatlan
valtozas vagy ivdviz
Hazas amd6bak 0 szam/| kezel6 miiveket
elhagyo viz esetén 5
szam/|
Egyéb véglények 0 szam/| 0
nincs szokatlan
valtozas vagy iviviz
Nematoda (Fonalférgek) 0 szam/Il kezeld miiveket
elhagyd viz esetén 5
szam/|
Egyéb férgek 0 szam/Il 0
Egyéb (gerinctelen) szervezetek 0 szam/Il 0

Az eredmények megadasa az 5/2023. (1.12.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: rendelet) kdvetelményeinek megfelelSen tortént.

Jelmagyarazat:

Nincs jel: a rendelet alapjan a vizminta nem esik kifogas ald.

+: a '+ jellel jel6lt érték meghaladja a rendelet 1.mell. 4. pontjaban eldirt parametrikus értéket, a viz a vizsgalt jellemz6k szempontjabdl tdrhetd minéség(i ivovizminta.
A hézas amdbdk és Nematoda (Fonalférgek) paraméterek az 5/2023. (1.12.) Korm.rendelet 1. mell. 4. pontjdban eléirt parametrikus érték alapjan nem keriiltek mindsitésre.

A mindsités a NAH altal nem akkreditalt tevékenységhez tartozik.

Vizsgalati modszer: MSZ 448-36:1985

Megjegyzés: Ezen vizsgdlati jegyz6kdonyv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos masoldsat a vizsgaldlaboratérium jévahagydsa nélkiil nem szabad
végezni! A vizsgélati eredmények csak a vizsgalt mintdkra vonatkoznak. A vizsgélattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogasait) 1 hénapon beliil sziveskedjen
megtenni. A vizsgalati jegyz6konyv 2 szémozott oldalt tartalmaz.
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5000 SZOLNOK, vizmO u. 1.

oratorium Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161
Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

TECHNO-ViZ KFT. TECHNO-VIZ KFT. LABORATORIUM

VIZSGALATI JEGYZOKONYV SR

Jegyzokényv szama: 1213/23-HIVO/BIB2 Mintavétel ideje: 2023.03.03
Megrendel6 neve: Viz-és Csatornam(ivek Koncesszids Zrt.,Szolnok Minta beérkezésének ideje: 2023.03.03
Minta szarmazasi helye: Tdszeg , Vizm{ Minta tipusa: ivdviz
Mintavevo neve: Jdzsa Gergd Marcell Vizsgalat kezdete: 2023.03.04
Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel Vizsgalat elvégzésének ideje: 2023.03.04

Minta Uledék

azonositd Mintavételi hely: (szeszton)
szam: mindsége,jellege
2732 Attila u. 3. /DN 300 vizmérénél Iévs kozkifolyd/ Apro szervetlen szemcsék.

Mikroszkdpos bioldgiai vizmindségi jellemzdk és parametrikus értékek:

Vizmindségi jellemzék Ertékek Egység Parametrikus
érték
iledék <0.1 ml/Il 0,10
Vas- és manganbaktériumok 0 szam/| 2x10%
Kénbaktériumok 0 szam/I 2x10%
Szennyezettséget jelz6 baktériumok 0 szam/I 0
Cianobaktériumok és algak 0 szam/| 5X103
Gombak 0 szam/I 0
nincs szokatlan
valtozas vagy ivdviz
Hazas amdbak 0 szam/I kezel6 miveket
elhagyd viz esetén 5
szam/|
Egyéb véglények 0 szam/I 0
nincs szokatlan
valtozas vagy ivoviz
Nematoda (Fonalférgek) 0 szam/I kezel6 miiveket
elhagyd-viz esetén 5
szam/|
Egyéb férgek 0 szam/I 0
Egyéb (gerinctelen) szervezetek 0 szam/I 0

Az eredmények megadésa az 5/2023. (1.12.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: rendelet) kdvetelményeinek megfeleléen tortént.

Jelmagyarazat:

Nincs jel: a rendelet alapjan a vizminta nem esik kifogas ala.

+: a '+ jellel jeldlt érték meghaladja a rendelet 1.mell. 4. pontjaban elbirt parametrikus értéket, a viz a vizsgalt jellemz8k szempontjabdl tdrhetd mindségli ivévizminta.
A hazas amdbdk és Nematoda (Fonalférgek) paraméterek az 5/2023. (1.12.) Korm.rendelet 1. mell. 4. pontjdban elSirt parametrikus érték alapjan nem keriiltek mindsitésre.

A mindsités a NAH altal nem akkreditalt tevékenységhez tartozik.

Vizsgalati médszer: MSZ 448-36:1985

Megjegyzés: Ezen vizsgdlati jegyzGkonyv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos masoldsat a vizsgéldlaboratérium jovahagyasa nélkil nem szabad
végezni! A vizsgélati eredmények csak a vizsgélt mintakra vonatkoznak. A vizsgélattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogasait) 1 hdnapon belll sziveskedjen
megtenni. A vizsgélati jegyz6kényv 2 szémozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2023.03.06

vizsgalatérf felelSs személ Menyeres KREZEHG Vizros; Ut Isi Tamas.
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