TECHNO-ViZ KFT. LABORATORIUM Mintavételi jgyzk. szama: 2855/23-HIVO
5000 Szolnok, Vizm{ u. 1. Mintavétel datuma: 2023.05.05
Tel/fax: +36(56)525-065; +36(56)525-161 ST Mintavétel médja: Akkreditalt
E-mail: technoviz@technoviz.hu SRATOR UM Minta tipusa: ivoviz

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratdrium.

MINTAVETELI JEGYZOKONYV
Ivoviz és felszin alatti viz vizsgalatahoz

MEGRENDELG: Viz-és Csatornamtivek Koncesszids Zrt.,Szolnok
TELEPULES: Tdszeg TELEP: Vizmi
MINTAVETEL CELIA: A Megrendeldvel kotott szerzodes, illetve elozetes egyeztetés szerint idoszakos ellendrzés

miatt végzendd mintavétel és vizsgalat.

Fertétlenités modja:

Fert6tlenités utolso datuma:

Levegd hémérséklete™: 15 °C

HALOZAT MINTAVETEL ES HELYSZINI VIZSGALATOK ADATAI LABORATORIUMI VIZSGALATOK IRANYA:

i Rt s (1 Viz Szabad Osszes Laboratériumi vizsgalati kédok:
Mlnta, 2 Minta Mintavete hgly(hqlozat) hémér- aktiv aktiv y "
azofiosito jelolése: Mmegnevezese,minta séklet Kiér kiér Klasszikus Mszeres Biolégia:
Szama __ megnevezese: (°C): (mg/)): (mg/l): Analitika: Analitika:
6351 Fatka te;étg/fgéfgy‘gfmem“e' 113 0.17 029 | KRF KPB KFL KBO BIB2 BCC
6352 Attila ”'Ig‘}éi'gziggl;';me’°"e' 117 0.05 0.09 KRF BIB2 BCC

Mintavételi és mintatartdsitasi moédszerek: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ 448-46:1988, MSZ 448-36:1985 3.fejezet,MSZ 448-43:1985, MSZ EN ISO
5667-3:2018, MSZ EN ISO 19458:2007, MSZ EN ISO 5667-16:2017,MSZ 1SO 5667-11:2012, MSZ 21464:1998(visszavont szabvany)

Helyszini vizsgalati médszerek:hémérséklet: MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvany) 1. fejezet, pH: MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz,fajlagos elektromos
vezetGképesség: MSZ EN 27888:1998, szabad aktiv kldr és Gsszes aktiv kldr: EI-9.:1997,MSZ 448-25:1981 5. fejezet

*: A NAH altal nem akkreditalt tevékenység.

A mintavétellel kapcsolatos megallapitasok, megjegyzések:

Lazar Zoltan

mintavevd

megrendel6 képviselGje (Techno-Viz Kft.)

Kapcsolattarto neve:
Telefonszéma: Kenyeres Krisztina

a mintat laboratériumi vizsgélatra atvette
D&tum:2023.05.05
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- TECHNO-VIZ KFT. LABORATORIUM
TECHNO-VIZ KFT. 5000 SZOLNOK, vizmU U. 1.
Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161

Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV PR g
Jegyzokonyv szama: 2855/23-HIVO/6351/KemiaLap Mintavétel ideje: 2023.05.05
Megrendel6 neve: Viz-és Csatornamiivek Koncesszios Zrt.,Szolnok Minta beérkezésének ideje: 2023.05.05
Minta szarmazasi helye: Toszeg, Vizm( Minta tipusa: ivoviz
Mintavevé neve: Lazér Zoltan Vizsgalat kezdete: 2023.05.08
Mintavétel jellege: Akkreditdlt mintavétel Vizsgalat elvégzésének ideje: 2023.05.25

Mintaazonosit6 szam: 6351
Mintavétel helye, minta megnevezése: Patko tér 1. /DN 150 vizmérdénél 1évd kozkifolyd/

— Helyszini vizsgalatok adatai:

Vizsgalati paraméterek: Mért érték: Mértékegység: Szabvany, mérési modszer:
HOmérséklet 1143 °C MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvany) 1. fejezet
Szabad klor 0.17 ma/I EI-9.:1997
Osszes klor 0.29 ma/ EI-9.:1997
— Laboratdriumi vizsgalatok adatai:
6351-KRF
Vizsgalt paraméterek  Mértékegység '.v'éft Vizsgalt paraméterek Mértékegység ,Méft
érték érték
Ammodnium ma/I <0.02 pH 775
Vas ug/! <20 Zavarossag NTU 0.53
Mangan ug/l <10 fajlagos elektromos vezetoképesség uS/cm 346
Nitrit ma/| <0.02 permanganatos kémiai oxigén igény (KOIps) mg/I 0.6
Nitrat mg/| 3.50 Aluminium ug/l <20
Klorid mg/I 38.0 Kotott aktiv klor mg/I 0.12
Szin: szintelen Szag: szagtalan iz: iztelen
6351-KPB
Vizsgalt paraméterek Mértékegység Méft Vizsgalt paraméterek Mértékegység ?"é,"
érték érték
Olom g/l 2
6351-KFL
Vizsgalt paraméterek Mértékegység ’Mért Vizsgalt paraméterek Mértékegység ’Mé'rt
ertek erték
Fluorid mg/I 0.07
6351-KB0
Vizsgalt paraméterek Mértékegység ,Méft Vizsgalt paraméterek Mértékegység Méft
érték érték
Bor mag/I 0.04

A mindsités a NAH altal nem akkreditalt tevékenységhez tartozik.

A vizsgalt kémiai paraméterek az 5/2023. (1.12.) Kormany rendelet
vonatkozo tablazatainak hatar- és parametrikus értékeit nem haladjak meg, ezért a vizsgalt
ivovizminta nem esik kifogas ala.

Vizsgalati modszerek:

MSZ EN ISO 10304-1:2009: Fluorid , ISO 15923-1:2013 B melléklet: Ammonium , MSZ 1484-3:2006. 6.fejezet: Vas;Mangan , ISO 15923-1:2013 D
melléklet: Nitrit , ISO 15923-1:2013 C és D melléklet: Nitrdt , ISO 15923-1:2013 E melléklet: Klorid , MSZ EN ISO 10523:2012: pH , MSZ EN ISO 7027~
1:2016: Zavarossag , MSZ EN 27888:1998: fajlagos elektromos vezetSképesség , MSZ 448-20:1990 4. fejezet: permanganatos kémiai oxigén igény (KOIps) , MSZ
448-7:1983 (visszavont szabvany): Aluminium , MSZ EN ISO 7887:2012 4. fejezet: Szin , MSZ EN 1622:2007: 1z, MSZ EN 1622:2007 C

melléklet: Szag , EI-9.:1997: Kotott aktiv kior , MSZ EN ISO 17294-2:2017: Olom;Bér

Megjegyzés: Ezen vizsgalati jegyzokonyv csak a mellékletekkel egyitt érvényes, kivonatos masolasat a vizsgalolaboratorium jovahagyédsa nélkil nem szabad végezni! A
vizsgalati eredmények csak a vizsgalt mintdkra vonatkoznak. A vizsgélattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogasait) 1 hénapon beliil sziveskedjen megtenni. A
vizsgalati jegyz6kényv 2 szamozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2023.05.25

A

" 5 ; Keny: risztina . Galsi Tamas
vizsgalatért felelds személy labora i - ,.w__%‘,;? igyvezes \ {
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4 TECHNO-VIZ KFT. LABORATORIUM
TECHNO-VIZ KFT. 5000 SZOLNOK, VizmU U. 1.
Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161

Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV SeasanRi
Jegyz6kdnyv szama: 2855/23-HIVO/6352/Kemialap Mintavétel ideje: 2023.05.05
Megrendeld neve: Viz-és Csatornamiivek Koncesszids Zrt.,Szolnok Minta beérkezésének ideje: 2023.05.05
Minta szarmazasi helye: Toszeg , Vizml(i Minta tipusa: ivoviz
Mintavevé neve: Lazar Zoltan Vizsgalat kezdete: 2023.05.08
Mintavétel jellege: Akkreditdlt mintavétel Vizsgdlat elvégzésének ideje: 2023.05.10

Mintaazonosité szam: 6352
Mintavétel helye, minta megnevezése: Attila u. 3. /DN 300 vizméronél lévé kozkifolyd/

— Helyszini vizsgalatok adatai:

Vizsgalati paraméterek: Mért érték: Mértékegység: Szabvany, mérési modszer:
HOémérséklet 11.7 °oC MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvany) 1. fejezet
Szabad klor 0.05 ma/| EI-9.:1997
Osszes klor 0.09 mg/I E1-9.:1997

— Laboratoériumi vizsgalatok adatai:

6352-KRF
Vizsgalt paraméterek  Mértékegység !Vlért Vizsgalt paraméterek Mértékegység ',Vléft
érték érték
Ammonium ma/| <0.02 pH 7.64
Vas ug/l <20 Zavarossag NTU 0.33
Mangan pg/l <10 fajlagos elektromos vezetéképesség uS/cm 340
Nitrit mg/I <0.02 permanganatos kémiai oxigén igény (KOIps) mg/I 0.8
Nitrat ma/I 3.32  Aluminium Hg/l <20
Klorid mg/I 37.4 Kotott aktiv klor mg/I 0.04
Szin: szintelen Szag: szagtalan 1z: iztelen

A mindsités a NAH altal nem akkreditalt tevékenységhez tartozik.

A vizsgalt kémiai paraméterek az 5/2023. (1.12.) Kormany rendelet
vonatkozo tablazatainak hatar- és parametrikus értékeit nem haladjak meg, ezért a vizsgalt
ivévizminta nem esik kifogas ala.

Vizsgalati mddszerek:

ISO 15923-1:2013 B melléklet: Ammonium , MSZ 1484-3:2006. 6.fejezet: Vas;Mangan , ISO 15923-1:2013 D melléklet: Nitrit , ISO 15923-1:2013 C és D
melléklet: Nitrdt , ISO 15923-1:2013 E melléklet: Kiorid , MSZ EN ISO 10523:2012: pH , MSZ EN ISO 7027-1:2016: Zavarossag , MSZ EN

27888:1998: fajlagos elektromos vezetSképesség , MSZ 448-20:1990 4. fejezet: permanganatos kémiai oxigén igény (KOIps) , MSZ 448-7:1983 (visszavont
szabvany): Aluminium , MSZ EN ISO 7887:2012 4. fejezet: Szin , MSZ EN 1622:2007: 1z, MSZ EN 1622:2007 C melléklet: Szag , EI-9.:1997: Kotott aktiv
klor

Megjegyzeés: Ezen vizsgalati jegyzOkonyv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos masoldsat a vizsgaldlaboratérium jovahagyasa nélkil nem szabad végezni! A
vizsgélati eredmények csak a vizsgalt mintakra vonatkoznak. A vizsgélattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogasait) 1 hénapon beliil sziveskedjen megtenni. A
vizsgélati jegyz6konyv 2 szamozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2023.05.25

V\’;? A \

Kenyeres Kriszfina Galsi TAméag{ \
laboratériumvézetd ugyvezetd, p

vizsgélatért felelds személy




Jegyz6konyv szama: 2855/23-HIVO/BakterLap
Megrendeld neve: Viz-és Csatornamiivek Koncesszids Zrt.,Szolnok
Minta szarmazasi helye: Toszeg , Vizmi
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TECHNO-ViZ KFT. LABORATORIUM
5000 SZOLNOK, VizMU U. 1.

Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161
Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratdrium.

ViZBAKTERIOLOGIAI VIZSGALATI EREDMENYEK

Mintavevd neve: Lazar Zoltdn

Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel

Oldalszém: 1/1

Mintavétel ideje: 2023.05.05

Minta beérkezésének ideje:

Minta tipusa: ivoviz

Vizsgalat kezdete: 2023.05.05

Vizsgalat elvégzésének ideje: 2023.05.08

Minta- |Vizsgalt
azonosito |telep, = . . | Pseudomo- | Entero- | Clostridium | Clostridium
szam: |lizem: Tel/ef snflam Cc;lzlgc:‘:m Ez‘::: nas aerugi- | coccus- | perfringens | perfringens
nosa-szam szam spéraszam szam
Vizmii
Mintavételi hely, - . /100
minta megnevezése: 22°C|37°C| /100 mi i /100 ml /100 mi /100 ml /100 ml
Patko tér 1. /DN 150
6351 vizmérdnél 1évé 0 0 0 0 0 0
kozkifolyd/
Attila u. 3. /DN 300
6352 vizmérénél 1évé 0 0 0 0 0 0
kozkifolyd/
Vizsgalati mddszer Vizsgalt paraméter Akalmazott taptalaj Inkubacid MegerGsités
MSZ EN ISO 6222:2000 Telepszam Elesztokivonat agar 36+2°C,44+4 ora| -
- Coliform szam Chromogén Coliform o 7 Oxidaz teszt, Indol
MSZ EN ISO 9308-1:2015 E.coli szim agar 36+2°C,21+3 dra veakei6
MSZ EN ISO 14189:2017 Clostridium perfringens TSC-agar 37+1°C 204 Savas foszfataz

A mindsités a NAH altal nem akkreditalt tevékenységhez tartozik.
Jelmagyarazat: (a minGsités csak az 5/2023. (1.12.) Korm. rendelet 1.8, hatdlya ald tartozd vizmintékra vonatkozik):

Nincs a vizsgalt jellemz6k egyike sem haladja meg az 5/2023. (1.12.) Korm. rendelet 1. mell. 1. és 3. pontjaiban eldirt értékeket, a

jel: vizminta nem esik kifogds ald, a vizsgalt bakteroldgiai jellemz6k szempontjabdl megfeleld ivdviz.

= a +-al jelolt érték meghaladja az 5/2023. (1.12.) Korm. rendelet 1. mell. 3. pontjaban elirt parametrikus értéket, ezért a vizsgalt
' bakteroldgiai jellemzék szempontjabdl tiirheté mindségii ivévizminta

e *-gal jelolt érték meghaladja az 5/2023. (1.12.) Korm. rendelet 1. mell. 1. pontjdban eldirt hatarértékeket, a viz nem
: mingsithetd ivoviznek.

A a kimutatott Clostridium perfringens szém és spéraszam esetén az lizemeltetd beavatkozasa sziikséges a kdzegészségiigyi

kockazat csdkkentése érdekében.

Megjegyzés: Ezen vizsgélati jegyzokonyv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos masoldsat a vizsgallaboratérium jévahagyasa nélkiil nem szabad
végezni! A vizsgalati eredmények csak a vizsgalt mintdkra vonatkoznak. A vizsgalattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogasait) 1 hdnapon beliil sziveskedjen
megtenni. A vizsgalati jegyz6kényv 1 szamozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2023.05.08 %///
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TECHNO-ViZ KFT.

TECHNO-ViZ KFT. LABORATORIUM
5000 SZOLNOK, VIzMU U. 1.

Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161
Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZSGALATI

JegyzOkonyv szama: 2855/23-HIVO/BIB2

Megrendel6 neve: Viz-és Csatornamiivek Koncesszids Zrt.,Szolnok
Minta szarmazasi helye: Tdszeg , Vizm(i

Mintavevé neve: Lazar Zoltan

Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel

JEGYZOKONYV Oldalszém: 1/2

Mintavétel ideje: 2023.05.05

Minta beérkezésének ideje: 2023.05.05
Minta tipusa: ivoviz

Vizsgalat kezdete: 2023.05.05

Vizsgalat elvégzésének ideje: 2023.05.05

Minta Uledék
azonositd Mintavételi hely: (szeszton)
szam: mindsége,jellege
R R U e s Véltozatos méret(i szervetlen szemcsék, pelyhes
6351 Patké tér 1. /DN 150 vizmérdnél Iévé kozkifolyd/ rostos képletek.
Mikroszképos bioldgiai vizminéségi jellemzék és parametrikus értékek:
ool e = Sy z Parametrikus
Vizmindségi jellemzok Ertékek Egység A
érték
tiledék <0.1 mi/I 0,10
Vas- és manganbaktériumok 0 szam/| 2x10%
Kénbaktériumok 0 szam/I 2x10%
Szennyezettséget jelz6 baktériumok 0 szam/I 0
Cianobaktériumok és algak 0 szam/I 5%103
Gombak 0 szam/Il 0
nincs szokatlan
valtozas vagy ivoviz
Hazas amdbak 0 szam/I kezel mliveket
elhagyo viz esetén 5
szam/|
Egyéb véglények 0 szam/I 0
nincs szokatlan
valtozds vagy ivoviz
Nematoda (Fonalférgek) 0 szam/| kezel6 miiveket
elhagyo viz esetén 5
szam/|
Egyéb férgek 0 szam/I 0
Egyéb (gerinctelen) szervezetek 0 szam/| 0

Az eredmények megadasa az 5/2023. (1.12.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: rendelet) kévetelményeinek megfelelden tortént.

Jelmagyarazat:

Nincs jel: a rendelet alapjan a vizminta nem esik kifogés ala.

+: a'+' jellel jelolt érték meghaladja a rendelet 1.mell. 4. pontjaban eldirt parametrikus értéket, a viz a vizsgalt jellemzSk szempontjébdl tdirhetd mindségii ivovizminta.
A hazas amdbak és Nematoda (Fonalférgek) paraméterek az 5/2023. (1.12.) Korm.rendelet 1. mell. 4. pontjdban elgirt parametrikus érték alapjan nem keriiltek min&sitésre.

A mindsités a NAH altal nem akkreditalt tevékenységhez tartozik.

Vizsgalati modszer: MSZ 448-36:1985

Megjegyzés: Ezen vizsgalati jegyzGkdnyv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos mésoldsat a vizsgéldlaboratérium jévahagyasa nélkiil nem szabad végeznil A
vizsgalati eredmények csak a vizsgélt mintdkra vonatkoznak. A vizsgalattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogasait) 1 hénapon beliil sziveskedjen megtenni. A vizsgalati
jegyzdkonyv 2 szamozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2023.05.0%

e
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7 TECHNO-VIZ KFT. LABORATORIUM
TECHNO'VIZ KFT. 5000 SZOLNOK, VizM{ u. 1.
Laboratarium Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161
Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratdrium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV tiErinc
Jegyzokonyv szama: 2855/23-HIVO/BIB2 Mintavétel ideje: 2023.05.05
Megrendel6 neve: Viz-és Csatornam(ivek Koncesszids Zrt.,Szolnok Minta beérkezésének ideje: 2023.05.05
Minta szarmazasi helye: Tdszeg , Vizm(i Minta tipusa: ivoviz
Mintavevé neve: Lazar Zoltdn Vizsgalat kezdete: 2023.05.05
Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel Vizsgalat elvégzésének ideje: 2023.05.05
Minta Uledék
azonosito Mintavételi hely: (szeszton)
szam: mindsége,jellege
6352 Attila u. 3. /DN 300 vizméronél 1évé kdzkifolyd/ Néhany apro szervetlen szemcse.
Mikroszkdpos bioldgiai vizminéségi jellemzék és parametrikus értékek:
s o = S p Parametrikus
Vizmindségi jellemzdk Ertékek Egység P
értek
iiledék <0.1 ml/I 0,10
Vas- és manganbaktériumok 0 szam/| 2x10%
Kénbaktériumok 0 szam/I| 2x10%
Szennyezettséget jelzé baktériumok 0 szam/I 0
Cianobaktériumok és algak 0 szam/| 5x103
Gombak 0 szam/| 0
nincs szokatlan
valtozas vagy ivdviz
Hazas amdbak 0 szam/I| kezeld miiveket
elhagyd viz esetén 5
szam/I
Egyéb véglények 0 szam/I 0
nincs szokatlan
valtozas vagy ivoviz
Nematoda (Fonalférgek) 2 szam/| kezel6 mliveket
elhagyo viz esetén 5
szam/I
Egyéb férgek 0 szam/| 0
Egyéb (gerinctelen) szervezetek 0 szam/I 0

Az eredmények megaddsa az 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: rendelet) kdvetelményeinek megfelelden tortént.
Jelmagyarazat:

Nincs jel: a rendelet alapjan a vizminta nem esik kifogés ala.

+: a '+ jellel jelolt érték meghaladja a rendelet 1.mell. 4. pontjaban eldirt parametrikus értéket, a viz a vizsgélt jellemz6k szempontjabdl tifrhetd mindséqi ivévizminta.
A hazas am6bék és Nematoda (Fonalférgek) paraméterek az 5/2023. (1.12.) Korm.rendelet 1. mell. 4. pontjéban eldirt parametrikus érték alapjan nem keriiltek mindsitésre.

A mindsités a NAH altal nem akkreditalt tevékenységhez tartozik.

Eléforduld szervezetek: Nematoda sp.: 2 db/I

Vizsgalati médszer: MSZ 448-36:1985

Megjegyzés: Ezen vizsgdlati jegyz6konyv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos mésoldsét a vizsgélélaboratérium jévéhagyésa nélkiil nem szabad végezni! A
vizsgalati eredmények csak a vizsgalt mintékra vonatkoznak. A vizsgalattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogasait) 1 honapon beliil sziveskedjen megtenni. A vizsgélati
jegyz6konyv 2 szamozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2023.05.08

vizsgélatért felel6s személy

Galsi\‘l‘ﬁn\éE J‘V\ ;

Ugyveze@




