TECHNO-ViZ KFT. LABORATORIUM Mintavételi jgyzk. szama:  8681/23-HIVO

5000 Szolnok, Vizm(i u. 1. Mintavétel datuma: 2023.11.17
Tel/fax: +36(56)525-065; +36(56)525-161 Mintavétel médja: Akkreditalt
E-mail: technoviz@technoviz.hu Minta tipusa: ivoviz

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratdrium.

MINTAVETELI JEGYZOKONYV
Ivdviz és felszin alatti viz vizsgalatahoz

MEGRENDELO: Viz-és Csatornam(ivek Koncesszids Zrt.,Szolnok

TELEPULES: Tészeg TELEP: Vizm(

M;NTAVETEL A Megrendeldvel kotott szerzddés, illetve el6zetes egyeztetés szerint idészakos
CELJA: ellendrzés miatt végzend6 mintavétel és vizsgalat.

Fert6tlenités modja:
Fer totlenités utolsd datuma:

Levegd hémérséklete™: 8 °C
HALOZAT MINTAVETEL ES HELYSZINI VIZSGALATOK ADATALLABORATORIUMI VIZSGALATOK IRANYA:

Minta - Mintavételi hely(halézat) hﬁ\rlllﬂzér- Sglicttjf:d Oaslitzfss Laboratériumi vizsgalati kédok:
A20D5H jelolése: R e A séklet klér klér Klasszikus Miiszeres Bioldgia:
szama megnevezése: (°C): (mg/l): (mg/1): Analitika: Analitika: g
Patko tér 1. /DN 150 vizmérénél
19853 lévs kiszkifolyd/ 12.8 <0.05 0.05 KRF BIB2 BCC
Attila u. 3. /DN 300 vizmérénél
19854 lévd kazkifolyd/ 13.0 <0.05 0.06 KRF KFL KBO BIB2 BCC

Mintavételi és mintatartdsitasi médszerek: MSZ EN ISO 5667-1:2007 (visszavont szabvany), MSZ 448-46:1988, MSZ 448-36:1985

3.fejezet,MSZ 448-43:1985, MSZ EN ISO 5667-3:2018, MSZ EN ISO 19458:2007, MSZ EN ISO 5667-16:2017,MSZ ISO 5667-11:2012, MSZ
21464:1998(visszavont szabvany)

Helyszini vizsgalati modszerek:hdmérséklet: MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvany) 1. fejezet, pH: MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz,fajlagos
elektromos vezetdképesség: MSZ EN 27888:1998, szabad aktiv kldr és tsszes aktiv kidr: EI-9.:1997,MSZ 448-25:1981 5, fejezet

*: A NAH altal nem akkreditalt tevékenység.

A mintavétellel kapcsolatos megallapitasok, megjegyzések:

Kdsa Andrés

megrendeld képviselbje (Tes;irl:ctf\\/l;vl?ft )

Kapcsolattartd neve:
Telefonszama: Kenyeres Krisztina

a mintat laboratdriumi vizsgélatra dtvette
Datum:2023.11.17




o TECHNO-VIZ KFT. LABORATORIUM
TECHNO-VIZ KFT. 5000 SZOLNOK, vizmO U. 1.
] : LT Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161
Cinail. lechrnoviz@Llechnoviz.lu

Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV AR
Jegyzokonyv szama: 8681/23-HIVO/19853/KemiaLap Mintavétel ideje: 2023.11.17
Megrendel6 neve: Viz-és Csatornamiivek Koncesszids Zrt.,Szolnok Minta beérkezésének ideje: 2023.11.17
Minta szarmazasi helye: Toszeg , Vizmii Minta tipusa: ivéviz
Mintavevd neve: Kdsa Andras Vizsgalat kezdete: 2023.11.20

Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel Vizsgalat elvégzésének ideje: 2023.11.24

Mintaazonosité szam: 19853
Mintavétel helye, minta megnevezése: Patko tér 1. /DN 150 vizmérénél 1évd kdzkifolyd/

— Helyszini vizsyalaluk adalai:

Vizsgalati paraméterek: Mért érték: Mértékegység: Szabva nv,- mérésl mddszér:
Homersekfet 12.8 . °C . MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvany) 1. fejezet
Szabad klor - ! <0.05 “ “ mg/I . . EI-9.:1§97 - .
Osszes klér 0.05 mg/I EI-9.:1997

— Laboratériumi vizsgalatok adatai:

'19853-KRF . .
Vizsgalt paraméterek Mértékegység !“éft Vizsgalt paraméterek Mértékegység !"'é!"
ertek érték
Ammonium mg/| <0,02 pH 7.58
Vas Ha/l 12 Zavarossag NTU 0.21
Mangan g/l <1 fajlagos elektromos vezetdképesség _ ‘ - _;JS/;m _ 249
Nitrit _ ~ mg/l <0.02 pe_rmanganétos kémiai oxigén igény (KOIps) mg/| o 0.5
Nitrat _ mg/l 4,42 | Aluminium g/l <20
Klorid mg/l _ 25,9 | Kotott aktiv klor _ mg/l 0.05
Szin: szintelen Szag: szagtalan iz: iztelen

A mindsités a NAH altal nem akkreditalt tevékenységhez tartozik,

A vizsgalt kémiai paraméterek az 5/2023. (1.12.) Kormany rendelet
vonatkozo tablazatainak hatér- és parametrikus értékeit nem haladjak meg, ezert a vizsgalt
ivévizminta nem esik kifogas ala.

Vizsgalati médszerek:

ISO 15923-1:2013 B melléklet: Ammonium , MSZ EN ISO 11885:2009: Vas;Mangan , ISO 15923-1:2013 D melléklet: Nitrit , ISO 15923-1:2013 Cés D
melléklet: Nitrat , ISO 15923-1:2013 E melléklet: Klorid , MSZ EN ISO 10523:2012: pH , MSZ EN ISO 7027-1:2016: Zavarossag , MSZ EN
27888:1998: fajlagos elektromos vezetképesség , MSZ 448-20:1990 4. fejezet: permanganatos kémiai oxigén igény (KOIps) , MSZ 448-7:1983 (visszavont

szabvany): Aluminium , MSZ EN ISO 7887:2012 4. fejezet: Szin , MSZ EN 1622:2007: Iz, MSZ EN 1622:2007 C melléklet: Szag , EI-9,:1997: Kotott aktiv
kior

Megjegyzés: Ezen vizsgdlali jegyzOkonyv csak a mellékletekkel egydtt érvényes, kivonatos mdsoldsét a vizsgalolaboratorium jovahagyasa nélkil nem szabad végezni! A

vizsgalati eredmények csak a vizsgdlt mintdkra vonatkoznak. A vizsgdlattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogdsait) 1 hénapon belill sziveskedjen megtenni. A
vizsgalati jegyzékonyv 2 szamozott oldalt tartalmaz.

|
Szolnok, 2023.11.24 : ﬁ

“@Lma," s (U o L

vizsgalatért felelds személy l:ggﬁ:{gﬁuﬁfngo% Galsi Tamas
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5000 SZOLNOK, VizmQ U. 1.

Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161
Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

TECHNO-ViZ KFT. TECHNO-ViZ KFT. LABORATORIUM

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV Oldalszam: 2/2
Jegyz6kényv szama: 8681/23-HIVO/19854/KemiaLap Mintavétel ideje: 2023.11.17
Megrendel6 neve: Viz-és Csatornamiivek Koncesszids Zrt.,Szolnok Minta beérkezésének ideje: 2023.11.17
Minta szarmazasi helye: Toszeg , Vizmii Minta tipusa: ivoviz
Mintavevo neve: Kdsa Andras Vizsgalat kezdete: 2023.11.20
Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel Vizsgalat elvégzésének ideje: 2023.11.24

Mintaazonositd szam: 19854

Mintavétel helye, minta megnevezése: Attila u 3 /DN 300 vizméréinél 1évd kizkifolyd/

—Helyszini vizsgalatok adatai:
Vizsgalati paraméterek: | Mért érték: | Mértékegység: Szabvany, mérési médszer:
Hémérséklet 13.0 6 MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvany) 1. fejezet
Szabad klor <0,05 mg/| EI-9.:1997
Osszes kior 0.06 mg/| E[-9.:1597
— Laboratoriumi vizsgalatok adatai:
19854-KRF
Vizsgalt paraméterek  Mértékegység !"'é.ft Vizsgalt paraméterek Mértékegység !ﬂé!‘t
] érték | érték
Ammoénium _ mg/l <0.02 |pH 7 - 756
Vas g/l i 69 | Zavarossag NTU i 0.39
Mangan pa/l 2 fajlagos elektromos vezetfképesség pS/cm 262
Nitrit ma/l <0.02  permanganatos kémiai oxigén igény (KOIps) mg/l 0.6
Nitrat mg/I 4,36 Aluminium ug/l <20
Klorid mg/l 32,5 Kotott aktiv kior mg/I 0.06
Szin: szintelen Szag: szagtalan | fz: iztelen
19854-KFL -
Vizsgalt paraméterek Mértékegység !"é!* Vizsgalt paraméterek Mértékegység ?’“‘-.’t
erték | SO érték
Fluorid mg/I 0.07
19854-KB0 i i S
Vizsgalt paraméterek Mértékegység "éi" Vizsgalt paraméterek Mértékegyseég !“éft
érték | érték
Bor mg/l 0.02

A mindsités a NAH altal nem akkreditalt tevékenységhez tartozik.

A vizsgalt kémiai paraméterek az 5/2023. (1.12.) Kormany rendelet
vonatkozo tablazatainak hatar- és parametrikus értékeit nem haladjak meg, ezért a vizsgalt
ivévizminta nem esik kifogas ala.
Vizsgalati modszerek: - -
IS0 15923-1:2013 B melléklet: Amménium , MSZ EN IS0 11885:2009: Vas;Mangén; Bér , ISO 15923-1:2013 D melléklet: Nitrit , ISO 15923-1:2013 € és D
melléklet: Nitrdt , ISO 15923-1:2013 E melléklet: Klorid , MSZ EN ISO 10523:2012: pH , MSZ EN ISO 7027-1:2016: Zavarossg , MSZ EN

27888:1998: fajlagos elektromos vezetGképesség , MSZ 448-20:1990 4. fejezet: permanganétos kémial oxigén igény (KQlps) , MSZ 448-7:1983 (visszavont

szabvéany): Aluminium , MSZ EN ISO 7887:2012 4, fejezet: Szin , MSZ EN 1622:2007: Iz , MSZ EN 1622:2007 C melléklet: Szag , EI-9.:1997: Kotott aktiv
kiér , MSZ EN ISO 10304-1:2009: Fluorid

Megjegyzés: Ezen vizsgélati jegyzokonyv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos masoldsat a vizsgélolaboratrium jovahagyasa nélkiil nem szabad végezni! A

vizsgalati eredmények csak a vizsgalt mintékra vonatkoznak. A vizsgélattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogdsait) 1 honapon belil sziveskedjen megtenni. A
vizsgalati jegyz6konyv 2 szamozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2023.11.24 e J
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TECHNO-VIZ KFT.

TECHNO-ViZ KFT. LABORATORIUM
5000 SZOLNOK, VIZMU U. 1.

Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161
Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgalSlaboratorium.

VIZBAKTERIOLOGIAI VIZSGALATI EREDMENYEK

Jegyzokonyv szama: 8681/23-HIVO/BakterLap
Megrendel§ neve: Viz-és Csatornamiivek Koncesszids Zrt.,Szolnok
Minta szarmazasi helye: Toszeg , Vizmii
Mintavevé neve: Kdsa Andras

Mintavétel jellege: Akkreditdlt mintavétel

Oldalszam: 1/1

Mintavétel ideje: 2023.11.17

Minta beérkezésének ideje: 2023.11.17
Minta tipusa: ivoviz

Vizsgalat kezdete: 2023.11.17

Vizsgalat elvégzésének ideje: 2023.11.20

Minla-  |Vizsgall s
s Clostridium e
ehm: . (izem Telepszam | Coliform | Ewcoli | [200ORST | EVER | perfringens | L OEULCNE
flwl Ham = nosa-szam szam o szam
Vizmii telepszam
Mintavételi hely, minta ” ”
megnevezése: 22°C|37°C| [/100ml |/100ml /100 ml /100 ml /100 mli /100 ml
Patké tér 1. /DN 150
19853 vizméronél 1éve kozkifolyd/ 0 0 0 0 g 0
Attila u. 3. /DN 300
i vizmérdnél 1évd kozkifolyd/ ; g 9 g ’ 0
Vizsgélati modszer Vizsgalt paraméter Akalmazott taptalaj Inkubacio Megerdsités

MSZ EN IS0 6222:2000

Telepszam

Elesztékivonat agar

36+2°C,44+4 dra -

MSZ EN ISO 9308-1:2015

Coliform szam

Chromogén Coliform agar

Oxidaz teszt, Indol

spéra

E.coli szam SEER S reakcid
MSZ EN ISO 14189:2017 Clostridium perfringens TSC-agar 44£1°C 21+3 ora Savas foszfataz teszt
MSZ EN ISO 14189:2017 Cloemaium perfringens TSC-agar 44£1°C 2143 6ra | Savas foszfatéz teszt

A mindsités a NAH 4ltal nem akkreditalt tevékenységhez tartozik.
Jelmagyarazat: (a mindsités csak az 5/2023. (1.12.)_Korm. rendelet 1.8. hatdlya ald tartozd vizmintdkra vonatkozik):

Nincs  a vizsgalt jellemz6k egyike sem haladja meg az 5/2023. (1.12.) Korm. rendelet 1. mell. 1. és 3. pontjaiban eldirt értékeket, a vizminta nem esik
jel: kifogas ala, a vizsgalt bakteroldgiai jellemzék szempontjabdl megfeleld ivoviz.
. a +-al jeldlt érték meghaladja az 5/2023. (1.12.) Korm. rendelet 1. mell. 3. pontjaban eldirt parametrikus értéket, ezért a vizsgalt bakterologiai

' jellemzok szempontjabdl tiirheté mindségii ivovizminta
2 *-gal jeldlt érték meghaladja az 5/2023. (1.12.) Korm. rendelet 1. mell. 1. pontjaban eléirt hatdrértékeket, a viz nem mindsithetd ivéviznek.
% a kimutatott Clostridium perfringens szam és spdraszam esetén az lizemeltetd beavatkozasa szilkséges a kizegészségiigyi kockédzat csdkkentése

érdekében.

Megjegyzés: Ezen vizsgalati jegyzékanyv csak a mellékletekkel egyltt érvényes, kivonatos mésoldsat a vizsgdldlaboratdrium jovahagyadsa nélkiil nem szabad végezni! A vizsgdlati
eredmények csak a vizsgalt mintakra vonatkoznak. A vizsgalattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogdsait) 1 hénapon beliil sziveskedjen megtenni. A vizsgélati jegyz6kényv
1 szémozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2023.11.20 | /|

~

f“.f\
T
(;'_ \

vizsgélatért felelés személy

Kenyerés Krisztina
laboratdriu 7\/&2&‘(6

Galsi Tamds |
Ugyvezetd|
v




5 TECHNO-VIZ KFT. LABORATORIUM

NO VIZ KFT. 5000 SZOLNOK, vizm0 u. 1.
{dalgiifsg Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161
Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szdmon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV Okdalszam: 12

Jegyz6konyv szama: 8681/23-HIVO/BIB2 Mintavétel ideje: 2023.11.17
Megrendeld neve: Viz-és Csatornamiivek Koncesszios Zrt. Szolnok Minta beérkezésének ideje:
Minta szarmazasi helye: Toszeg , Vizm( Minta tipusa: ivoviz
Mintavevé neve: Kdsa Andras Vizsgalat kezdete: 2023.11.17
Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel Vizsgalat elvégzésének ideje: 2023.11.17

Minta Uledék

azonositd Mintavételi hely: (szeszton)
szam: mindsége,jellege
19853 Patko tér 1. /DN 150 vizméronél 1évd kozkifolyod/ Kevés szervetlen szemcse

Mikroszképos biolégiai vizmindségi jellemzék és parametrikus értékek:

Vizmindségi jellemzok Ertékek Eg*ség Parag:ttz:;ikus
tiledék <0.1 mi/l 0,10
Vas- és manganbaktériumok 0 szam/| 2x10%
Kénbaktériumok 0 szam/| 2x10%
Szennyezettséget jelz6 baktériumok 0 szam/l 0
Cianobaktériumok és algak 0 szam/| 5X103
Gombak 0 szam/| 0

nincs szokatlan
véltozds vagy ivoviz

Hazas amdbak 0 szam/I kezelé mlveket
elhagyo viz esetén 5
szam/|
Egyéb véglények 0 szam/| 0

nincs szokatlan
valtozds vagy ivdviz

Nematoda (Fonalférgek) 0 szam/l kezeld mliveket
elhagyd viz esetén 5
szam/|

Egyéb férgek 0 szam/I 0
Egyéb (gerinctelen) szervezetek 0 szam/l 0

Az eredmények megadasa az 5/2023. (1.12.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: rendelet) kivetelményeinek megfeleléen tortént.

Jelmagyarazat:

Nincs jel: a rendelet alapjan a vizminta nem esik kifogés alé.

+: a '+ jellel jelslt érték meghaladja a rendelet 1.mell. 4. pontjaban eldirt parametrikus értéket, a viz a vizsgalt jellemz8k szempontjabdl tdirhetd mindségl ivovizminta.

A hézas amébak és Nematoda (Fonalférgek) paraméterek az 5/2023. (1.12.) Korm.rendelet 1. mell. 4. pontjéban eldirt parametrikus érték alapjan nem keriltek mindsitésre.
A mindsités a NAH altal nem akkreditalt tevékenységhez tartozik.

Vizsgalati modszer: MSZ 448-36:1985

Megjegyzés: Ezen vizsgalati jegyzOkényv csak a mellékletekkel egylitt érvényes, kivonatos masolasat a vizsgallaboratérium jovahagyasa nélkil nem szabad
végeznil A vizsgalati eredmények csak a vizsgalt mintdkra vonatkoznak. A vizsgalattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogasait) 1 hénapon bellil sziveskedjen
megtenni. A vizsgdlati jegyzGkonyv 2 szamozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2023.11.17
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TECHNO-ViZ KFT.

atorium

TECHNO-VIZ KFT.

Jegyzokonyv szama: 8681/23-HIVO/BIB2

Megrendeld neve: Viz-és Csatornamiivek Koncesszi6s Zrt.,Szolnok

Minta szarmazasi helye: Toszeg, Vizml

TECHNO-ViZ KFT. LABORATORIUM
5000 SZOLNOK, VIZMU U, 1.
Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161
Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Mintavétel ideje: 2023.11.17
Minta beérkezésének ideje:

Minta tipusa: ivoviz

Oldalszam: 2/2

Mintavevé neve: Kosa Andras Vizsgalat kezdete: 2023.11.17
Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel Vizsgalat elvégzésének ideje: 2023.11.17
Minta Uledék
azonositd Mintavételi hely: (szeszton)
szam: mindsége,jellege
19854 Attila u. 3. /DN 300 vizmérdnél 1évd kdzkifolyd/ Kevés szervetlen szemcse
Mikroszképos biologiai vizmindségi jellemzk és parametrikus értékek:
— " >y F Parametrikus
Vizmindségi jellemzok Ertéekek Egység W
érték
iiledék <0.1 ml/l 0,10
Vas- és manganbaktériumok 0 szam/| 2x10%
Kénbaktériumok 0 szam/l 2x10*
Szennyezettséget jelz6 baktériumok 0 szam/1 0
Cianobaktériumok és algak 0 szam/| 5X103
Gombak 0 szam/l 0
nincs szokatlan
valtozas vagy ivoviz
Hazas amdbak 0 szam/l kezeld miiveket
elhagyo viz esetén 5
szam/|
Egyéb véglények 0 szam/| 0
nincs szokatlan
véltozas vagy ivoviz
Nematoda (Fonalférgek) 0 szam/l kezel§ miveket
elhagy? viz esetén 5
szam/|
Egyéb férgek 0 szam/I 0
Egyéb (gerinctelen) szervezetek 0 szam/| 0

Az eredmények megaddsa az 5/2023, (1.12.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: rendelet) kvetelményeinek megfelelden tértént.

Jelmagyarazat:

Nincs jel: a rendelet alapjan a vizminta nem esik kifogas ald.
+: a '+ jellel jeldlt érték meghaladja a rendelet 1.mell. 4. pontjaban eldirt parametrikus értéket, a viz a vizsgdlt jellemz8k szempontjabol tiirhetd mindségli ivovizminta.
A hézas amébak és Nematoda (Fonalférgek) paraméterek az 5/2023, (1.12.) Korm.rendelet 1. mell. 4. pontjdban eldirt parametrikus érték alapjén nem kerliltek mingsitésre.

A minésités a NAH altal nem akkreditdlt tevékenységhez tartozik.

Vizsgalati modszer: MSZ 448-36:1985

Megjegyzés: Ezen vizsgalati jegyz6kényv csak a meliékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos mésoldsét a vizsgallaboralorium jévahagyasa nélkil nem szabad
végeznil A vizsgélati eredmények csak a vizsgélt mintakra vonatkoznak. A vizsgalattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogasait) 1 hénapon belll sziveskedjen

megtenni. A vizsgalati jegyzGkonyv 2 szamozott oldalt

Szolnok, 2023.11.17
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vizsgalatért feleléis\;{emély

DUl Kehyeres,
laboratori

Galsi Tamés
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