TECHNO-ViZ KFT. LABORATORIUM Mintavételi jgyzk. szama: 0031/20-HIVO

5000 Szolnok, Vizm{ u. 1. Mintavétel datuma: 2020.01.06
Tel/fax: +36(56)525-065; +36(56)525-161 Mintavétel méodja: Akkreditalt
E-mail: technoviz@technoviz.hu Minta tipusa: ivoviz/felszin alatti viz

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgalSlaboratérium.

MINTAVETELI JEGYZOKONYV
Ivéviz és felszin alatti viz vizsgalatdhoz

MEGRENDELO: Viz-és Csatornam(ivek Koncesszids Zrt.,Szolnok
TELEPULES: Zagyvarékas TELEP: Felszini vizm(i hal4zata

: = 1a. A MegrendelGvel kotott szerzédés, illetve elézetes egyeztetés szerint idGszakos ellendrzés miatt
MINTAVETEL CELIA: végzendd mintavétel és vizsgalat.

Fertdtlenités maddja:

Fertétlenités utolsé datuma:

Levegd homérséklete*: 3 °C
HALOZAT MINTAVETEL ES HELYSZENI VIZSGALATOK ADATAI LABORATORIUMI VIZSGALATOK IRANYA:

Minta Mint Mintavételi hely(halozat) h,,v 2 Sz?ct{ad Os;tz’es Laboratériumi vizsgélati kédok:
azonositd | . oa megnevezése,minta i dauy i Klasszikus Miszeres
i jelolése: megnevez é’se' séklet klor klor Analitika: Analitika: Biolégia:
. (°C): (mg/I): (mg/|): nalitika: nalitika:
46 Egység it 8. 9.8 0.20 0.28 BCC
47 Nagyvaradi Gt 17. 8.6 0.09 0.17 BCC
48 Csarda (t 1. 6.9 0.22 0.31 KRF BCC

Mintavételi és mintatartdsitasi médszerek: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ 448-46:1988, MSZ 448-36:1985 3.fejezet,MSZ 448-43:1985,
MSZ EN ISO 5667-3:2018, MSZ EN ISO 19458:2007, MSZ EN ISO 5667-16:2017,MSZ ISO 5667-11:2012, MSZ 21464:1998(visszavont

szabvany)
Helyszini vizsgalati médszerek:hmérséklet: MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvany) 1. fejezet, pH: MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz,fajlagos
elektromos vezetSképesség: MSZ EN 27888:1998, szabad aktiv klor és ésszes aktiv klor: EI-9.:1997,MSZ 448-25:1981 5. fejezet

*: A NAH &ltal nem akkreditalt tevékenység.

A mintavétellel kapcsolatos megallapitasok, megjegyzések:

Nagy Attila
T mintavevé
r .,
megrendeld képvisel6je (Techno-Viz Kft.)
Kapcsolattarté neve:
Telefonszama: Kenyeres Krisztina

a mintdt laboratériumi vizsgalatra atvette
Détum:



TECHNO-VIZ KFT.
Lab )
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A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.

TECHNO-VIZ KFT. LABORATORIUM
5000 SZOLNOK, VIzMU U. 1.

Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161
Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV s e
Jegyzékonyv szama: 0031/20-HIVO/48/KemiaLap Mintavétel ideje: 2020.01.06
Megrendeld neve: Viz-és Csatornamiivek Koncesszids Zrt.,Szolnok Minta beérkezésének ideje:
Minta szdrmazasi helye: Zagyvarékas , Felszini vizmii haldzata Minta tipusa: ivéviz/felszin alatti viz
Mintavevd neve: Nagy Attila Vizsgalat kezdete: 2020.01.07
Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel Vizsgalat elvégzésének ideje: 2020.01.10
Mintaazonosité szam: 48
Mintavétel helye, minta megnevezése: Csirda (t 1.
— Helyszini vizsgalatok adatai:
Vizsgalati paraméterek: Mért érték: Mértékegység: Szabvany, mérési mddszer:
Hémérséklet 6.9 Le MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvany) 1. fejezet
Szabad kldr 0.22 mg/I EI-9.:1997
Osszes kiér 0.31 mg/| EI-9.:1997
— Laboratdriumi vizsgélatok adatai:
48-KRF
Vizsgalt paraméterek Mértékegység !v'é't Vizsgalt paraméterek Mértékegység I’wért
érték érték
Amménium mg/I <0.02 pH 7.91
Vas Mg/l 33 Zavarossag NTU 0.21
Mangan pa/l <10 fajlagos elektromos vezetdképesség pS/cm 289
Nitrit mg/I <0.02 per ganatos ké gén igény (KOIps) mg/| 0.6
Nitrat mg/| 7.07 Aluminium ua/l <20
Klorid mg/I 26.6 Kotott aktiv klor mg/| 0.09
Szin: szintelen Szag: szagtalan 1z: iztelen

A mindsités a NAH 3ltal nem akkreditalt tevékenységhez tartozik.

A vizsgalt kémiai paraméterek a 201/2001/X.25./sz.Kormany rendelet
vonatkozd tablézatainak hatdrértékeit nem haladjak meg, ezért a vizsgalt
ivévizminta nem esik kifogas ala.
Vizsgélati mddszerek:
IS0 15923-1:2013 B melléklet: Ammoénium , MSZ 1484-3:2006. 6.fejezet: Vas;Mangan , 1SO 15923-1:2013 D melléklet: Nitrit , IS0 15923-1:2013 C és D melléklet: Nitrt , ISO 15923-
1:2013 E melléklet: Klorid , MSZ EN ISO 10523:2012: pH , MSZ EN IS0 7027-1:2016: Zavarossdg , MSZ EN 27888:1998: fajlagos elektromos vezet8képesség , MSZ 448-20:1990 4.

fejezet: permangandtos kémiai oxigén igény (KOIps) , MSZ 448-7:1983 (visszavont szabvany): Aluminium , MSZ EN ISO 7887:2012 4. fejezet: Szin , MSZ EN 1622:2007: iz, MSZ EN
1622:2007 C melléklet: Szag , EI-9.:1997: Kotott aktiv kior

Megjegyzés: Ezen vizsgalati jegyzokonyv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos mésolasét a vizsgallaboratérium joévahagydsa nélkiil nem szabad végeznil A vizsgélati eredmények csak a vizsgalt
mintdkra vonatkoznak. A vizsgalattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogdsait) 1 hénapon beliil sziveskedjen megtenni. A vizsgalati jegyz6konyv 1 szdmozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2020.01.10
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vizsgalatért felelds személy

Kenyeres Krisztina Galsi as
laboratonumvezetd ug tG




TECHNO-ViZ KFT. LABORI;\TOBIUM
5000 SZOLNOK, VizMU U. 1.

Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161
Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

TECHNO-ViZ KFT.

Laboratorium

LABORATORILM

Oldalszam: 1/1

ViZBAKTERIOLOGIAI VIZSGALATI EREDMENYEK

Jegyz6kényv szama: 0031/20-HIVO/BakterlLap

Megrendeld neve: Viz-és Csatornam(ivek Koncessziés Zrt.,Szolnok
Minta szarmazasi helye: Zagyvarékas , Felszini vizm(i haldzata
Mintavevé neve: Nagy Attila

Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel

Mintavétel ideje: 2020.01.06

Minta beérkezésének ideje:

Minta tipusa: ivéviz/felszin alatti viz
Vizsgalat kezdete: 2020.01.07

Vizsgalat elvégzésének ideje: 2020.01.10

Minta- |Vizsgalt
azonosito |telep, - .
Gl o= : . . : | Pseudomo- | Entero- | Clostridium Clostridium
seam:  (dzem; Tel/e{) f"zlam ngg:;m Ezg‘:r': nas aerugi- | coccus- | perfringens perfringens
Felszini vizmg nosa-szam | szam sporaszam szam
halézata
Mintavételi hely, /100
minta 22 °C(37 °C| /100 ml il /100 mi /100 mi /100 ml /100 ml
megnevezése:
46 Egység (it 8. 0 0 0 0 0 0
47 Nagyvéradi Gt 17. 0 0 0 0 0 0
48 Csérda (t 1. 0 0 0 0 0 0
Vizsgdlati mdédszer Vizsgalt paraméter Akalmazott taptalaj Inkubécid Megerdsités
MSZ EN ISO 6222:2000 Telepszam Eleszt6kivonat agar 36+2°C,44+4 bra| -
i Coliform szam Chromogén Coliform 5 - | Oxiddz teszt,
MSZ EN ISO 9308-1:2015 E.coll sz8m agar 36+2°C,21+3 bra Indol reakcié
MSZ EN ISO 14189:2017 Clostridium perfringens TSC-agar 37+1°C 20+4 Savas foszfataz

A mindsités a NAH &ltal nem akkreditslt te vékenységhez tartozik.

Jelmagyarazat: Korm. rendelet 1.§. hatélya ald tartozé vizmintikra vonatkozik):

(a_mindsités csak a 201/2001. (X.25.)
Nincs a vizsgalt jellemz6k egyike sem haladja meg a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 1. mell. A) és C) pontjaban el6irt

j hatarértékeket, a vizminta nem esik kifogds ala, a vizsgalt bakteroldgiai jellemzk szempontjabél megfeleld ivéviz.

a +-al jellﬁlt érték meghaladja a 2(,)1/’2001. ()5.25.) Korrg. ten’gelet 1. mell. C) pontjéban eldirt hatarértéket, ezért a vizsgalt

o *-gal jellt érték meghaladja a 201/2001. (X.25) Korm. rendelet 1. mell. A) tablazat hatarértékét, a viz nem mindsitheté
i ivaviznek.

a kimutatott Clostridium perfringens

kockazat cskkentése érdekében.

szam és spdraszam esetén az lizemeltets beavatkozésa sziikséges a kézegészségiigyi

Megjegyzés: Ezen vizsgalati jegyz6kanyv csak a mellékletekkel egylitt érvényes, kivonatos masoldsét a vizsgélélaboratdrium jévahagyasa nélkiil nem szabad
végezni! A vizsgélati eredmények csak a vizsgalt mintikra vonatkoznak. A vizsgalattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogasait) 1 hénapon beliil
sziveskedjen megtenni. A vizsgélati jegyz8kényv 1 szémozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2020.01.10
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Kenyeres Krisztina
riumvezetd

(

Galsi s
ligyvezetd

vizsgalatért felelds személy i




