TECHNO-ViZ KFT. LABORATORIUM Mintavételi jgyzk. szama:  6890/21-HIVO

5000 Szolnok, Vizm{ u. 1. Mintavétel datuma: 2021.10.18
Tel/fax: +36(56)525-065; +36(56)525-161 Mintavétel mddja: Akkreditalt
E-mail: technoviz@technoviz.hu Minta tipusa: ivoviz

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szdmon akkreditalt vizsgaldlaboratdrium.

MINTAVETELI JEGYZOKONYV
Ivdviz és felszin alatti viz vizsgélatdhoz

MEGRENDELO: Viz-és Csatornam(ivek Koncesszids Zrt.,Szolnok

TELEPULES: Zagyvarékas TELEP: Felszini vizm(i haldzata
M;NTAVETEL A Megrendeldvel kotott szerz6dés, illetve el6zetes egyeztetés szerint idészakos
CELJA: ellenérzés miatt végzendd mintavétel és vizsgalat.

Fertétlenités modja:

Fertotlenités utolsé datuma:

Levegd hémérséklete™: 14 °C

HALOZAT MINTAVETEL ES HELYSZINI VIZSGALATOK ADATAI,LI}BORAT()RIUMI VIZSGALATOK IRANYA:

Minta . Hiltavtell hehihdizaty | %, || 2] Osszes Laboratériumi vizsgalati kodok:
azonosité g megnevezése,minta Hgmeere ak§|v aktiv Klasszik Mii
zama | Je0iése: tEgnEvez ése: séklet klor klor Aasf'?ku? uslz.e.;;es- Biolégia:
. (°0): (mg/): | (ma/D): nalitika: Analitika:
16177 Nagyvaradi Ut 17. 16.3 <0.1 0.1 KRF BCC
16178 Csarda ut 1. 15.9 <0.1 0.1 KKF THM TOC BTC BIB2
16179 Szabadsag tér 2. 16.2 <0.1 <0.1 KRT BTEX VOCI THM TOC PAH RHR PES | BTC BIB2

Mintavételi és mintatartdsitasi médszerek: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ 448-46:1988, MSZ 448-36:1985 3.fejezet,MSZ 448-43:1985,
MSZ EN ISO 5667-3:2018, MSZ EN 1SO 19458:2007, MSZ EN ISO 5667-16:2017,MSZ ISO 5667-11:2012, MSZ 21464:1998(visszavont szabvany)
Helyszini vizsgalati médszerek:hGmérséklet: MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvany) 1. fejezet, pH: MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz,fajlagos
elektromos vezetSképesség: MSZ EN 27888:1998, szabad aktiv kidr és Gsszes aktiv kidr: EI-9.:1997,MSZ 448-25:1981 5. fejezet

*: A NAH altal nem akkreditalt tevékenység.

A mintavétellel kapcsolatos megallapitasok, megjegyzések: A 16179 ( Szabadsag tér 2.) RHR mintavétel pontos ideje:
2021.10.18. 14:00

Szuda Nagy Jdzsefné

mintavevo

megrendeld képviselje (Techno-Viz Kft.)

Kapcsolattartd neve:
Telefonszama: Kenyeres Krisztina

a mintat laboratériumi vizsgalatra atvette
D&tum:2021.10.18

o if"zééé;.f’a‘i"?‘{ﬁ}jviz
(ABORATORIUMI ES MERNGKSZOLGAIATI 4T,

. M =
5000 Szolnok, Vizmiiu. 1



- TECHNO-VIZ KFT. LABORATORIUM

TE,CHNO VIZ KFT. 5000 SZOLNOK, VizMU u. 1.
ot o Laboratorium Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161
LYY Email: technoviz@technoviz.hu
Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV Qe
Jegyz6konyv szama: 6890/21-HIVO/16177/Kemialap Mintavétel ideje: 2021.10.18
Megrendeld neve: Viz-és Csatornamlivek Koncesszids Zrt.,Szolnok Minta beérkezésének ideje: 2021.10.18
Minta szarmazasi helye: Zagyvarékas , Felszini vizm{ halézata Minta tipusa: ivoviz
Mintavevé neve: Szuda Nagy Jozsefné Vizsgalat kezdete: 2021.10.19
Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel Vizsgalat elvégzésének ideje: 2021.10.27

Mintaazonositd szam: 16177

Mintavétel helye, minta megnevezése: Nagyvaradi Gt 17.

— Helyszini vizsgalatok adatai:

Vizsgalati paraméterek: Mért érték: Mértékegység: Szabvany, mérési modszer:
Homérséklet 16.3 oc MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvany) 1. fejezet
Szabad klér <0.1 mg/I EI-9.:1997
Osszes kldr 0.1 mg/I| EI-9.:1997

— Laboratdriumi vizsgalatok adatai:
16177-KRF

Vizsgalt paraméterek  Mértékegység z:fg't( Vizsgalt paraméterek Mértékegység 2:? glt(
Ammoénium mg/I <0.02 pH 7.93
Vas pg/l 16  Zavarossag NTU 0.18
Mangan g/l <1 fajlagos elektromos vezetoképesség uS/cm 414
Nitrit mg/| <0.02 permanganatos kémiai oxigén igény (KOIps) mg/I 0.6
Nitrat mg/| 5.13  Aluminium ug/l <20
Klorid mg/| 46.2 | Kotott aktiv klor ma/I 0.10
Szin: szintelen Szag: szagtalan fz: iztelen

A mindsités a NAH altal nem akkreditalt tevékenységhez tartozik.

A vizsgalt kémiai paraméterek a 201/2001/X.25./sz.Kormany rendelet
vonatkozd tablazatainak hatarértékeit nem haladjak meg, ezért a vizsgalt
ivévizminta nem esik kifogas ala.

Vizsgalati médszerek:

IS0 15923-1:2013 B melléklet: Amménium , MSZ EN ISO 11885:2009: Vas;Mangén , ISO 15923-1:2013 D melléklet: Nitrit , ISO 15923-1:2013 C és D
melléklet: Nitrdt , ISO 15923-1:2013 E melléklet: Klorid , MSZ EN ISO 10523:2012: pH , MSZ EN ISO 7027-1:2016: Zavarossidg , MSZ EN

27888:1998: fajlagos elektromos vezetbképesseg , MSZ 448-20:1990 4. fejezet: permanganatos kémiai oxigén igény (KOIps) , MSZ 448-7:1983 (visszavont
szabvany): Aluminium , MSZ EN ISO 7887:2012 4. fejezet: Szin , MSZ EN 1622:2007: Iz, MSZ EN 1622:2007 C melléklet: Szag , EI-9.:1997: Kotott aktiv kidr

Megjegyzés: Ezen vizsgalati jegyzOkdnyv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos mésoldsdt a vizsgéldlaboratérium jévahagyasa nélkiil nem szabad végezni! A
vizsgélati eredmények csak a vizsgalt mintakra vonatkoznak. A vizsgélattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogasait) 1 hénapon beliil sziveskedjen megtenni. A vizsgalati
jegyzdkdnyv 3 szémozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2021.10.27
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TECHNO-ViZ KFT. LABORATORIUM
TECHNO VIZ KFI' 5000 SZOLNOK, VizM{ U. 1.
0 Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161

oo Email: technoviz@technoviz.hu
Web: www.technoviz.hu
A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
VIZSGALATI JEGYZOKONYV ObEees

Jegyzokonyv szama: 6890/21-HIVO/16178/KemialLap Mintavétel ideje: 2021.10.18
Megrendeld neve: Viz-és Csatornamiivek Koncesszids Zrt.,Szolnok Minta beérkezésének ideje: 2021.10.18
Minta szarmazasi helye: Zagyvarékas , Felszini vizm{ halézata Minta tipusa: iviviz
Mintavevd neve: Szuda Nagy J6zsefné Vizsgalat kezdete: 2021.10.19
Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel Vizsgalat elvégzésének ideje: 2021.10.27

Mintaazonosit6 szam: 16178

Mintavétel helye, minta megnevezése: Csdrda (t 1.

— Helyszini vizsgalatok adatai:

Vizsgalati paraméterek: Mért érték: Mértékegység: Szabvany, mérési modszer:
Homérséklet 15.9 °C MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvany) 1. fejezet
Szabad klér <0.1 mg/I EI-9.:1997
Osszes klor 0.1 mg/! EI-9.:1997

— Laboratoriumi vizsgalatok adatai:
16178-KKF

s

Vizsgalt paraméterek  Mértékegység 2:: glt( Vizsgalt paraméterek Mértékegység zdrfglt(
Ammonium mg/I <0.02 Zavarossag NTU 0.24
Vas g/l 20 fajlagos elektromos vezetiképesség uS/cm 415
Mangan ug/l 1 permanganatos kémiai oxigén igény (KOIps) mg/I 0.7
Nitrit mg/I <0.02 ' Aluminium g/l <20
Nitrat mg/I 4.61 m-ligossag mmol/Il 2.80
Klorid mg/I 46.6 Osszes keménység CaOmg/I 96.0
Szulfat mg/I 30.5 Kotott aktiv kior mg/I 0.10
pH 7.97
Szin: szintelen Szag: szagtalan iz: iztelen

A mindsités a NAH altal nem akkreditalt tevékenységhez tartozik.

A vizsgalt kémiai paraméterek a 201/2001/X.25./sz.Kormany rendelet
vonatkozé tabldzatainak hatarértékeit nem haladjak meg, ezért a vizsgalt
ivdvizminta nem esik kifogas ala.

Vizsgalati mddszerek:

IS0 15923-1:2013 B melléklet: Ammdnium , MSZ EN ISO 11885:2009: Vas;Mangén , ISO 15923-1:2013 D melléklet: Nitrit , ISO 15923-1:2013 C és D
melléklet: Nitrat , ISO 15923-1:2013 E meliéklet: Klorid , ISO 15923-1:2013 G melléklet: Szulfat, MSZ EN ISO 10523:2012: pH , MSZ EN ISO 7027-
1:2016: Zavarossag , MSZ EN 27888:1998: fajlagos elektromos vezetGképesség , MSZ 448-20:1990 4 fejezet: permanganatos kémiai oxigén igény (KOIps) , MSZ
448-7:1983 (visszavont szabvany): Aluminium , MSZ 448-11:1986 5.1. szakasz: m-lligossdg , MSZ 448-21:1986 3. fejezet: Osszes keménység , MSZ EN ISO
7887:2012 4. fejezet: Szin , MSZ EN 1622: 2007 fz, MSZ EN 1622:2007 C melléklet: Szag , EI-9.:1997: K&tott aktiv klor

Megjegyzés: Ezen vizsgalati jegyzokonyv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos masoldsat a vizsgaldlaboratdrium jévahagyasa nélkiil nem szabad végeznil A
vizsgalati eredmények csak a vizsglt mintakra vonatkoznak. A vizsgalattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogésait) 1 hdnapon beliil sziveskedjen megtenni. A vizsgélati
jegyz6konyv 3 szémozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2021.10.27

4G K {
Kenyéres Krisztina Galsi Tamas
laboratériumvezetd ligyve éto

vizsgalatért felelés személy
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TECHNO-VIZ KFT. LABORATORIUM

TECHNO YIZ KFT. 5000 SZOLNOK, VizMU u. 1.
orium Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161
Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

0

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szadmon akkreditalt vizsgallaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV L
Jegyzokonyv szama: 6890/21-HIVO/16179/KemiaLap Mintavétel ideje: 2021.10.18
Megrendel6 neve: Viz-és Csatornam(ivek Koncesszi6s Zrt.,Szolnok Minta beérkezésének ideje: 2021.10.18
Minta szarmazasi helye: Zagyvarékas , Felszini vizm{i haldzata Minta tipusa: ivdviz
Mintavevo neve: Szuda Nagy Jozsefné Vizsgalat kezdete: 2021.10.19
Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel Vizsgalat elvégzésének ideje: 2021.10.26

Mintaazonosité szam: 16179

Mintavétel helye, minta megnevezése: Szabadsag tér 2.

— Helyszini vizsgalatok adatai:

Vizsgalati paraméterek: Mért érték: Mértékegység: Szabvany, mérési modszer:
Homérséklet 16.2 °C MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvany) 1. fejezet
Szabad klor <0.1 mg/| EI-9.:1997
Osszes klor <0.1 ma/I| EI-9.:1997
— Laboratériumi vizsgalatok adatai:
16179-KRT
Vizsgalt paraméterek Mértékegység !v'éft Vizsgalt paraméterek  Mértékegység !Vlé!-t
érték érték
Natrium mg/I 34 m-liigossag mmol/I 2.80
Ammonium mg/I <0.02 Osszes keménység CaOmg/| 92.0
Kalcium mg/| 49.9 Fluorid mg/I 0.07
Vas ug/l <10 Bor mg/I 0.01
Mangan ug/! <1 Osszes cianid ua/l <5
Nitrit ma/l <002 Réz ug/l <10
Nitrat mg/I 4.55 Kadmium ug/l <0.2
Klorid ma/I| 45.8 Olom ug/l <2
Szulfat ma/I 317 Nikkel g/l <2
pH 7.88 Krom/dsszes/ ug/l <1.0
Zavarossag NTU 0.12 Higany Hg/l <0.1
fajlagos elektromos vezetoképesség uS/cm 414 Szelén ua/l <0.4
permanganatos kémiai oxigén igény (KOIps) mg/I 0.5 Antimon ug/l <0.2
Arzén ug/l <0.1 Kotott aktiv klor mg/| <0.1
Aluminium g/l <20 Bromat g/l <5.00
Szin: szintelen Szag: szagtalan 1z: iztelen

A mindsités a NAH altal nem akkreditalt tevékenységhez tartozik.

A vizsgalt kémiai paraméterek a 201/2001/X.25./sz.Kormany rendelet
vonatkoz6 tablazatainak hatdrértékeit nem haladjék meg, ezért a vizsgalt
ivévizminta nem esik kifogas ala.

Vizsgalati médszerek:

MSZ EN ISO 11885:2009: Nétrium;Vas;Mangan;Bor;Réz;Kadmium;Olom;Nikkel;Krém/6sszes/ , 1SO 15923-1:2013 B melléklet: Amménium , MSZ 448-3:1985 2.
fejezet (visszavont szabvany): Kalcium , ISO 15923-1:2013 D melléklet: Nitrit , ISO 15923-1:2013 C és D melléklet: Nitrdt , ISO 15923-1:2013 E
melléklet: Klorid , ISO 15923-1:2013 G melléklet: Szulfdt , MSZ EN ISO 10523:2012: pH , MSZ EN ISO 7027-1:2016: Zavarossag , MSZ EN

27888:1998: fa]lagos elektromos vezet6képesség , MSZ 448-20:1990 4. fejezet: permanganatos kémiai oxigén igény (KOIps) , EI-15.:2010: Arzén , MSZ 448-
7:1983 (visszavont szabvény): Aluminium , MSZ 448-11:1986 5.1. szakasz: m-l(igossdg , MSZ 448-21:1986 3. fejezet: Osszes keménység , MSZ EN ISO
10304-1:2009: Fluorid , MSZ 260-30: 1992 4.fejezet, 4.6. szakasz: Osszes cianid , EI-16.:2010: Higany , MSZ 1484-3:2006 10.fejezet: Szelén , EI-
17.:2010: Antimon , MSZ EN ISO 7887:2012 4. fejezet: Szin , MSZ EN 1622: 2007 lz MSZ EN 1622:2007 C melléklet: Szag , EI-9.:1997: Kotott aktiv

kiér , EPA 300.1-1: 1999 Bromat

Megjegyzés: Ezen vizsgélati jegyzokonyv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos masoldsat a vizsgéldlaboratérium jovahagyasa nélkiil nem szabad végezni! A
vizsgdlati eredmények csak a vizsgalt mintakra vonatkoznak. A vizsgélattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogasait) 1 hdnapon beliil sziveskedjen megtenni. A vizsgalati
jegyzdkaonyv 3 szamozott oldalt tartalmaz.
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Szolnok, 2021.10.27
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Eurofins KVI-PLUSZ
Kornyezetvédelmi Vizsgalo Iroda Kft.

e =
%«% cu rOfl ns Vizsgalolaboratérium
KVI_PI 1IS7 1211 Budapest, Szallité utca 6.
FEEE § Wy Tel.: 261-2978, Fax: 261-4323

www.kviplusz.hu, ajanlat-kvi@eurofins.com

Vizsgalati jegyzokonyv ivovizminta vizsgalatarol
(16179)

Megbz’zé.;
TECHNO-VIZ Kft.
5000 Szolnok, Vizmii utca 1

KVI-PLUSZ-munkaszam: 21-0807-94

Budapest 2021. november 3. Garami llona
laboratoriumvezetd, szakértd

A dokumentum tartalma:

Megnevezés, szam | Oldalszam | Mellékletek (db)
Vizsgalati jegyzékonyv ivovizminta vizsgalatarol .
21-0807-94 7 )
altal andsitort Al antsiots
i fi ISO 14001 j‘* ISO 9001
MARTON MARTON

SZAKERTO IRODA KFT. SZAKERTO IRODA KF 1



Vizsgalati jegyzokonyv szama: 21-0807-94 1/3 oldal

Eurofins KVI-PLUSZ
Koérnyezetvédelmi Vizsgalé Iroda Kft.
Vizsgalélaboratorium
1211 Budapest, Szallito u. 6.

A NAH altal NAH-1-1377/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

Vizsgalati jegyzokonyv ivovizminta vizsgalatarol
(16179)

Megbz'zo'.;
TECHNO-VIZ Kft.
5000 Szolnok, Vizmii utca 1

Budapest 2021. november 3. Garami llona
laboratoriumvezetd, szakérto

A vizsgalati jegyzékonyv 3 szamozott oldalt tartalmaz.
Az Eurofins KVI-PLUSZ Kfi. Vizsgalolaboratorium irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgdalati jegyz6konyv csak teljes terjedelmében
sokszorosithaté.
Jelen vizsgalati jegyz6konyvben meghatdrozoit eredmények csak a kozolt mérési idészakokra/vizsgdlati mintdkra vonatkoznak.



Vizsgalati jegyzékonyv szama: 21-0807-94

2/3 oldal

A mintavétel datuma:
A mintavételt végezte:

1. A mintak adatai

A mintakat a laboratoriumba szallitotta:

A mintak laboratériumba érkezésének ideje:
A mintavétel akkreditalt vagy nem akkreditalt:

A mintak allapota:

2021. oktober 18.

Techno-Viz Kft. Laboratérium
Techno-Viz Kft. Laboratorium
2021. oktober 20.

Akkreditalt - NAH-1-1274/2019
megfeleld

2. A kért vizsgalatok

Eredeti azonosito jel

KVI azonosito jel

Minta tipusa Kért vizsgalatok

16179

21-0807-94/1

PAH-o0k (201/2001 Korméanyrendelet
szerint), benzol, cisz 1,2-diklor-etilén,
transz-1,2-diklor-etilén, 1,2-diklor-etan,
triklor-etilén, tetraklor-etilén, vinil-klorid,
epiklérhidrin

voviz

3. A vizsgalatok sordan alkalmazott modszerek

EPA METHOD 5021A:2003

MSZ 1484-4:1998 (visszavont

szabvany)
MSZ 1484-5:1998 7.3

[llékony szerves vegyiiletek vizsgalata. Mintaeldkészités kiilonbozd

mintamatrixokra, gbéztéranalizis.

Vizvizsgalat. 1llékony aromds szénhidrogének meghatarozasa

Vizvizsgalat. lllékony halogénezett szénhidrogének meghatarozasa

szakasz (visszavont szabvany)

MSZ 1484-6:2003

MSZ EN ISO 10301:1999 3.

fejezet

Vizvizsgélat. Policiklusos aromés szénhidrogének meghatdrozasa
gazkromatografids-toémegspektrometrias modszerrel

VizminGség. Nagyon illékony halogénezett szénhidrogének

meghatdrozasa. Gazkromatografias modszer

4. A mérési eredmények

Eredeti azonosito jel: . 11-6015;7097- Meértéke Alsé
KVI azonositd jel: - 94/] egység méréshatar
benz(b)fluorantén <0.,005 ng/L 0.005
benz(k)fluorantén <0.005 pg/L 0,005

benz(a)pirén <0.005 pg/L 0,005

indeno(1,2,3-cd)pirén <0,005 pg/L 0.005
benz(g,h,i)perilén <0,005 g/L 0,005
policiklusos aromas B
szénhidrogének * 001 kel 0,01

*: policiklusos aromas szénhidrogének: 201/2001. (X.25.) Kormanyrendelet szerint

Eredeti azonosito jel: . II -60187097- Meérték- Alsé

K VI azonositd jel: - 04/1 egység | méréshatar
benzol <0.2 pg/L 0.2
cisz 1,2-diklor-etilén <0.1 g/l 0,1




Vizsgalati jegyz6konyv szama: 21-0807-94

3/3 oldal

Eredeti azonosito jel:

16179

, o SEr e il

KVTI azonosito jel: 94/1 egység méréshatar
transz-1,2-diklér-etilén <0,1 ng/L 0,1
1,2-dikldr-etan <0,1 pg/L 0,1
triklor-etilén <0.1 g/l 0,1
tetraklor-etilén <0,1 ng/L 0,1
vinil-klorid <0.1 ng/L 0,1
epiklorhidrin <0.02 ng/L 0,02

A vizsgélatokat 2021. oktéber 20. és november 03. kozott végeztiik.
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2 TECHNO-VIZ KFT. LABORATORIUM
TECHNO'VIZ KFT. 5000 SZOLNOK, VizM{J U. 1.
‘ Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161
Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgaloélaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV e
Jegyz6konyv szama: 6890/21-HIVO/THM Mintavétel ideje: 2021.10.18
Megrendeld neve: Viz-és Csatornamiivek Koncesszids Zrt.,Szolnok Minta beérkezésének ideje: 2021.10.18
Minta szarmazasi helye: Zagyvarékas , Felszini vizm(i haldzata Minta tipusa: ivdviz
Mintavevd neve: Szuda Nagy Jézsefné Vizsgalat kezdete: 2021.10.19
Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel Vizsgalat elvégzésének ideje: 2021.10.21
Mért érték (ug/l)
Mintaazonosité Mintavétel helye/minta B Dibrém-
szam: megnevezése: Kloroform dikiérmetan Klérmetan  BromoformTrihalometéanok
16178 Csarda Ut 1. 29 2.4 2.2 <1 7.5
16179 Szabadsag tér 2. 2.5 2.2 p. <1 6.8
Vizsgalati médszer: MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz (visszavont szabvany)
A mindsités a NAH altal nem akkreditalt tevékenységhez tartozik.
Jelmagyarazat:
Nincs jel :A vizsgalt paraméterek alapjan a 201/2001. (X.25) Kormanyrendelet "B" tablazata szerint megfelel6 mindségii ivvizminta
+ ‘A vizsgalt paraméterek alapjan a 201/2001. (X.25) Korményrendelet "B" tablazata szerint nem mindsithetd ivéviznek

a 201/2001. (X.25) Kormanyrendelet "B" tablézata szerint az dsszes trihalometén hatérértéke: 50 pg/I.

Egyéb megjegyzés:

Megjegyzés: Ezen vizsgalati jegyzokonyv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos masolasat a
vizsgalélaboratdrium jévahagyasa nélkiil nem szabad végezni! A vizsgalati eredmények csak a vizsgalt mintikra
vonatkoznak. A vizsgalattal kapcsolatos esctleges észrevételeit (kifogasait) 1 hénapon beliil sziveskedjen
megtenni. A vizsgalati jegyzékonyv 1 szamozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2021.10@\
<

X
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T TECHNO-VIZ KFT. LABORATORIUM
TECHNO'I KFT. 5000 SZOLNOK, VizM{ U. 1.
Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161

Email: technoviz@technoviz.hu
Web: www.technoviz.hu

‘ TECHNO-VIZ KFT. ’

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
VIZSGALATI JEGYZOKONYV o &1

Jegyzokonyv szama: 6890/21-HIVO/TOC Mintavétel ideje: 2021.10.18
Megrendel6 neve: Viz-és Csatornamiivek Koncesszios Zrt.,Szolnok Minta beérkezésének ideje: 2021.10.18
Minta szarmazasi helye: Zagyvarékas , Felszini vizm{i hélozata Minta tipusa: ivoviz

Mintavevé neve: Szuda Nagy Jozsefné Vizsgalat kezdete: 2021.10.22
Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel Vizsgalat elvégzésének ideje: 2021.10.22

Mintaazonositd

. . < o Osszes szerves széntartalom
szam: Mintavétel helye/minta megnevezése: (TOC) mg/I:

16178 Csarda (t 1. <0.4

16179 Szabadség tér 2. 0.44

Vizsgalati modszer: MSZ EN 1484:1998
Egyéb megjegyzés:

Megjegyzés: Ezen vizsgalati jegyzékonyv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos masolasat a vizsgalélaboratérium jovahagyasa nélkiil
nem szabad végezni! A vizsgalati eredmények csak a vizsgalt mintakra vonatkoznak. A vizsgalattal kapcsolatos esetleges észrevételeit
(kifogasait) 1 honapon beliil sziveskedjen megtenni. A vizsgalati jegyzékonyv 1 szamozott oldalt tartalmaz.

- o g i

PN - -
vizsgalatért felel6s személy I:I:::Yae{grsil:dn ezI:taﬁ G;g'i‘vé:.g‘tzs
TECHNO-VIZ

LABORATORIUMI ES MERNOKSZOLGAIATI KFT.

5000 S7olnok Vizmiin, 4



Kérnyezetanalitikai Laboratéorium 9= \WWESSLING

WESSLING Hungary Kft.

H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.
Tel.: (+36-1) 872 3600
www.wessling.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Megrendel6: TECHNO-VIZ Laboratériumi és
Mérnokszolgalati Kft.
5000 Szolnok, Vizmii u. 1.

Projekt: 3665/2021 Radioldgiai vizsgalatok

(2021/K/10979)

Vizsgalati jegyz6kdnyv szama: 701573/1

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

Analitika kezdete: 2021. 10. 25.
Analitika vége: 2021. 11. 10.

A megrendeld altal nyujtott informaciokért a laboratérium nem vallal felelésséget.
A nem a laboratoérium altal vett mintak mérési eredményei csak a laboratorium rendelkezésére
bocsatott mintakra vonatkoznak.
A WESSLING Hungary Kft. irasbeli engedélye nélkil a vizsgalati jegyzékonyv csak teljes
terjedelmében sokszorosithaté.

Projekt: Vizsg. jegyzok. sz.:
143 3665/2021 Radiologiai vizsgalatok 701573/1;
(2021/K/10979) 2021. 11. 15.




H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
(+36-1) 872 3600

H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.

Tel.:

WESSLING Hungary Kft.
www.wessling.hu
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Vizsg. jegyzok. sz.:

2021.11. 15.

3665/2021 Radioldgiai vizsgalatok 701573/1;

(2021/K/10979)

Projekt:

2/3

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt
vizsgéldlaboratorium.



Kornyezetanalitikai Laboratorium

== WESSLING

WESSLING Hungary Kft.
H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.

Tricium dusitas nélkiil
Mintatipus: lvoviz

(1) MSZ 19382:1977

Tel.: (+36-1) 872 3600

www.wessling.hu

A vizsgalat soran hasznalt késziilék: LSC SL

_— . gk X Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértékegység 16179
H(3) ! Bg/dm? <3
Radon
Mintatipus: Ivéviz
(1) ISO 13164-4:2015
S . e ; Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértékegység 16179
Rn(222) ! Bg/dm? <3

A vizsgalat soran hasznalt készilék: LSC HP1

Osszes indikativ do6zis (6sszes alfa + 6sszes béta sugarzas)
Mintatipus: Ivoviz

(1) ISO 11704:2010 (visszavont szabvany)

. . - D). < Minta jele
Vi
izsgalt paraméter Mértékegység 16179
Osszes alfa-sugérzas ' _Bgdm® | <004 |
Osszes béta-sugarzas ! Bg/dm? 0,16

A vizsgalatok soran hasznalt késziilék: LSC SL

2021. november 15.

Validalt rendszerb6l generalt vizsgalati jegyzkenyv, amely alairas nélkil is hiteles.

A NAH éltal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt
vizsgaldlaboratérium.

3/3

Projekt:

Dr. Hantosi Zsolt
Laboratériumvezets-helyettes

Vizsg. jegyzék. sz.:

3665/2021 Radiolégiai vizsgalatok 701573/1;
(2021/K/10979)

2021.11. 15.



Kérnyezetanalitikai Laboratérium == WESSLING

WESSLING Hungary Kift.

H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.
Tel.: (+36-1) 872 3600
www.wessling.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Megrendelé: TECHNO-VIZ Laboratériumi és

Mérnokszolgalati Kft.
5000 Szolnok, Vizmii u. 1.

Projekt: 3667/2021 (2021/K/10937)

Vizsgalati jegyzokonyv szama: 700618/1

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.

Analitika kezdete: 2021. 10. 22.
Analitika vége: 2021. 11. 10.

A megrendeld altal nydjtott informaciokért a laboratérium nem vallal felelésséget.
A nem a laboratérium altal vett mintak mérési eredményei csak a laboratérium rendelkezésére
bocsatott mintakra vonatkoznak.
A WESSLING Hungary Kift. irasbeli engedélye nélkiil a vizsgalati jegyzékdnyv csak teljes
terjedelmében sokszorosithato.

Vizsg. jegyz6k. sz.:
700618/1;
2021. 11. 11.

1/3 Projekt:
. 3667/2021 (2021/K/10937)

Jegyrdkonyv érvényesség

ellendrzés.



H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.
Tel.: (+36-1) 872 3600

www.wessling.hu
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Vizsg. jegyz6k. sz.:

700618/1;

Projekt:

2021. 11. 11.

3667/2021 (2021/K/10937)

2/3

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt

vizsgaldlaboratorium.



Kornyezetanalitikai Laboratérium

= WESSLING

WESSLING Hungary Kft.

H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.
Tel.: (+36-1) 872 3600
www.wessling.hu

201/2001. (X. 25.) Korm. rend. 1. melléklete (B) Kémiai vizmindségi jellemzdk -

2021-ben kijelolt peszticidek

Mintatipus: Ivéviz

(1) WBSE-93:2020; (2) WBSE-47:2019; (3) ISO 16308:2014

(b) Egyedi komponensek szamszaki 6sszege.

2021. november 11.

. . . p : Minta jele

Vizsgalt paraméter Mértékegység 16179
Atrazin ' pg/dm? <0,01
4,4'-DDT 2 pg/dm?3 <0,01
2,4-DDT 2 ng/dmd <0,01
4,4'-DDD 2 ug/dm?3 <0,01
2,4'-DDD 2 pg/dm? <0,01
4,4'-DDE 2 ug/dm?® <0,01
2,4'-DDE 2 ug/dm? <0,01
Dezetil-atrazin pg/dm?® <0,01
Dezizopropil-atrazin ! ug/dm? <0,01
alfa-Endoszulfan 2 pg/dm?® <0,01
béta-Endoszulfan 2 ng/dm?® <0,01
Endoszulfan-szulfat 2 ug/dm?® <0,01
Metolaklor ! pg/dm?® <0,01
Acetoklér 2 pg/dm?® <0,01
Terbutilazin * ug/dm?® <0,01
24D ug/dm? <0,01
Bentazon ' pg/dm?® <0,01
Klorpirifosz 1 pg/dm?® <0,01
Metazaklor pg/dm? <0,01
MCPA' ug/dm? <0,01
Simazin ' pg/dm?® <0,01
alfa-HCH 2 ug/dmd <0,01
béta-HCH 2 pg/dm? <0,01
gamma-HCH (Lindan) 2 pg/dm?® <0,01
delta-HCH 2 pg/dm? <0,01
Aldrin 2 pg/dm? <0,005
Dieldrin 2 pg/dm?® <0,005
Heptaklor 2 ng/dm? <0,005
Heptaklér-epoxid (2) (b) 2 ug/dm3 <0,005
Glifozat 3 ug/dm® <0,01
AMPA 3 pg/dm? <0,01
Dimeténamid ug/dm? <0,01
Pendimetalin 2 ug/dm? <0,01
Tebukonazol ug/dm?3 <0,01
Klortalonil 2 pg/dm? <0,01
Dikamba ' pg/dm?3 <0,05
Metribuzin pg/dm? <0,01
Osszes névényvédészer (b) 1:2.3 ug/dm? <0,05

A vizsgalatok soran hasznalt késziilékek: HP-7890B-GCMS_19-7010B; LC-MS06
Filep Zoltan
Laboratériumvezeté

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt

vizsgalol

Validalt rendszerbél generalt vizsgalati jegyz6kényv, amely alairas nélkdil is hiteles.

3/3

aboratdrium.

Projekt:

3667/2021 (2021/K/10937)

Vizsg. jegyzék. sz.:
700618/1;
2021. 11. 11.
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ViZBAKTERIOLOGIAI VIZSGALATI EREDMENYEK

TECHNO-ViZ KFT.

Jegyz6konyv szama: 6890/21-HIVO/BakterLap

Megrendeld neve: Viz-és Csatornamiivek Koncesszids Zrt.,Szolnok
Minta szarmazasi helye: Zagyvarékas , Felszini vizm(i halézata

Mintavevo neve: Szuda Nagy Jozsefné
Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel

TECHNO-ViZ KFT. LABORATORIUM
5000 SZOLNOK, VizM{ U. 1.

Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161

Email: technoviz@technoviz.hu
Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Mintavétel ideje: 2021.10.18

ivoviz

Vizsgalat kezdete: 2021.10.19
Vizsgalat elvégzésének ideje: 2021.10.22

Oldalszam: 1/1

Minta beérkezésének ideje: 2021.10.18
Minta tipusa:

Minta- |Vizsgalt
azonosito [telep, ) 5 _—
szam: |lizem: Telepszam | Coliform | E.coli Pseudomq- Entero Clt:s;t_r idium Ck::t_r idium
/1ml i szam | Mas aerugi- | coccus- | perfringens | perfringens
Falssint vizmG nosa-szam | szam | spdraszam szam
halézata
Mintavételi hely, /100
minta 22 °C|37 °C| /100 mi W /100 mi /100 ml /100 ml /100 ml
megnevezése:
16177 Nagyvaradi Gt 17. 70 60 0 0 0 0
16178 Csarda Gt 1. 0 0 0 0 0 0 0
16179 Szabadsag tér 2. 0 0 0 0 0 0 0
Vizsgalati mddszer Vizsgalt paraméter Akalmazott taptalaj Inkubacio Megerdsités
MSZ EN ISO 6222:2000 Telepszam Elesztékivonat agar 36+2°C,44+4 6ra| -
s Coliform szam Chromogén Coliform o . | Oxidaz teszt,
MSZ EN ISO 9308-1:2015 E.coll &2 agar 36+2°C,21+3 6ra TGl seakeis
Pseudomonas tAa,cel?err:;d
MSZ EN ISO 16266:2008 aeruginosa Cetrimid agar 36+2°C,44+4 dra P i
vk 36+2°C,22+2

ora,Oxidaz teszt

MSZ EN ISO 7899-2:2000

Enterococcus szam

Slanetz-Bartley agar

36+2°C,44+4 6ra

Epe-eszkulin azid
agar 44+2°C
20ra

MSZ EN ISO 14189:2017

Clostridium perfringens

TSC-agar

37+1°C 20+4

Savas foszfataz

A mindsités a NAH altal nem akkreditalt tevékenységhez tartozik.
Jelmagyarazat: (a mindsités csak a 201/2001. (X.25.)_Korm. rendelet 1.§. hatdlya ald tartozd vizmintdkra vonatkozik):

Nincs a vizsgalt jellemz6k egyike sem haladja meg a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 1. mell. A) és C) pontjaban eldirt

jel:

hatarértékeket, a vizminta nem esik kifogds ala, a vizsgalt bakteroldgiai jellemz6k szempontjabdl megfeleld ivoviz.

a +-al jelolt érték meghaladja a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 1. mell. C) pontjaban el8irt hatarértéket, ezért a vizsgalt
+:  bakteroldgiai jellemz6k szempontjabdl kifogasolt mindségyi ivévizminta(a 201/2001.(X. 25.) Korm. rendelet "C"
tablazatanak hatarértékeit meghaladd érték.)

. *-gal jelolt érték meghaladja a 201/2001. (X.25) Korm. rendelet 1. mell. A) tablazat hatarértékét, a viz nem mindsithetd

ivoviznek.

A a kimutatott Clostridium perfringens szam és spdraszam esetén az lizemeltetd beavatkozasa sziikséges a kézegészségiigyi
kockazat csokkentése érdekében.

Megjegyzés: Ezen vizsgalati jegyzGkonyv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos masolasat a vizsgalolaboratérium jovahagyasa nélkiil nem
szabad végezni! A vizsgélati eredmények csak a vizsgalt mintakra vonatkoznak. A vizsgalattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogasait) 1 hdnapon belil

sziveskedjen megtenni. A vizsgalati jegyz6konyv 1 szdmozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2021.10.22 ‘N

BORATC ’x’uﬁnl ES hE QOKSZOL, A

(AB 5000 S70 7r )l/’
. R Kenyeres Krisztina Galdi Tamas
vizsgalatért felelos szgmely laboratdriurnvezets tigyvezeté |

\J




TECHNo-viz KFT.

TECHNO-ViZ KFT. LABORATORIUM
5000 SZOLNOK, vizMU U. 1.

Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161
Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Jegyz6konyv szama: 6890/21-HIVO/BIB2

Megrendel6 neve: Viz-és Csatornam(ivek Koncesszids Zrt.,Szolnok
Minta szarmazasi helye: Zagyvarékas , Felszini vizm{i halézata
Mintavevé neve: Szuda Nagy JOzsefné

Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel

Oldalszam: 1/2

Mintavétel ideje: 2021.10.18

Minta beérkezésének ideje: 2021.10.18
Minta tipusa: ivdviz

Vizsgalat kezdete: 2021.10.19

Vizsgalat elvégzésének ideje: 2021.10.19

Minta Uledék
azonosito Mintavételi hely: (szeszton)
szam: , mindsége,jellege
16178 Csarda at 1. Apré szervetlen szemcsék.
Mikroszkdpos bioldgiai vizminéségi jellemz8k és parametrikus értékek:
B e G gy Rez & o - Parametriku
Vizminoségi jellemzok Ertékek Egység Gt o
érték
iiledék <0.1 ml/I 0,10
Vas- és manganbaktériumok 0 szam/I 2x10%
Kénbaktériumok 0 szam/I 2x10%
Szennyezettséget jelz6 baktériumok 0 szam/I| 0
Cianobaktériumok és algak 0 szam/I 5X103
Gombak 0 szam/I| 0
Hazas amébak 0 szam/| 5
Egyéb véglények 0 szam/I 0
Fonalférgek 0 szam/| 5
Egyéb férgek 0 szam/I| 0
Egyéb (gerinctelen) szervezetek 0 szam/I 0
Az eredmények megadasa a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: rendelet) kévetelményeinek megfeleléen tortént.
Jelmagyarazat:
Nincs jel: a rendelet alapjan a vizminta nem esik kifogds ala.
+: a '+' jellel jelolt érték meghaladja a rendelet 1.mell. 'E' tabldzatanak hatarértékét, a viz a vizsgalt jellemzk szempontjabél kifogasolt mindségii ivévizminta.

A mindsités a NAH altal nem akkreditalt tevékenységhez tartozik.

Vizsgalati médszer: MSZ 448-36:1985

Megjegyzés: Ezen vizsgdlati jegyzOkényv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos masolasét a vizsgaldlaboratdrium jovahagyasa nélkil nem szabad
végezni! A vizsgélati eredmények csak a vizsgalt mintdkra vonatkoznak. A vizsgalattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogasait) 1 hénapon belil sziveskedjen
megtenni. A vizsgélati jegyzékdnyv 2 szamozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2021.10.21 y o _
W iORATORIUMI ES YERNGRSZ0LGALATI KT X)
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vizsgalatért felelds személy iaboratsruNivezets et




o TECHNO-VIZ KFT. LABORATORIUM
TECHNO'VIZ KFT. 5000 SZOLNOK, VizM0 U. 1.
{ Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161

Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV e S

Jegyz6konyv szama: 6890/21-HIVO/BIB2 Mintavétel ideje: 2021.10.18
Megrendeld neve: Viz-és Csatornamiivek Koncesszids Zrt.,Szolnok Minta beérkezésének ideje: 2021.10.18
Minta szarmazasi helye: Zagyvarékas , Felszini vizm{i halézata Minta tipusa: iviviz
Mintavevo neve: Szuda Nagy Jozsefné Vizsgalat kezdete: 2021.10.19
Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel Vizsgalat elvégzésének ideje: 2021.10.19

Minta Uledék

azonositd Mintavételi hely: (szeszton)
szam: ' ) mindsége,jellege
16179 Szabadsag tér 2. - Valtozatos méret(i szervetlen szemcsék.

Mikroszkdpos bioldgiai vizmindségi jellemz6k és parametrikus értékek:

Vizmindségi jellemzék Ertékek Egység Parag:ttz’t':ikus

tiledék <0.1 mli/I 0,10
Vas- és manganbaktériumok 0 szam/I 2x10%
Kénbaktériumok 0 szam/| 2x10*
Szennyezettséget jelz6 baktériumok 0 szam/| 0
Cianobaktériumok és algak 0 szam/| 5X103
Gombak 0 szam/I| 0
Hazas amé6bak 0 szam/| 5
Egyéb véglények 0 szam/I 0
Fonalférgek 0 szam/I 5
Egyéb férgek 0 szam/I 0
Egyéb (gerinctelen) szervezetek 0 szam/I 0

Az eredmények megadasa a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: rendelet) kévetelményeinek megfelelSen tortént.

Jelmagyarazat:

Nincs jel: a rendelet alapjén a vizminta nem esik kifogas ala.

+: a '+ jellel jelolt érték meghaladja a rendelet 1.mell. 'E' tablazatanak hatarértékét, a viz a vizsgalt jellemzdk szempontjabol kifogasolt minéség(i ivévizminta.
A mindsités a NAH altal nem akkreditalt tevékenységhez tartozik.

Vizsgalati modszer: MSZ 448-36:1985

Megjegyzés: Ezen vizsgalati jegyz6konyv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos mésoldsat a vizsgaldlaboratrium jévéhagyasa nélkiil nem szabad
végezni! A vizsgélati eredmények csak a vizsgélt mintdkra vonatkoznak. A vizsgélattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogasait) 1 hdnapon beliil sziveskedjen
megtenni. A vizsgélati jegyz6konyv 2 szdmozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2021.10.21
M
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