TECHNO-ViZ KFT. LABORATORIUM Mintavételi jgyzk. szdma:  8003/21-HIVO

5000 Szolnok, Vizm(i u. 1. Mintavétel datuma: 2021.12.02
Tel/fax: +36(56)525-065; +36(56)525-161 Mintavétel médja: Akkreditalt
E-mail: technoviz@technoviz.hu Minta tipusa: ivoviz/felszin alatti viz

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

MINTAVETELI JEGYZOKONYV
Ivoviz és felszin alatti viz vizsgélatahoz

MEGRENDELO: Viz-és Csatornam(ivek Koncesszios Zrt.,Szolnok

TELEPULES: Zagyvarékas TELEP: Felszini vizm(i halézata
M’INTAVI'ETEL A Megrendeldvel kotott szerz8dés, illetve elGzetes egyeztetés szerint idészakos
CELJA: ellendrzés miatt végzend6 mintavétel és vizsgalat.

Fert6tlenités modja:
Fertdtlenités utols6 datuma:

Levegd hémérséklete™: 7 °C
HALOZAT MINTAVETEL ES HELYSZINI VIZSGALATOK ADATAL LABORATORIUMI VIZSGALATOK IRANYA:

Minta inta Mintavételi hely(halézat) h6\r/1|12ér- s;aktbi?/d Oaslféss Laboratériumi vizsgalati kodok:
azonasits jelolése: MegnevezEse, it séklet KISr kior Klasszikus Miiszeres Bioldgia:

Szama megnevezese: (°C): (mg/I): (mg/1): Analitika: Analitika:

18544 Egység Gt 8. 123 <0.1 0.1 BCC

18545 Pozsonyi Gt 7. 12.0 <0.1 0.1 BCC

18546 Szabadsag tér 2. 9.9 <0.1 0.1 BCC

Mintavételi és mintatartdsitasi modszerek: MSZ EN I1SO 5667-1:2007, MSZ 448-46:1988, MSZ 448-36:1985 3.fejezet,MSZ 448-43:1985,
MSZ EN ISO 5667-3:2018, MSZ EN ISO 19458:2007, MSZ EN ISO 5667-16:2017,MSZ ISO 5667-11:2012, MSZ 21464:1998(visszavont szabvény)
Helyszini vizsgalati médszerek:hdmérséklet: MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvany) 1. fejezet, pH: MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz,fajlagos
elektromos vezetdképesség: MSZ EN 27888:1998, szabad aktiv kidr és Gsszes aktiv kidr: E1-9.:1997,MSZ 448-25:1981 5. fejezet

*: A NAH altal nem akkreditalt tevékenység.

A mintavétellel kapcsolatos megallapitasok, megjegyzések:

Gulyas Miklos Vidra Rébert

mintavevd

megrendeld képviselGje (Techno-Viz Kft.)

Kapcsolattartd neve:
Telefonszama: Kenyeres Krisztina

a mintat laboratdriumi vizsgalatra atvette
Datum:2021.12.02
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TECHNO-ViZ KFT. LABORATORIUM
5000 SZOLNOK, VizMU U. 1.

Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161
Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.

TECHNO-\(iZ KFT.

Oldalszam: 1/1

VIZBAKTERIOLOGIAI VIZSGALATI EREDMENYEK

Jegyz6konyv szama: 8003/21-HIVO/BakterLap

Mintavétel ideje: 2021.12.02
Megrendel6 neve: Viz-és Csatornamiivek Koncesszids Zrt.,Szolnok

Minta beérkezésének ideje: 2021.12.02

Minta szarmazasi helye: Zagyvarékas , Felszini vizm(i halézata
Mintavevé neve: Vidra Rdbert
Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel

Minta tipusa: ivéviz/felszin alatti viz
Vizsgalat kezdete: 2021.12.03
Vizsgalat elvégzésének ideje: 2021.12.06

Minta- |Vizsgalt
azonosito |[telep, s -
il = 2 2 g . | Pseudomo- | Entero- | Clostridium | Clostridium
SERNIE | Merms Te'ff s::lam C(;Iznféc:;m gz:‘:‘l: nas aerugi- | coccus- | perfringens | perfringens
Felszini vizmi nosa-szam szam sporaszam szam
halézata
Mintavételi hely, o o /100
minta megnevezése: 22°C(37°C| /100 ml mi /100 ml /100 m! /100 ml /100 mi
18544 Egység (t 8. 30 10 0 0 0 0
18545 Pozsonyi Ut 7. 0 0 0 0 0 0
18546 Szabadség tér 2. 0 0 0 0 0 0
Vizsgdlati modszer Vizsgalt paraméter Akalmazott taptalaj Inkubécio Megerdsités
MSZ EN ISO 6222:2000 Telepszam ElesztGkivonat agar 36+2°C,44+4 6ra | -
. Coliform szam ; . % Oxidaz teszt, Indol
MSZ EN ISO 9308-1:2015 e Chromogén Coliform agar| 36+2°C,21+3 dra veakaid
MSZ EN ISO 14189:2017 Clostridium perfringens TSC-agar 37+1°C 20+4 Savas foszfataz

s,

A minésités a NAH altal nem akkreditalt tevékenységhez tartozik.
Jelmagyarazat: (a mindsités csak a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 1.§, hatélya ala tartozd vizmintakra vonatkozik):
Nincs a vizsgalt jellemz6k egyike sem haladja meg a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 1. mell. A) és C) pontjaban el6irt hatarértékeket, a
jel:  vizminta nem esik kifogés al, a vizsgalt bakteroldgiai jellemzdk szempontjabdl megfeleld ivdviz.
a +-al jeldlt érték meghaladja a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 1. mell. C) pontjaban elGirt hatarértéket, ezért a vizsgalt
+:  bakteroldgiai jellemz&k szempontjabdl kifogasolt mindséqii ivévizminta(a 201/2001.(X. 25.) Korm. rendelet "C" tablazatanak
hatarértékeit meghaladé érték.)

ol *-gal jeldlt érték meghaladja a 201/2001. (X.25) Korm. rendelet 1. mell. A) tablazat hatdrértékét, a viz nem minésithetd
) ivéviznek.
g a kimutatott Clostridium perfringens szam és spdraszam esetén az lizemeltetd beavatkozasa szitkséges a kdzegészségiigyi kockazat

csokkentése érdekében.

Megjegyzés: Ezen vizsgélati jegyz6konyv csak a mellékletekkel egyitt €rvényes, kivonatos masolasat a vizsgaldlaboratérium jovahagyasa nélkiil nem szabad
végezni! A vizsgalati eredmények csak a vizsgalt mintakra vonatkoznak. A vizsgalattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogasait) 1 hénapon beliil sziveskedjen
megtenni. A vizsgélati jegyz6kényv 1 szédmozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2021.12.0;64//)//
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