TECHNO-ViZ KFT. LABORATORIUM Mintavételi jgyzk. szama:  0192/22-HIVO

5000 Szolnok, Vizm( u. 1. Mintavétel datuma: 2022.01.12
Tel/fax: +36(56)525-065; +36(56)525-161 Mintavétel mddja: Akkreditalt
E-mail: technoviz@technoviz.hu Minta tipusa: ivoviz

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szdmon akkreditalt vizsgalolaboratdrium.

MINTAVETELI JEGYZOKONYV
Ivoviz és felszin alatti viz vizsgalatdhoz

MEGRENDELO: Viz-és Csatornamivek Koncesszids Zrt.,Szolnok

TELEPULES: Zagyvarékas TELEP: Felszini vizm(i haldzata
M;NTAVI’ETEL A MegrendelGvel kotott szerz6dés, illetve elézetes egyeztetés szerint idészakos
CELJA: ellendrzés miatt végzendd mintavétel és vizsgalat.

Fertétlenités modja:
FertGtlenités utolsé datuma:

Levegd hémérséklete™: -1 °C
HALOZAT MINTAVETEL ES HELYSZINI VIZSGALATOK ADATAI, LABORATORIUMI VIZSGALATOK IRANYA:

Minta . Mintavételi hely(hél6zat) S | wmted | Deses Laboratériumi vizsgélati kédok:
azonositd bkt megnevezése,minta hqmer- a"t,“’ akt,'v Klasszik M
AT jeldlése: medhees e séklet Klér klér Aasls‘i‘lkué ”Sl?fjlr(es. Biolégia:
: (°0): (mg/1): (mg/l): nalitika: Analitika:
597 Egység (it 8. 6.7 <0.05 0.06 BCC
598 Nagyvaradi Ut 17. 6.8 0.05 0.09 BCC
599 Csarda Ut 1. 6.1 <0.05 0.07 KRF BCC

Mintavételi és mintatartdsitasi modszerek: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ 448-46:1988, MSZ 448-36:1985 3.fejezet,MSZ 448-43:1985,
MSZ EN ISO 5667-3:2018, MSZ EN ISO 19458:2007, MSZ EN ISO 5667-16:2017,MSZ ISO 5667-11:2012, MSZ 21464:1998(visszavont szabvany)
Helyszini vizsgalati médszerek:hémérséklet: MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvany) 1. fejezet, pH: MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz,fajlagos
elektromos vezetSképesség: MSZ EN 27888:1998, szabad aktiv kldr és Gsszes aktiv kldr: EI-9.:1997,MSZ 448-25:1981 5. fejezet

*: A NAH altal nem akkreditalt tevékenység.

A mintavétellel kapcsolatos megallapitasok, megjegyzések:

Kdsa Andras

mintavevd

megrendeld képviselGje (Techno-Viz Kft.)

Kapcsolattarto neve:Vasas Péter
Telefonszama:30 682 1650 Kenyeres Krisztina

a mintat laboratdriumi vizsgalatra atvette
D&tum:2022.01.12
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7 TECHNO-VIZ KFT. LABORATORIUM

TE_,CHNO VIZ KFT. 5000 SZOLNOK, VizmMJ U. 1.
Laboratorium Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161
Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

A NAH &ltal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratdorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV e O
Jegyz6kényv szama: 0192/22-HIVO/599/Kemialap Mintavétel ideje: 2022.01.12
Megrendel6 neve: Viz-és Csatornam(ivek Koncessziés Zrt.,Szolnok Minta beérkezésének ideje: 2022.01.12
Minta szarmazasi helye: Zagyvarékas , Felszini vizm(i haldzata Minta tipusa: ivoviz
Mintavevd neve: Koésa Andrés Vizsgalat kezdete: 2022.01.13
Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel Vizsgalat elvégzésének ideje: 2022.01.17

Mintaazonosité szam: 599
Mintavétel helye, minta megnevezése: Csarda Ut 1.

— Helyszini vizsgalatok adatai:

Vizsgalati paraméterek: Mért érték: Mértékegység: Szabvany, mérési modszer:
HOémérséklet 6.1 °C MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvany) 1. fejezet
Szabad klor <0.05 mg/| EI-9.:1997
Osszes klor 0.07 mg/I EI-9.:1997

— Laboratoériumi vizsgalatok adatai:

599-KRF
Vizsgalt paraméterek Mértékegység !"'é," Vizsgalt paraméterek Mértékegység !“'é!*
érték érték
Ammonium mg/I <0.02 pH 7.83
Vas Mg/l 52  Zavarossag NTU 0.28
Mangan Hg/l 2 fajlagos elektromos vezetoképesség HS/cm 247
Nitrit mg/| <0.02 ?:BT::)ganatos kémiai oxigén igény ma/! 06
Nitrat mg/| 4.57 Aluminium Mg/l <20
Klorid mg/| 22.6 Kotott aktiv kior mg/I 0.07
Szin: szintelen Szag: szagtalan 1z: iztelen

A mindsités a NAH aital nem akkreditalt tevékenységhez tartozik.

A vizsgalt kémiai paraméterek a 201/2001/X.25./sz.Kormény rendelet
vonatkozé tablazatainak hatarértékeit nem haladjak meg, ezért a vizsgalt
ivovizminta nem esik kifogas ala.

Vizsgalati modszerek:

1SO 15923-1:2013 B meliéklet: Ammodnium , MSZ EN ISO 11885:2009: Vas;Mangan , ISO 15923-1:2013 D melléklet: Nitrit , ISO 15923~
1:2013 C és D melléklet: Nitrdt , ISO 15923-1:2013 E melléklet: Klorid , MSZ EN ISO 10523:2012: pH , MSZ EN ISO 7027-

1:2016: Zavarossag , MSZ EN 27888:1998: fajlagos elektromos vezetképesség , MSZ 448-20:1990 4. fejezet: permangandtos kémiai oxigén igény
(KOIps) , MSZ 448-7:1983 (visszavont szabvany): Aluminium , MSZ EN ISO 7887:2012 4. fejezet: Szin , MSZ EN 1622:2007: 1z, MSZ EN
1622:2007 C melléklet: Szag , EI-9.:1997: Kotott aktiv klor

Megjegyzés: Ezen vizsgélati jegyz6konyv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos masolését a vizsgéldlaboratdrium jévéhagyasa nélkiil nem szabad
végeznil A vizsgdlati eredmények csak a vizsgalt mintékra vonatkoznak. A vizsgélattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogdsait) 1 hénapon belil
sziveskedjen megtenni. A vizsgdlati jegyz6kényv 1 szémozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2022.01.17
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TECHNO-ViZ KFT. LABORATORIUM

Tel.:

5000 SZOLNOK, vizmU U. 1.
(56) 525-065; Fax: (56) 525-161
Email: technoviz@technoviz.hu
Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

ViZBAKTERIOLOGIAI VIZSGALATI EREDMENYEK

Oldalszam: 1/1

Jegyzokonyv szama: 0192/22-HIVO/BakterLap

Megrendeld neve: Viz-és Csatornamivek Koncesszids Zrt.,Szolnok

Minta szarmazasi helye: Zagyvarékas , Felszini vizm( halézata

Mintavevo neve: Kdsa Andras

Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel

Mintavétel ideje: 2022.01.12

Minta beérkezésének ideje: 2022.01.12

Minta tipusa: ivoviz
Vizsgalat kezdete: 2022.01.13

Vizsgalat elvégzésének ideje: 2022.01.17

Minta- |Vizsgalt
azonosité |[telep, _— e
S A i z . . | Pseudomo- | Entero- | Clostridium | Clostridium
ata: TReE Tel;z{) fnzlam Cc;lzlgt:;m Ez‘::: nas aerugi- | coccus- | perfringens | perfringens
Falsatinl vizmi nosa-szam szam sporaszam szam
halézata
Mintavételi hely, & o /100
minta megnevezése: 22°C|37°C| /100 ml mi /100 ml /100 mi /100 ml /100 mi
597 Egység Ut 8. 210 | 150 0 0 0 0
598 Nagyvaradi Ut 17. 0 0 0 0 0 0
599 Csarda Ut 1. 80 0 0 0 0 0
Vizsgalati mddszer Vizsgalt paraméter Akalmazott taptalaj Inkubacid Megerssités

MSZ EN ISO 6222:2000 Telepszém Elesztokivonat agar 36+2°C,44+4 dra | -
3 Coliform szam 2 . ’ Oxidaz teszt, Indol
MSZ EN ISO 9308-1:2015 b e Chromogén Coaliform agar| 36+2°C,21+3 dra raakeis

MSZ EN ISO 14189:2017

Clostridium perfringens

TSC-agar

37£1°C 204

Savas foszfataz

7

A mindsités a NAH altal nem akkreditalt tevékenységhez tartozik.

Jelmagyarazat: (a mindsités csak a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 1.8. hatalya ala tartozé vizmintakra vonatkozik):

Nincs a vizsgalt jellemzdk egyike sem haladja meg a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 1. mell. A) és C) pontjaban el6irt hatarértékeket, a

jel:

vizminta nem esik kifogas ald, a vizsgalt bakteroldgiai jellemzdk szempontjabdl megfeleld ivdviz.

a +-al jelolt érték meghaladja a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 1. mell. C) pontjaban eldirt hatérértéket, ezért a vizsgalt
+:  bakteroldgiai jellemzdk szempontjabdl kifogasolt minéségi ivovizminta(a 201/2001.(X. 25.) Korm. rendelet "C" tablazatanak

hatarértékeit meghaladé érték.)

& *-gal jelolt érték meghaladja a 201/2001. (X.25) Korm. rendelet 1. mell. A) tablazat hatarértékét, a viz nem mindsithetd

ivéviznek.

A a kimutatott Clostridium perfringens szam és sporaszam esetén az (izemeltetd beavatkozésa sziikséges a kozegészségiigyi kockazat

csokkentése érdekében.

Megjegyzés: Ezen vizsgalati jegyz6konyv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos masoldsat a vizsgaldlaboratérium jovahagyasa nélkil nem szabad
végezni! A vizsgalati eredmények csak a vizsgalt mintakra vonatkoznak. A vizsgélattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogdsait) 1 hdnapon bellil sziveskedjen
megtenni. A vizsgalati jegyz6kdnyv 1 szamozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2022.01.17
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