TECHNO-ViZ KFT. LABORATORIUM Mintavételi jgyzk. szama:  2014/22-HIVO

5000 Szolnok, Vizm( u. 1. Mintavétel datuma: 2022.04.06
Tel/fax: +36(56)525-065; +36(56)525-161 Mintavétel médja: Akkreditalt
E-mail: technoviz@technoviz.hu Minta tipusa: ivoviz

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szdmon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.

MINTAVETELI JEGYZOKONYV
Ivéviz és felszin alatti viz vizsgalatahoz

MEGRENDELO: Viz-és Csatornamlivek Koncesszids Zrt.,Szolnok

TELEPULES: Zagyvarékas TELEP: Felszini vizm({ halzata
M,INTAVI'ETEL A Megrendel6vel kotott szerzédés, illetve el6zetes egyeztetés szerint idészakos
CELJA: ellenérzés miatt végzendd mintavétel és vizsgalat.

Fertotlenités modja:
Fertotlenités utols6é datuma:

Levegd homérséklete®: 10 °C
HALOZAT MINTAVETEL ES HELYSZINI VIZSGALATOK ADATAILLABORATORIUMI VIZSGALATOK IRANYA:

Minta i Mintavételi hely(halézat) h(’S\r/rI]Zé A Sgigsd Oaslftziss Laboratériumi vizsgalati kodok:
azonosit jelolése: megnevezése, minta séklet klor kidr Klasszikus Miiszeres Biolégia:
szdma megnevezése: cc: | mgn: | many: Analitika: Analitika: et
4961 Egység t 8. 9.1 0.06 0.17 KKF KLO THM BTC BIB2
4962 Pozsonyi Ut 7. 9.0 0.13 0.23 KRF KBO KPB KFL BCC
4963 Csarda ut 1. 10.7 0.15 0.32 BCC
4964 Szabadsdg tér 2. 8.7 0.12 0.22 BCC

Mintavételi és mintatartositasi médszerek: MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ 448-46:1988, MSZ 448-36:1985 3.fejezet,MSZ 448-43:1985,
MSZ EN ISO 5667-3:2018, MSZ EN ISO 19458:2007, MSZ EN ISO 5667-16:2017,MSZ ISO 5667-11:2012, MSZ 21464:1998(visszavont szabvany)
Helyszini vizsgalati médszerek:h6mérséklet: MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvany) 1. fejezet, pH: MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz,fajlagos
elektromos vezetéképesség: MSZ EN 27888:1998, szabad aktiv KISr és dsszes aktiv klor: EI-9.:1997,MSZ 448-25:1981 5. fejezet

*: A NAH éaltal nem akkreditalt tevékenység.

A mintavétellel kapcsolatos megallapitasok, megjegyzések:

Jozsa Gergd Marcell

mintavevé

megrendeld képviselGje (Techno-Viz Kft.)

Kapcsolattarté neve:
Telefonszama: Kenyeres Krisztina

a mintét laboratdriumi vizsgalatra atvette
Datum:2022.04.06

TECHNO-ViZ
LABORATORIUMI ES MERNOKSZOLGAIAT: -
5000 Szolnok, Vizm(i u. 1
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TECHNO-ViZ KFT. LABORATORIUM
5000 SZOLNOK, VIZMU U. 1.

Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161
Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Jegyzdkonyv szama: 2014/22-HIVO/4961/KemialLap
Megrendeld neve: Viz-és Csatornamiivek Koncesszids Zrt.,Szolnok
Minta szarmazasi helye: Zagyvarékas , Felszini vizm(i halézata
Mintavevo neve: Jdzsa Gergd Marcell

Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel

Oldalszam: 1/2

Mintavétel ideje: 2022.04.06

Minta beérkezésének ideje: 2022.04.06
Minta tipusa: ivoviz

Vizsgalat kezdete: 2022.04.07

Vizsgalat elvégzésének ideje: 2022.04.08

Mintaazonositd szam: 4961

Mintavétel helye, minta megnevezése: Egység Ut 8.

— Helyszini vizsgalatok adatai:

Vizsgalati paraméterek: Mért érték: Mértékegység: Szabvany, mérési médszer:

Homérséklet 9.1 °C MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvany) 1. fejezet
Szabad kl6r 0.06 mg/I EI-9.:1997
Osszes klér 0.17 mg/I| EI-9.:1997

FLaboratériumi vizsgalatok adatai:
4961-KKF

Vizsgalt paraméterek Mértékegység g:fg( Vizsgalt paraméterek Mértékegység z:f g(
Ammoénium mg/I <0.02 Zavarossag NTU 0.27
Vas ua/l <10 fajlagos elektromos vezetdképesség KS/cm 394
Mangan Hg/l <1  permanganatos kémiai oxigén igény (KOIps) mg/I 0.4
Nitrit mag/| <0.02 Aluminium Hg/l <20
Nitrat mg/I 3.72 m-lugossag mmol/l 2.40
Klorid mg/I 48.7 Osszes keménység CaOmg/I 84.0
Szulfat mg/I 36.0 Kotott aktiv kior mg/I 0.11
pH 8.26
Szin: szintelen Szag: szagtalan 1z: iztelen
4961-KLO

Vizsgalt paraméterek Mértékegység !‘é," Vizsgalt paraméterek Mértékegység !VIéft
érték érték
Klorit mg/I <0.02

A mindsités a NAH altal nem akkreditalt tevékenységhez tartozik.

A vizsgalt kémiai paraméterek a 201/2001/X.25./sz.Kormany rendelet
vonatkozd tablazatainak hatarértékeit nem haladjdk meg, ezért a vizsgalt
ivévizminta nem esik kifogas ala.

Vizsgalati modszerek:

IS0 15923-1:2013 B melléklet: Ammdnium , MSZ EN ISO 11885:2009: Vas;Mangan , ISO 15923-1:2013 D melléklet: Nitrit , IS0 15923-1:2013 Cés D
melléklet: Nitrdt , ISO 15923-1:2013 E melléklet: Klorid , ISO 15923-1:2013 G melléklet: Szulfat , MSZ EN ISO 10523:2012: pH , MSZ EN ISO 7027-
1:2016: Zavarossag , MSZ EN 27888:1998: fajlagos elektromos vezetdképesség , MSZ 448-20:1990 4. fejezet: permanganatos kémiai oxigén igény (KOIps) , MSZ
448-7:1983 (visszavont szabvény): Aluminium , MSZ 448-11:1986 5.1. szakasz: m-ligossdg , MSZ 448-21:1986 3. fejezet: Osszes keménység , MSZ EN
1S0 7887:2012 4. fejezet: Szin , MSZ EN 1622:2007: 1z, MSZ EN 1622:2007 C melléklet: Szag , EI-9.:1997: Kotott aktiv kiér , MSZ EN ISO 10304-
4:2000: Klorit

Megjegyzés: Ezen vizsgalati jegyzkonyv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos mésoldsét a vizsgaldlaboratdrium jévahagyasa nélkiil nem szabad végezni! A
vizsgélati eredmények csak a vizsgalt mintakra vonatkoznak. A vizsgélattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogasait) 1 hénapon beliil sziveskedjen megtenni. A
vizsgélati jegyz6konyv 2 szdmozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2022.04.20
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Kenyeres Kfisztina alsi Tamés
laboratériumvezetd > ligyvezetd
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TECHNO-ViZ KFT. LABORATORIUM

5000 SZOLNOK, VizmU U. 1.

Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161
Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

A NAH &ltal NAH-1-1274/2019 szdmon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Jegyz6kényv szama: 2014/22-HIVO/4962/KemialLap
Megrendeld neve: Viz-és Csatornamivek Koncessziés Zrt.,Szolnok
Minta szarmazasi helye: Zagyvarékas , Felszini vizm(i halézata
Mintavevd neve: Jézsa Gergd Marcell

Mintavétel jellege: Akkreditdlt mintavétel

Oldalszam: 2/2

Mintavétel ideje: 2022.04.06
Minta beérkezésének ideje: 2022.04.06

Minta tipusa: iviviz

Vizsgalat kezdete: 2022.04.07
Vizsgélat elvégzésének ideje: 2022.04.20

Mintaazonosit6 szam: 4962
Mintavétel helye, minta megnevezése: Pozsonyi Ut 7.
— Helyszini vizsgalatok adatai:
Vizsgalati paraméterek: Mért érték: Mértékegység: Szabvany, mérési mddszer:
Hémérséklet 9.0 °C MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvany) 1. fejezet
Szabad kldr 0.13 mg/I EI-9.:1997
Osszes klor 0.23 mg/I EI-9.:1997
—Laboratériumi vizsgalatok adatai:
4962-KRF
Vizsgalt paraméterek Mértékegység !Vlé!t Vizsgalt paraméterek Mértékegység !“'é.“
érték érték
Ammoénium mg/I <0.02 pH 8.12
Vas ug/l 11 Zavarossag NTU 0.34
Mangan Mg/l <1  fajlagos elektromos vezetéképesség HS/cm 371
Nitrit mg/I <0.02 ' permanganatos kémiai oxigén igény (KOIps) mg/I 0.5
Nitrat mg/I 3.50 Aluminium ug/l <20
Klorid mg/I 47.7  Kotott aktiv klor mg/I 0.10
Szin: szintelen Szag: szagtalan 1z: iztelen
4962-KB0
Vizsgalt paraméterek Mértékegység !wért Vizsgalt paraméterek Mértékegység ylért
érték érték
Bor mg/I 0.01
4962-KPB
Vizsgalt paraméterek Mértékegység P‘éft Vizsgalt paraméterek Mértékegység !Wé’rt
értéek érték
Olom Mg/l <2
4962-KFL
Vizsgalt paraméterek Mértékegység P"é." Vizsgalt paraméterek Mértékegység !\dért
érték érték
Fluorid mg/I 0.07

A mindsités a NAH altal nem akkreditalt tevékenységhez tartozik.

A vizsgalt kémiai paraméterek a 201/2001/X.25./sz.Kormany rendelet
vonatkozd tablazatainak hatarértékeit nem haladjak meg, ezért a vizsgalt
ivévizminta nem esik kifogas ala.

Vizsgalati médszerek:

IS0 15923-1:2013 B melléklet: Amménium , MSZ EN ISO 11885:2009: Vas;Mangan;Bér;Olom ,

C és D melléklet: Nitrdt , ISO 15923-1:2013 E melléklet: Klorid , MSZ EN ISO 10523:2012: pH , MSZ EN ISO 7027-1:2016: Zavarossag , MSZ EN

27888:1998: fajlagos elektromos vezetSképesség , MSZ 448-20:1990 4. fejezet:
szabvény): Aluminium , MSZ EN ISO 7887:2012 4. fejezet: Szin , MSZ EN 1622
kiér , MSZ EN ISO 10304-1:2009: Fluorid

permangandtos kémiai oxigén igény (KOlps) , MSZ 448-7:1983 (visszavont
:2007: Iz, MSZ EN 1622:2007 C melléklet: Szag , EI-9.:1997: Kotott aktiv

IS0 15923-1:2013 D melléklet: Nitrit , ISO 15923-1:2013

Megjegyzés: Ezen vizsgalati jegyz6konyv csak a mellékletekkel egyitt érvényes, kivonatos masolésat a vizsgaldlaboratérium jovahagyasa nélkil nem szabad végezni! A
vizsgélati eredmények csak a vizsgalt mintékra vonatkoznak. A vizsgalattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogésait) 1 hénapon beliil sziveskedjen megtenni. A

vizsgélati jegyz6kényv 2 szamozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2022.04.20
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" TECHNO-VIZ KFT. LABORATORIUM
TECHNO-VIZ KFT. 5000 SZOLNOK, VizmMO U. 1.
¢ : Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161
Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV R
Jegyzokonyv szama: 2014/22-HIVO/THM Mintavétel ideje: 2022.04.06
Megrendel6 neve: Viz-és Csatornam(ivek Koncesszids Zrt.,Szolnok Minta beérkezésének ideje: 2022.04.06
Minta szarmazasi helye: Zagyvarékas , Felszini vizm{ hal6zata Minta tipusa: ivoviz
Mintavevé neve: Jdzsa Gerg6 Marcell Vizsgalat kezdete: 2022.04.07
Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel Vizsgalat elvégzésének ideje: 2022.04.08
) Mért érték (pg/1)
Mintaazonosito Mintavétel helye/minta Bréin Dibrém-
szam: megnevezése: Kloroform diklél?n':etén K (:rr::eTén Bromoform Trihalometanok

4961 Egység Ut 8. 7.4 1.4 <1 <1 8.8

Vizsgalati modszer: MSZ 1484-5:1998 7.3. szakasz (visszavont szabvany)

A mindsités a NAH altal nem akkreditalt tevékenységhez tartozik.
Jelmagyarazat:

Nincs jel :A vizsgalt paraméterek alapjan a 201/2001. (X.25) Korményrendelet "B" tablazata szerint megfeleld mindségii ivévizminta
+ :A vizsgélt paraméterek alapjan a 201/2001. (X.25) Kormanyrendelet "B" tablazata szerint nem mindsithet ivéviznek
a 201/2001. (X.25) Kormanyrendelet "B" tdblazata szerint az 6sszes trihalometan hatarértéke: 50 ug/I.

Egyéb megjegyzés:

Megjegyzés: Ezen vizsgalati jegyzokonyv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos masolasat a
vizsgalolaboratérium jovahagyasa nélkiil nem szabad végezni! A vizsgalati eredmények csak a vizsgalt mintakra
vonatkoznak. A vizsgalattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogasait) 1 hoénapon beliil sziveskedjen
megtenni. A vizsgalati jegyz6konyv 1 szamozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2022.04.(63 2 y
\ /|

. & z Kenyeres Krisztina Galsi as
vizsgalatért felelos%nely Iabozat Rl ezots ligyvezetd '
TECHNO-V.

IABORATORIUMI £S MERNGHS.! GAlAT
5000 Szolnok, Viz s 11 *



TECHN

! Fa e
€ ] Uil

o-viz KFT.

TECHNO-ViZ KFT. LABORATORIUM
5000 SZOLNOK, VIZMU U. 1.

Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161
Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratdrium.

ViZBAKTERIOLOGIAI VIZSGALATI EREDMENYEK

Jegyzokonyv szama: 2014/22-HIVO/BakterLap

Megrendeld neve: Viz-és Csatornam(ivek Koncesszids Zrt.,Szolnok
Minta szarmazasi helye: Zagyvarékas , Felszini vizm{i hal6zata

Mintavevd neve: Jdozsa Gergd Marcell
Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel

Mintavétel ideje: 2022.04.06
Minta beérkezésének ideje: 2022.04.06
Minta tipusa: ivoviz

Vizsgalat kezdete: 2022.04.07

Vizsgalat elvégzésének ideje: 2022.04.11

Oldalszam: 1/1

Minta- Vizsgalt
azonosité |telep, & % 2 Pseudomo- Entero- Clostridium Clostridium
szam: lizem: Tel/elp snflam Czlzn;t:;m Ezca‘:nh nas aerugi- coccus- perfringens perfringens
nosa-szam szam sporaszam szam
Felszini vizm{i halézata
Mintavételi hely, minta
megnevezése: 22°C|37°C| /100 ml /100 mi /100 ml /100 ml /100 ml /100 mi
4961 Egység Ut 8. 150 100 0 0 0 0 0
4962 Pozsonyi Ut 7. 0 0 0 0 0 0
4963 Csarda Ut 1. 0 0 0 0 0 0
4964 Szabadsag tér 2. 0 0 0 0 0 0
Vizsgdlati mddszer Vizsgdlt paraméter Akalmazott taptalaj Inkubacid MegerGsités
MSZ EN ISO 6222:2000 Telepszam Eleszt6kivonat agar 36+2°C,44+4 dra -
R Coliform szam 2 : x Oxidaz teszt, Indol
MSZ EN ISO 9308-1:2015 E coliiesim Chromogén Caliform agar 36+2°C,21+3 dra caakeid
Pseudomonas Acetamid tapleves
MSZ EN ISO 16266:2008 aeruginosa Cetrimid agar 36+2°C,44+4 dra 36+2°C,22+2
szam dra,Oxidaz teszt
MSZ EN ISO 7899-2:2000 Enterococcus szam Slanetz-Bartley agar 36+£2°C,44+4 6ra Eﬁi‘;fékz"ggaz'd agar
MSZ EN ISO 14189:2017 Clostridium perfringens TSC-agar 37+1°C 20+4 Savas foszfataz

A mindsités a NAH altal nem akkreditalt tevékenységhez tartozik.
Jelmagyarazat: (a mindsités csak a 201/2001. (X.25.)_Korm. rendelet 1.8, hatélya ald tartozd vizmintékra vonatkozik):

Nincs a vizsgalt jellemzdk egyike sem haladja meg a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 1. mell. A) és C) pontjaban elgirt hatarértékeket, a vizminta nem esik kifogas
jel: al3, a vizsgalt bakteroldgiai jellemz6k szempontjabdl megfeleld ivoviz.

4 @ +-aljeldit érték meghaladja a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 1. mell. C) pontjaban eldirt hatarértéket, ezért a vizsgalt bakteroldgiai jellemzSk
' szempontjabdl kifogasolt minéségii ivévizminta(a 201/2001.(X. 25.) Korm. rendelet "C" tablazatanak hatarértékeit meghaladd érték.)

% *-gal jeldlt érték meghaladja a 201/2001. (X.25) Korm. rendelet 1. mell. A) tablazat hatarértékét, a viz nem mindsitheté ivéviznek.

a kimutatott Clostridium perfringens szém és spdraszém esetén az lizemeltetd beavatkozésa sziikséges a kozegészségiigyi kockazat csokkentése érdekében.

Megjegyzés: Ezen vizsgélati jegyzokonyv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos masolasat a vizsgaldlaboratérium jovéhagyésa nélkiil nem szabad végezni! A vizsgalati eredmények csak
a vizsgalt mintakra vonatkoznak. A vizsgalattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogdsait) 1 honapon beliil sziveskedjen megtenni. A vizsgalati jegyz6konyv 1 szamozott oldalt tartalmaz.

/
Szolnok, 2022.04.1 1”4//%
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7 TECHNO-VIZ KFT. LABORATORIUM

TE,CHNO VIZ KFT. 5000 SZOLNOK, VizM0 U. 1.
Laporatorium Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161
Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV Ok

Jegyzokonyv szama: 2014/22-HIVO/BIB2 Mintavétel ideje: 2022.04.06

Megrendel6 neve: Viz-és Csatornam(ivek Koncesszids Zrt.,Szolnok Minta beérkezésének ideje: 2022.04.06

Minta szarmazasi helye: Zagyvarékas , Felszini vizm(i halézata Minta tipusa: iviviz

Mintavevo neve: Jézsa Gergl Marcell Vizsgalat kezdete: 2022.04.07

Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel Vizsgalat elvégzésének ideje: 2022.04.07

Minta Uledék
azonositd Mintavételi hely: (szeszton)
szam: mindsége,jellege
4961 Egység Ut 8. Kevés szervetlen szemcse.
Mikroszkdpos bioldgiai vizmindségi jellemzdk és parametrikus értékek:
PRI 3 z " Parametrikus
Vizmindségi jellemzdk Ertékek Egység o
érték

tiledék <0.1 ml/l 0,10
Vas- és manganbaktériumok 0 szam/I 2x10*
Kénbaktériumok 0 szam/| 2x10%
Szennyezettséget jelz6 baktériumok 0 szam/| 0
Cianobaktériumok és algak 0 szam/| 5X103
Gombak 0 szam/| 0
Hazas amdbak 0 szam/I 5
Egyéb véglények 0 szam/I| 0
Fonalférgek 0 szam/| 5
Egyéb férgek 0 szam/I| 0
Egyéb (gerinctelen) szervezetek 0 szam/I 0

Az eredmények megadasa a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: rendelet) kdvetelményeinek megfelelGen tortént.

Jelmagyarazat:

Nincs jel: a rendelet alapjan a vizminta nem esik kifogas ala.

+: a '+ jellel jeldlt érték meghaladja a rendelet 1.mell. 'E' téblazatanak hatarértékét, a viz a vizsgalt jellemzdk szempontjabdl kifogdsolt mindség(i ivévizminta.

A mindsités a NAH altal nem akkreditalt tevékenységhez tartozik.

Vizsgalati mdadszer: MSZ 448-36:1985

Megjegyzés: Ezen vizsgdlati jegyzokonyv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos mésoldsét a vizsgéllaboratérium jovahagyasa nélkiil nem szabad
végezni! A vizsgalati eredmények csak a vizsgalt mintékra vonatkoznak. A vizsgdlattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogasait) 1 honapon beliil sziveskedjen
megtenni. A vizsgalati jegyz6kdnyv 1 szamozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2022.04.07
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