TECHNO-VIZ KFT. LABORATORIUM Mintavételi jgyzk. szama:  8774/22-HIVO

5000 Szolnok, Vizmdi u. 1. Mintavétel datuma: 2022.12.01
Tel/fax: +36(56)525-065; +36(56)525-161 TECHNO-VIZ KFT. Mintavétel moédja: Akkreditalt
E-mail: technoviz@technoviz.hu SRaTSR UM Minta tipusa: ivoviz

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratdrium.

MINTAVETELI JEGYZOKONYV
Ivdviz és felszin alatti viz vizsgalatdhoz

MEGRENDELO: Viz-és Csatornamivek Koncesszids Zrt.,Szolnok

TELEPULES: Zagyvarékas TELEP: Felszini vizm{ haldzata
M;NTAVETEL A MegrendelGvel kotott szerzodés, illetve elézetes egyeztetés szerint idészakos
CELJA: ellen6rzés miatt végzend6é mintavétel és vizsgalat.

Fertotlenités modja:
Ferté6tlenités utols6 datuma:

Levegé hémérséklete*: 6 °C
HALOZAT MINTAVETEL ES HELYSZINI VIZSGALATOK ADATAI,LABORATORIUMI VIZSGALATOK IRANYA:

Minta .~ Mintavételi hely(halézat) hé\r/‘lqzé " S:aktbi:d O:Iftziss Laboratériumi vizsgalati kédok:
A || e [ BTSSR séet | Kor | or | Kessas Micceres Biologia
" (°C): (mg/l): (mg/1): nalitika: nalitika:
19553 Egység Ut 8. 13.7 <0.05 0.05 BCC
19554 Pozsonyi Ut 7. 13.5 <0.05 <0.05 BCC
19555 Szabadsag tér 2. 10.9 <0.05 <0.05 BCC

Mintavételi és mintatartositasi modszerek: MSZ EN 1SO 5667-1:2007, MSZ 448-46:1988, MSZ 448-36:1985 3.fejezet,MSZ 448-43:1985,
MSZ EN ISO 5667-3:2018, MSZ EN ISO 19458:2007, MSZ EN ISO 5667-16:2017,MSZ ISO 5667-11:2012, MSZ 21464:1998(visszavont szabvany)
Helyszini vizsgalati modszerek:hdmérséklet: MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvany) 1. fejezet, pH: MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz,fajlagos
elektromos vezetdképesség: MSZ EN 27888:1998, szabad aktiv kldr és Gsszes aktiv kldr: EI-9.:1997,MSZ 448-25:1981 5. fejezet

*: A NAH altal nem akkreditalt tevékenység.
A mintavétellel kapcsolatos megallapitasok, megjegyzések:

Vidra Robert

megrendeld képviselGje (Teglr?cg?\\;fivlgft)

Kapcsolattartd neve:

Telefonszéma: Kenyeres Krisztina

a mintat laboratériumi vizsgalatra atvette
D&tum:2022.12.01
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TECHNO-ViZ KFT. LABORATORIUM
5000 SZOLNOK, VIZzMU U. 1.

Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161
Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

ViZBAKTERIOLOGIAI VIZSGALATI EREDMENYEK

Jegyzdkonyv szama: 8774/22-HIVO/BakterLap

Megrendel6 neve: Viz-és Csatornam(ivek Koncesszids Zrt.,Szolnok
Minta szarmazasi helye: Zagyvarékas , Felszini vizm(i haldzata
Mintavevo neve: Vidra Robert

Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel

Oldalszam: 1/1

Mintavétel ideje: 2022.12.01

Minta beérkezésének ideje: 2022.12.01
Minta tipusa: ivdviz

Vizsgalat kezdete: 2022.12.02

Vizsgalat elvégzésének ideje: 2022.12.05

Minta- |Vizsgalt
azonosito [telep, S 5
s i . . . | Pseudomo- | Entero- | Clostridium | Clostridium
el RO Tel/ef snflam Czlz'fé%:m Ezca?nh nas aerugi- | coccus- | perfringens | perfringens
Folszini viznii nosa-szam szam sporaszam szam
halézata
Mintavételi hely, o o /100
minta megnevezése: 22°C|37°C| /100 ml al /100 ml /100 ml /100 mi /100 ml
19553 Egység (t 8. 0 0 0 0 0 0
19554 Pozsonyi Ut 7. 0 0 0 0 0 0
19555 Szabadsag tér 2. 0 0 0 0 0 0
Vizsgalati mddszer Vizsgalt paraméter Akalmazott taptalaj Inkubacid Megerdsités
MSZ EN ISO 6222:2000 Telepszam Elesztokivonat agar 36+2°C,44+4 ora | -
o, Coliform szam . ] o . Oxidaz teszt, Indol
MSZ EN ISO 9308-1:2015 Esanli & Chromogén Coliform agar| 36+2°C,21+3 dra reaket:
MSZ EN ISO 14189:2017 Clostridium perfringens TSC-agar 37x1°C 20+4 Savas foszfataz

s _ 7,

A mindsités a NAH &ltal nem akkreditalt tevékenységhez tartozik.

Jelmagyarazat: (a mindsités csak a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 1.§. hatdlya ald tartozd vizmintékra vonatkozik):

Nincs a vizsgalt jellemzk egyike sem haladja meg a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 1. mell. A) és C) pontjaban el8irt hatarértékeket,

jel: a vizminta nem esik kifogas ala, a vizsgalt bakteroldgiai jellemzék szempontjabdl megfeleld ivoviz.
a +-al jelolt érték meghaladja a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 1. mell. C) pontjaban el8irt hatarértéket, ezért a vizsgalt
+: bakteroldgiai jellemzék szempontjabdl kifogasolt minéségii ivévizminta(a 201/2001.(X. 25.) Korm. rendelet "C" tablazatanak
hatarértékeit meghaladd érték.)
3 *-gal jelolt érték meghaladja a 201/2001. (X.25) Korm. rendelet 1. mell. A) tablazat hatarértékét, a viz nem mindsithetd
’ ivéviznek.
A a kimutatott Clostridium perfringens szam és spéraszam esetén az (izemeltet6 beavatkozasa szilkséges a kdzegészségiigyi

kockazat csokkentése érdekében.

Megjegyzés: Ezen vizsgélati jegyzokdnyv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos masoldsat a vizsgalélaboratdrium jovahagyasa nélkiil nem szabad
végezni! A vizsgalati eredmények csak a vizsgélt mintékra vonatkoznak. A vizsgélattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogasait) 1 hénapon beliil sziveskedjen

megtenni. A vizsgélati jegyz6konyv 1 szamozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2022.12%//%
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