TECHNO-ViZ KFT. LABORATORIUM Mintavételi jgyzk. szama:  0602/24-HIVO

5000 Szolnok, Vizmd u. 1. Mintavétel datuma: 2024.02.01
Tel/fax: +36(56)525-065; +36(56)525-161 Mintavétel mddja: Akkreditalt
E-mail: technoviz@technoviz.hu Minta tipusa: ivoviz

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratrium.

MINTAVETELI JEGYZOKONYV
Ivéviz és felszin alatti viz vizsgalatdhoz

MEGRENDELOQ: Viz-és Csatornam(ivek Koncesszids Zrt.,Szolnok

TELEPULES: Zagyvarékas TELEP: Felszini vizm(i haldzata
M;NTAVETEL A Megrendeldvel kotott szerzGdés, illetve elGzetes egyeztetés szerint idészakos
CELJA: ellendrzés miatt végzendd mintavétel és vizsgalat.

Fertdtlenités modja:
Fertétlenités utolsé datuma:

Levegé hémérséklete™: 6 °C
HALOZAT MINTAVETEL ES HELYSZINI VIZSGALATOK ADATAI LABORATORIUMI VIZSGALATOK IRANYA:

Minta ", Mintavételi hely(halézat) h(’f\r/l'llzér- s;i?l'id Oaskstzfss Laboratdriumi vizsgalati kédok:
azonositd jelolése: megnevezése,minta séklet KIdr Kidr Klasszikus Miszeres Biolégia:

Szama megnevezese: (°C): (mg/l): (mg/l): Analitika: Analitika:

1231 Nagyvaradi ut 17. 7.0 <0.05 0.14 KRF BCC

1232 Pozsonyi Ut 7. 1.5 <0.05 0.09 BCC

1233 Csarda ut 1. 5.0 <0.05 0.14 KRF BCC

1234 Szabadsdag tér 2. 5.8 <0.05 0.10 TOC

Mintavételi és mintatartdsitasi modszerek: MSZ EN ISO 5667-1:2023, MSZ 448-46:1988, MSZ 448-36:1985 3.fejezet,MSZ 448-43:1985,
MSZ EN ISO 5667-3:2018, MSZ EN ISO 19458:2007, MSZ EN ISO 5667-16:2017,MSZ ISO 5667-11:2012, MSZ 21464:1998(visszavont szabvany)
Helyszini vizsgalati médszerek:h6mérséklet: MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvény) 1. fejezet, pH: MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz,fajlagos
elektromos vezetSképesség: MSZ EN 27888:1998, szabad aktiv kiér és 6sszes aktiv klér: EI-9.:1997,MSZ 448-25:1981 5. fejezet

*: A NAH dltal nem akkreditalt tevékenység.

A mintavétellel kapcsolatos megallapitasok, megjegyzések:

Jézsa Gergd Marcell

o e s TECHNO-ViZ mintavevd
deld k ; FEEN ;
WEIERCEO SRS RIA IABORATORIUMI E5 MERNGRSZOLGALATI k7T, (Techno-Viz Kft.)
Kapcsolattartd neve: 5000 Szolnok, Vizm(i u. 1
Telefonszama: Kenyeres Krisztina

a mintét laboratdriumi vizsgélatra dtvette
Datum:2024.02.01




z TECHNO-VIZ KFT. LABORATORIUM

TECHNO-VIZ KFT. 5000 SZOLNOK, VizM0 U. 1.

Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161

Lt Email: technoviz@technoviz.hu
Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV S e
Jegyzdékonyv szama: 0602/24-HIVO/1231/Kemialap Mintavétel ideje: 2024.02.01
Megrendel6 neve: Viz-és Csatornamiivek Koncesszids Zrt.,Szolnok Minta beérkezésének ideje: 2024.02.01
Minta szarmazasi helye: Zagyvarékas , Felszini vizm(i haldzata Minta tipusa: ivoviz
Mintavevo neve: Jozsa Gergd Marcell Vizsgalat kezdete: 2024.02.02
Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel Vizsgalat elvégzésének ideje: 2024.02.06

Mintaazonosité szam: 1231
Mintavétel helye, minta megnevezése: Nagyvaradi (t 17.

(Helyszini vizsgalatok adatai:

Vizsgalati paraméterek: Mért érték: Mértékegység: Szabvany, mérési médszer:
Hémérséklet 7.0 °C MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvény) 1. fejezet
Szabad klor <0.05 mg/I EI-9.:1997
Osszes klor 0.14 mg/| EI-9.:1997

—Laboratériumi vizsgalatok adatai:

1231-KRF
Vizsgalt paraméterek  Mértékegység ,Mé.“ Vizsgalt paraméterek Mértékegység !“é!*
érték érték
Ammonium mg/I <0.02 pH 7.63
Vas Mg/l 27  Zavarossag NTU 0.26
Mangan ug/l <1 fajlagos elektromos vezetoképesség uS/cm 261
Nitrit mg/I <0.02 permanganatos kémiai oxigén igény (KOIps) mg/I 0.7
Nitrat mg/I 4.63 Aluminium ug/l <20
Klorid mg/I 20.4  Kotott aktiv klor mg/I 0.14
Szin: szintelen Szag: szagtalan iz: iztelen

A minésités a NAH altal nem akkreditalt tevékenységhez tartozik.

A vizsgélt kémiai paraméterek az 5/2023. (1.12.) Kormény rendelet
vonatkoz6 tablézatainak hatar- és parametrikus értékeit nem haladjak meg, ezért a vizsgalt
ivovizminta nem esik kifogas ala.

Vizsgalati médszerek:

ISO 15923-1:2013 B melléklet: Ammdnium , MSZ EN ISO 11885:2009: Vas;Mangan , ISO 15923-1:2013 D melléklet: Nitrit , ISO 15923-1:2013 C és D
melléklet: Nitrat , ISO 15923-1:2013 E melléklet: Klorid , MSZ EN ISO 10523:2012: pH, MSZ EN ISO 7027-1:2016: Zavarossag , MSZ EN

27888:1998: fajlagos elektromos vezetGképesség , MSZ 448-20:1990 4. fejezet: permanganatos kémiai oxigén igény (KOIps) , MSZ 448-7:1983 (visszavont
szabvany): Aluminium , MSZ EN ISO 7887:2012 4, fejezet: Szin , MSZ EN 1622:2007: 1z, MSZ EN 1622:2007 C melléklet: Szag , EI-9.:1997: Kotott aktiv
klér

Megjegyzés: Ezen vizsgalati jegyzOkonyv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos mésoldsat a vizsgaldlaboratérium jovahagyésa nélkil nem szabad végezni! A
vizsgdlati eredmények csak a vizsgalt mintakra vonatkoznak. A vizsgalattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogasait) 1 hénapon beliil sziveskedjen megtenni. A
vizsgalati jegyz6kényv 2 szédmozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2024.02.08
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< TECHNO-VIZ KFT. LABORATORIUM
TECHNO-VIZ KFT. 5000 SZOLNOK, vizmi v. 1.
Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161

Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV Oldelsetin: 2/2
Jegyz6konyv szama: 0602/24-HIVO/1233/KemiaLap Mintavétel ideje: 2024.02.01
Megrendel6 neve: Viz-és Csatornamiivek Koncesszids Zrt.,Szolnok Minta beérkezésének ideje: 2024.02.01
Minta szarmazasi helye: Zagyvarékas , Felszini vizm(i halézata Minta tipusa: ivoviz
Mintavevd neve: Jdézsa Gergd Marcell Vizsgalat kezdete: 2024.02.02
Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel Vizsgalat elvégzésének ideje: 2024.02.08

Mintaazonosité szam: 1233
Mintavétel helye, minta megnevezése: Csarda Ut 1.

rHelyszini vizsgalatok adatai:

Vizsgalati paraméterek: Mért érték: Mértékegység: Szabvany, mérési médszer:
Hémérséklet 5.0 °C MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvany) 1. fejezet
Szabad klér <0.05 mg/| EI-9.:1997
Osszes klor 0.14 mg/I EI-9.:1997

Laboratdriumi vizsgalatok adatai:
1233-KRF

Vizsgélt paraméterek  Mértékegység éMrfér't( Vizsgalt paraméterek Mértékegység gdrfg(
Ammonium mag/I <0.02 pH 7.64
Vas Hg/l + 243 Zavarossag NTU 0.10
Mangan Hg/l 2 fajlagos elektromos vezetiképesség HS/cm 269
Nitrit mg/I <0.02 permanganatos kémiai oxigén igény (KOIps) mg/I 0.7
Nitrat mg/I 4,81 Aluminium pa/l <20
Klorid mg/I 21.8  KoOtott aktiv klér mg/I 0.14
Szin: szintelen Szag: szagtalan iz: iztelen

A mindsités a NAH altal nem akkreditalt tevékenységhez tartozik.

A vizsgalt kémiai paraméterek kéziil a "+"-tel jelolt komponens az
5/2023. (1.12.) Kormany rendelet 1.mell. 3. pontjdban eldirt parametrikus
értékét meghaladja, a viz a vizsgalt jellemzsk szempontjabdl tiirheté mindségii ivévizminta.

Vizsgalati médszerek:

ISO 15923-1:2013 B melléklet: Ammonium , MSZ EN ISO 11885:2009: Vas;Mangan , ISO 15923-1:2013 D melléklet: Nitrit , ISO 15923-1:2013 C és D
melléklet: Nitrdt , ISO 15923-1:2013 E melléklet: Klorid , MSZ EN ISO 10523:2012: pH, MSZ EN ISO 7027-1:2016: Zavarossag , MSZ EN
27888:1998: fajlagos elektromos vezet6képesség , MSZ 448-20:1990 4. fejezet: permanganatos kémia oxigén igény (KOIps) , MSZ 448-7:1983 (visszavont

szabvany): Aluminium , MSZ EN ISO 7887:2012 4, fejezet: Szin , MSZ EN 1622:2007: 1z , MSZ EN 1622:2007 C melléklet: Szag , EI-9.:1997: Kotott aktiv
klér

Megjegyzés: Ezen vizsgélati jegyzokinyv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos mésolasat a vizsgalélaboratdrium jovahagyasa nélkiil nem szabad végezni! A
vizsgalati eredmények csak a vizsgalt mintdkra vonatkoznak. A vizsgalattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogdsait) 1 honapon beliil sziveskedjen megtenni. A
vizsgélati jegyz6konyv 2 szamozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2024.02.08
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TECHNO-ViZ KFT. TECHNO-ViZ KFT. LABORATORIUM

Lo 5000 SZOLNOK, VizM{ U. 1.

Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161
Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu
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A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV Ohtiezs 1L
Jegyz6konyv szama: 0602/24-HIVO/TOC Mintavétel ideje: 2024.02.01
Megrendel6 neve: Viz-és Csatornamiivek Koncesszids Zrt.,Szolnok Minta beérkezésének ideje: 2024.02.01
Minta szarmazasi helye: Zagyvarékas , Felszini vizm({i halézata Minta tipusa: ivoviz
Mintavevo neve: Jozsa Gergl Marcell Vizsgalat kezdete: 2024.02.08
Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel Vizsgalat elvégzésének ideje: 2024.02.08

Osszes szerves széntartalom
(TOC) mg/I:

Mintaazonosité

S2Em: Mintavétel helye/minta megnevezése:

1234 Szabadsag tér 2. 3:52

Vizsgalati modszer: MSZ EN 1484:1998
Egyéb megjegyzés:

Megjegyzés: Ezen vizsgalati jegyz6konyv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos masolasat a vizsgalélaboratérium
jovahagyasa nélkiil nem szabad végezni! A vizsgalati eredmények csak a vizsgalt mintikra vonatkoznak. A vizsgalattal
kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogasait) 1 hénapon beliil sziveskedjen megtenni. A vizsgalati jegyz6konyv 1 szamozott
oldalt tartalmaz.

Szolnok, 202% .j \ \/‘-
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vizsgalatért felelés személy Kenyerediztina Gals! Tafhas
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TECHNO-VIZ KFT.

ETE

TECHNO-ViZ KFT. LABORATORIUM
5000 SZOLNOK, VIZMU U. 1.

Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161
Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szdmon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

ViZBAKTERIOLOGIAI VIZSGALATI EREDMENYEK

Jegyz6konyv szama: 0602/24-HIVO/BakterLap

Megrendel6 neve: Viz-és Csatornamlivek Koncessziés Zrt.,Szolnok

Minta szarmazasi helye: Zagyvarékas , Felszini vizm( halézata
Mintavevoé neve: Jézsa Gergé Marcell
Mintavétel jellege: Akkreditdlt mintavétel

Oldalszam: 1/1

Mintavétel ideje: 2024.02.01

Minta beérkezésének ideje: 2024.02.01

Minta tipusa: ivoviz
Vizsgalat kezdete: 2024.02.02
Vizsgalat elvégzésének ideje: 2024.02.05

Minta- |Vizsgalt
azonosito [telep, ) _ | Clostridium im
szam: |iizem: Telepszam | Coliform | E.coli ::guai?_:'g‘:_ E:gg;g_ perfringens g'e?:'t_::;'::;
/1ml szam szam I, : spora B
Felszini vizmii RSty o telepszam s
halézata
Mintavételi hely, o /100
minta megnevezése: 22°C|37°C| /100 ml i /100 mi /100 mi /100 ml /100 ml
1231 Nagyvaradi Ut 17. 0 0 0 0 0 0
1232 Pozsonyi Ut 7. 0 0 0 0 0 0
1233 Csarda Gt 1. 0 0 0 0 0 0
Vizsgélati modszer Vizsgdlt paraméter Akalmazott taptalaj Inkubacid Megerdsités
MSZ EN ISO 6222:2000 Telepszam ElesztSkivonat agar 36+2°C,44+4 6ra | -
e Coliform szam ; ! o ; Oxidaz teszt, Indol
MSZ EN ISO 9308-1:2015 E.coli sz3m Chromogén Coliform agar| 36+2°C,21+3 dra raakdit
MSZ EN ISO 14189:2017 Clostridium perfringens | TSC-agar 44+1°C 21%3 6ra tS:S"ZEt'S pszietag
. Clostridium perfringens : o 7 Savas foszfataz
MSZ EN ISO 14189:2017 spora TSC-agar 44+1°C 2143 d6ra bagot

2 _ s,

A minésités a NAH altal nem akkreditilt tevékenységhez tartozik.
Jelmagyarazat: (a minGsités csak az 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet 1.§. hatdlya ald tartozé vizmintakra vonatkozik):

Nincs  a vizsgalt jellemzok egyike sem haladja meg az 5/2023. (1.12.) Korm. rendelet 1. mell. 1. és 3. pontjaiban elgirt értékeket, a

jel: vizminta nem esik kifogas ald, a vizsgélt bakteroldgiai jellemz6k szempontjabdl megfeleld ivoviz.

e a +-al jelolt érték meghaladja az 5/2023. (1.12.) Korm. rendelet 1. mell. 3. pontjéban el6irt parametrikus értéket, ezért a vizsgalt
2 bakteroldgiai jellemz6k szempontjébdl tiirheté mindségii ivévizminta

e *-gal jelolt érték meghaladja az 5/2023. (1.12.) Korm. rendelet 1. mell. 1. pontjdban elirt hatarértékeket, a viz nem
: mingdsithetd ivoviznek.

i a kimutatott Clostridium perfringens szam és spéraszém esetén az {izemeltet§ beavatkozasa sziikséges a kozegészségiigyi

kockazat csdkkentése érdekében.

Megjegyzés: Ezen vizsgélati jegyzokonyv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos méasoldsat a vizsgélolaboratérium jovahagyasa nélkiil nem szabad
végezni! A vizsgélati eredmények csak a vizsgélt mintakra vonatkoznak. A vizsgélattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogdsait) 1 hdnapon beliil sziveskedjen
megtenni. A vizsgélati jegyz6kényv 1 szdmozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2024.02.05 )
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